
 

 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  

 
 

ǰSAKYMAS 

DǞL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIĻIO 11 D. 

ǰSAKYMO NR. D1-754 ĂDǞL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.02:2016 

ĂPASTATȍ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMASñ 

PATVIRTINIMOñ PAKEITIMO 

 

2019 m. sausio 11 d. Nr. D1-23 
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1. P a k e i ļ i u statybos techninǱ reglamentŃ STR 2.01.02:2016 ĂPastatȎ energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimasñ, patvirtintŃ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2016 m. lapkriļio 11 d. Ǳsakymu Nr. D1-754 ĂDǟl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 

ĂPastatȎ energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimasñ patvirtinimoñ: 

1.1. pakeiļiu 3.18 papunktǱ ir jǱ iġdǟstau taip: 

Ă3.18. LST EN ISO 52000-1:2017 ĂEnergetinǟs pastatȎ charakteristikos. Visapusis energiniȎ 

pastatȎ charakteristikȎ vertinimas. 1 dalis. Bendroji struktȊra ir procedȊros. (ISO 52000-1:2017).ñ; 

1.2. papildau 3.41 papunkļiu: 

Ă3.41. LST EN 13141-7:2011 ĂPastatȎ vǟdinimas. GyvenamȎjȎ pastatȎ vǟdinimo 

komponentȎ ir (arba) gaminiȎ eksploataciniȎ charakteristikȎ bandymai. 7 dalis. MechaniniȎ 

vǟdinimo sistemȎ, skirtȎ vienos ġeimos bȊstui, mechaniniȎ tiekiamȎjȎ ir ġalinamȎjȎ vǟdinimo 

ǱrenginiȎ (Ǳskaitant ġilumos atgavimŃ) eksploataciniȎ charakteristikȎ bandymaiñ; 

1.3. papildau 3.42 papunkļiu: 

Ă3.42. LST EN 308:2001 ĂĠilumokaiļiai. Bandymo procedȊros ġilumos rekuperatoriȎ Ăorasï

orasò ir Ăoras-dȊmȎ dujosò eksploatacinǟms charakteristikoms nustatyti.ñ; 

1.4. pakeiļiu 1 lentelň ir jŃ iġdǟstau taip: 

 

Ă1 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 

PastatȎ (jȎ daliȎ) energinio 

naudingumo klasǟ 

Reikalavimai atitinkamos energinio naudingumo klasǟs 

pastatams (jȎ dalims) 

1. E klasǟs pastatai (jȎ dalys) 1.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo 

rodiklio C1 vertǟ turi atitikti Reglamento 15 punkto 

reikalavimus  

1.2. pastato (jo dalies) atitvarȎ skaiļiuojamieji savitieji 

ġilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 84 

punkto reikalavimus 

2. D klasǟs pastatai (jȎ dalys) 2.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo 

rodiklio C1 vertǟ turi atitikti Reglamento 15 punkto 

reikalavimus  

2.2. pastato (jo dalies) atitvarȎ skaiļiuojamieji savitieji 

ġilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 84 

punkto reikalavimus 

3. C klasǟs pastatai (jȎ dalys) 3.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo 
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rodiklio C1 vertǟ turi atitikti Reglamento 15 punkto 

reikalavimus  

3.2. pastato (jo dalies) atitvarȎ skaiļiuojamieji savitieji 

ġilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 85 

punkto reikalavimus 

3.3. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento 

X skyriaus reikalavimus 

4. B klasǟs pastatai (jȎ dalys) 

 

4.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo 

rodikliȎ C1 ir C2 vertǟs turi atitikti Reglamento 15 punkto 

reikalavimus  

4.2. pastato (jo dalies) atitvarȎ skaiļiuojamieji savitieji 

ġilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 85 

punkto reikalavimus 

4.3. pastato (jo daliȎ) pertvarȎ ir tarpaukġtiniȎ perdenginiȎ 

ġiluminǟs savybǟs turi atitikti Reglamento IX skyriaus 

reikalavimus 

4.4. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento 

X skyriaus reikalavimus 

4.5. ġiluminǟs energijos sŃnaudos pastatui (jo daliai) 

ġildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 

reikalavimus  

5. A klasǟs pastatai (jȎ dalys) 

 

5.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo 

rodikliȎ C1 ir C2 vertǟs turi atitikti Reglamento 15 punkto 

reikalavimus 

5.2. pastato (jo dalies) atitvarȎ skaiļiuojamieji savitieji 

ġilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 86 

punkto reikalavimus 

5.3. jei pastate (jo dalyje) Ǳrengta mechaninio vǟdinimo su 

rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo 

koeficientas turi bȊti ne maģesnis uģ 0,65, o 

rekuperatoriaus ventiliatoriȎ naudojamas elektros 

energijos kiekis neturi virġyti 0,75 Wh/mį. Ġis 

reikalavimas netaikomas sandǟliavimo, garaģȎ, gamybos 

ir pramonǟs paskirties pastatams 

5.4. pastato (jo daliȎ) pertvarȎ ir tarpaukġtiniȎ perdenginiȎ 

ġiluminǟs savybǟs turi atitikti Reglamento IX skyriaus 

reikalavimus 

5.5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento 

X skyriaus reikalavimus 

5.6. ġiluminǟs energijos sŃnaudos pastatui (jo daliai) 

ġildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 

reikalavimus 

6. A+ klasǟs pastatai (jȎ dalys) 6.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo 

rodikliȎ C1 ir C2 vertǟs turi atitikti Reglamento 15 punkto 
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reikalavimus 

6.2. pastato (jo dalies) atitvarȎ skaiļiuojamieji savitieji 

ġilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 87 

punkto reikalavimus 

6.3. jei pastate (jo dalyje) Ǳrengta mechaninio vǟdinimo su 

rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo 

koeficientas turi bȊti ne maģesnis uģ 0,75, o 

rekuperatoriaus ventiliatoriȎ naudojamas elektros 

energijos kiekis neturi virġyti 0,55 Wh/mį. Ġis 

reikalavimas netaikomas sandǟliavimo, garaģȎ, gamybos 

ir pramonǟs paskirties pastatams 

6.4. pastato (jo daliȎ) pertvarȎ ir tarpaukġtiniȎ perdenginiȎ 

ġiluminǟs savybǟs turi atitikti Reglamento IX skyriaus 

reikalavimus 

6.5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento 

X skyriaus reikalavimus 

6.6. ġiluminǟs energijos sŃnaudos pastatui (jo daliai) 

ġildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 

reikalavimus 

7. Energijos beveik nevartojantys 

pastatai (jȎ dalys), t. y. A++ 

klasǟs pastatai (jȎ dalys) 

7.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo 

rodikliȎ C1 ir C2 vertǟs turi atitikti Reglamento 15 punkto 

reikalavimus 

7.2. pastato (jo dalies) atitvarȎ skaiļiuojamieji savitieji 

ġilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 88 

punkto reikalavimus 

7.3. jei pastate (jo dalyje) Ǳrengta mechaninio vǟdinimo su 

rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo 

koeficientas turi bȊti ne maģesnis uģ 0,80, o 

rekuperatoriaus ventiliatoriȎ naudojamas elektros 

energijos kiekis neturi virġyti 0,45 Wh/mį. Ġis 

reikalavimas netaikomas sandǟliavimo, garaģȎ, gamybos 

ir pramonǟs paskirties pastatams 

7.4. pastato (jo daliȎ) pertvarȎ ir tarpaukġtiniȎ perdenginiȎ 

ġiluminǟs savybǟs turi atitikti Reglamento IX skyriaus 

reikalavimus 

7.5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento 

X skyriaus reikalavimus 

7.6. ġiluminǟs energijos sŃnaudos pastatui (jo daliai) 

ġildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 

reikalavimus 

7.8. pastate (jo dalyje) sunaudota energijos dalis iġ 

atsinaujinanļiȎ iġtekliȎ turi atitikti Reglamento 2 priedo 

89 punkto reikalavimus, t. y. didģiŃjŃ sunaudojamos 
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energijos dalǱ turi sudaryti atsinaujinanļiȎ iġtekliȎ 

energijañ. 

 

1.5. pakeiļiu 15 punktŃ ir jǱ iġdǟstau taip: 

Ă15. Atitinkamos energinio naudingumo klasǟs pastato (jo dalies) energijos vartojimo 

efektyvumo rodikliȎ C1 ir C2 vertǟs turi atitikti ġiuos reikalavimus: 

15.1. A++ klasǟs: C1<0,3 ir C2 Ò 0,70; 

15.2. A+ klasǟs: C1<0,5 ir C2 Ò 0,80; 

15.3. A klasǟs: C1<0,7 ir C2 Ò 0,85; 

15.4. B klasǟs: C1< 1 ir C2 Ò 0,99; 

15.5. C klasǟs: C1< 1,5; 

15.6. D klasǟs: C1< 2; 

15.7. E klasǟs: C1< 2,5; 

15.8. F klasǟs: C1< 3; 

15.9. G klasǟs: C1Ó 3.ñ; 

1.6. pakeiļiu 22.2 papunktǱ ir jǱ iġdǟstau taip: 

Ă22.2. pastatai, kuriems leidimas modernizuoti pastatŃ (jo dalǱ) ar raġytinis Ǳgalioto valstybǟs 

tarnautojo pritarimas statinio projektui iġduotas [3.1] po 2014 m. sausio 1 d., kai statybŃ leidģiantys 

dokumentai neprivalomi, ï statybos darbai pradǟti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo 

klasǟ turi bȊti ne ģemesnǟ kaip C, bet ne ģemesnǟ negu pastato energinio naudingumo klasǟ iki 

modernizavimo;ñ; 

1.7. pakeiļiu 24 punktŃ ir jǱ iġdǟstau taip: 

Ă24. Jei naujai statomo pastato dalyje Ǳrengta autonominǟ (kita, negu pastate) ġildymo sistema 

arba autonominǟ energijos ġiai pastato daliai ġildyti apskaita, ġios pastato dalies energinio 

naudingumo klasǟ turi atitikti Reglamento 17ï21 punktuose nurodytus reikalavimus.ñ. 

1.8. pakeiļiu 31 punktŃ ir jǱ iġdǟstau taip: 

Ă31. IlginiȎ ġiluminiȎ tilteliȎ skaiļiuojamosios ġilumos perdavimo koeficientȎ vertǟs 

nustatomos vienu iġ ģemiau nurodytȎ bȊdȎ:ñ; 

31.1. ilginiȎ ġiluminiȎ tilteliȎ ġilumos perdavimo koeficientȎ vertǟs apskaiļiuojamos pagal 

LST EN ISO 10211:2008 [3.15] reikalavimus. Skaiļiavimuose ilginiȎ ġiluminiȎ tilteliȎ ilgiai turi 

bȊti imami pagal iġorinius pastato matmenis; langȎ, stoglangiȎ, ġvieslangiȎ, kitȎ skaidriȎ atitvarȎ ir 

durȎ angȎ perimetru ï pagal maģiausius iġorinius angȎ matmenis; tilteliȎ ilginiams ġilumos 

perdavimo koeficientams skaiļiuoti su gruntu besiribojanļiȎ atitvarȎ ġilumos perdavimo koeficiento 

vertǟ turi bȊti nustatyta esant bȊdingam grindȎ matmeniui 4 m; 

31.2. jei ilginiȎ ġiluminiȎ tilteliȎ ġilumos perdavimo koeficientȎ vertǟs pagal LST EN ISO 

10211:2008 [3.15] reikalavimus neskaiļiuojamos, jos nustatomos vadovaujantis  Reglamento 6 

priedo 6.1 lentelǟs duomenimis; 

31.3. ilginio ġiluminio tiltelio ġilumos perdavimo koeficiento vertǟ gali bȊti nustatyta iġ kitȎ 

duomenȎ, kurie atitinka tiltelio Ǳrengimo schemŃ, ir ġie duomenys apskaiļiuoti pagal 31.1 

papunkļio reikalavimus, taip pat nustatant funkcines tarpines vertes tarp ġiuose duomenyse 

nurodytȎ ilginiȎ ġiluminiȎ tilteliȎ ġilumos perdavimo koeficiento verļiȎ; 

31.4. ilginiȎ ġiluminiȎ tilteliȎ projektinǟs ġilumos perdavimo koeficientȎ vertǟs turi bȊti 

nustatytos dviejȎ skaiļiȎ po kablelio tikslumu.ñ; 

1.9. pakeiļiu 3 lentelň ir jŃ iġdǟstau taip: 

Ă3 lentelǟ  

Eil. 

Nr. 
Atitvaros rȊġis 

AtitvarŃ 

ģymintis 

poraidis 

Gyvenamieji 

pastatai 

Negyvenamieji pastatai 

Vieġosios 

paskirties 

pastatai
1)

 

Pramonǟs 

pastatai
2)
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1. Pastato energinio naudingumo 

klasǟ 
C B C B C B 

2. 

 

Stogai 
 

r 
0,16 0,15 0,2Ŀk1

5)
 0,18Ŀk1

5)
 0,25Ök1

5)
 0,22Ŀk1

5)
 

Perdangos
6) 

ce 

3. 

 

ĠildomȎ patalpȎ 

atitvaros, kurios ribojasi 

su gruntu
 

fg 

0,25 0,22 0,3Ŀk1
5)

 0,24Ŀk1
5)

 0,4Ök1
5)

 0,33Ŀk1
5)

 
Perdangos virġ 

neġildomȎ rȊsiȎ ir 

pogrindģiȎ  

cc 

4. Sienos
 

w 0,20 0,18 0,25Ŀk1
5)

 0,22Ŀk1
5)

 0,3Ŀk1
5)

 0,26Ŀk1
5)

 

5. Langai
7)

, stoglangiai, 

ġvieslangiai ir kitos 

skaidrios atitvaros
 

wda 1,6
3) 

1,4
3)
 1,6Ŀk1

4),5) 1,4Ŀk1
4),5

) 1,9Ök1
5)

 1,7Ŀk1
5)

 

6. Durys, vartai
 

d 1,6
 1,5 1,9Ŀk1

5) 
1,9Ŀk1

5)
 1,9Ök1

5)
 1,9Ŀk1

5)
 

7. Pastabos: 
1)

 vieġosios paskirties pastatams priskiriami: administracinǟs, prekybos, paslaugȎ, 

maitinimo, transporto, kultȊros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, vieġbuļiȎ ir specialiosios 

paskirties pastatai [3.6], [3.9]; 
2)

 pramonǟs pastatams priskiriami: sandǟliavimo, garaģȎ, gamybos ir pramonǟs 

paskirties pastatai [3.6]; 
3)

 jei gyvenamȎjȎ pastatȎ suminis langȎ, stoglangiȎ, ġvieslangiȎ ir kitȎ skaidriȎ 

atitvarȎ plotas didesnis uģ 25 % pastato sienȎ ploto, visȎ ġiȎ atitvarȎ (langȎ, stoglangiȎ, 

ġvieslangiȎ ir kitȎ skaidriȎ atitvarȎ) ġilumos perdavimo koeficiento U(C,B) vertǟ turi bȊti 

1,3 W/(mĮÖK); 
4) 
jei vieġosios paskirties pastatȎ suminis langȎ, stoglangiȎ, ġvieslangiȎ ir kitȎ 

skaidriȎ atitvarȎ plotas didesnis uģ 35 % pastato sienȎ ploto, visȎ ġiȎ atitvarȎ (langȎ, 

stoglangiȎ, ġvieslangiȎ ir kitȎ skaidriȎ atitvarȎ) ġilumos perdavimo koeficiento U(C,B) vertǟ 

turi bȊti 1,3 W/(mĮÖK). Ġis reikalavimas netaikomas prekybos paskirties pastatȎ pirmo 

aukġto langams; 
5) k1 = 20/(qiH ï 0,6) ï temperatȊros pataisa pramonǟs, paslaugȎ, transporto ir 

specialiosios paskirties pastatȎ atitvaroms, qiHï pramonǟs  paslaugȎ, transporto ir 

specialiosios paskirties pastatȎ vidaus temperatȊra ġildymo sezono metu (ÁC). Imama iġ 

pastato projekto, o nesant duomenȎ, imama iġ Reglamento 2 priedo 2.4 lentelǟs;  
6)

 perdangos virġ pravaģiavimȎ ar praǟjimȎ; 
7)

 langȎ atitvaroms taip pat priskiriamos Ǳstiklintos ir neǱstiklintos durys Ǳ Ǳstiklintus 

balkonus, Ǳstiklintas galerijas ir ġiltnamius.ñ; 

 

 

1.10. pakeiļiu 4 lentelň ir jŃ iġdǟstau taip: 

 

Ă4 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
AtitvarȎ apibȊdinimas 

AtitvarŃ 

ģymintis 

poraidis 

Gyvenamieji 

pastatai 

Negyvenamieji pastatai 

Vieġosios 

paskirties 

pastatai
1) 

Pramonǟs 

pastatai
2) 

1. Stogai 
 

r 
0,14 0,15Ŀk1

5)
 0,19Ök1

5)
 

Perdangos
6) 

ce 

2. ĠildomȎ patalpȎ atitvaros, 

kurios ribojasi su gruntu
 fg 0,16 0,18 0,25Ök1

5)
 



6 

 

 

Perdangos virġ neġildomȎ 

rȊsiȎ ir pogrindģiȎ  
cc 

3. Sienos
 

w 0,15 0,18Ŀk1
5)

 0,22Ök1
5)

 

4. Langai, stoglangiai, 

ġvieslangiai ir kitos skaidrios 

atitvaros
 

wda 1,0
 

1,2Ŀk1
5) 

1,4Ök1
5)

 

5. Durys, vartai
 

d 1,4
 

1,8Ŀk1
5) 

1,9Ök1
5)

 
1)

, 
2)

 ,
 5)

 ,
 6) 
ģr. 3 lentelǟs 7 punktŃ.ñ; 

 

1.11. pakeiļiu 5 lentelň ir jŃ iġdǟstau taip: 

 

Ă5 lentelǟ 

Eil. 

Nr.  

AtitvarȎ apibȊdinimas 

AtitvarŃ 

ģymintis 

poraidis 

Gyvenamieji 

pastatai 

Negyvenamieji pastatai 

1. Vieġosios 

paskirties 

pastatai
1) 

Pramonǟs 

pastatai
2) 

2. Stogai 
 

r 
0,12 0,13Ŀk1

5)
 0,17Ök1

5)
 

Perdangos
6) 

ce 

3. ĠildomȎ patalpȎ atitvaros, 

kurios ribojasi su gruntu
 fg 

0,14 0,16Ŀk1
5)

 0,21Ök1
5)

 
Perdangos virġ neġildomȎ rȊsiȎ 

ir pogrindģiȎ  
cc 

4. Sienos
 

w 0,13 0,15Ŀk1
5)

 0,19Ök1
5)

 

5. Langai, stoglangiai, ġvieslangiai 

ir kitos skaidrios atitvaros
 wda 0,9

 
1,0Ŀk1

5) 
1,1Ök1

5)
 

6. Durys, vartai
 

d 1,3
 

1,6Ŀk1
5) 

1,8Ök1
5)

 
1)

, 
2)

 ,
 5)

 ,
 6) 
ģr. 3 lentelǟs 7 punktŃ.ñ; 

1.12. pakeiļiu 6 lentelň ir jŃ iġdǟstau taip: 

Ă6 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
AtitvarȎ apibȊdinimas 

AtitvarŃ 

ģymintis 

poraidis 

Gyvenamieji 

pastatai 

Negyvenamieji pastatai 

Vieġosios 

paskirties 

pastatai
1) 

Pramonǟs 

pastatai
2) 

1. Stogai 
 

r 
0,1 0,11Ŀk1

5)
 0,15Ök1

5)
 

Perdangos
6) 

ce 

2. ĠildomȎ patalpȎ atitvaros, kurios 

ribojasi su gruntu
 fg 

0,12 0,14Ŀk1
5)

 0,18Ök1
5)

 
Perdangos virġ neġildomȎ rȊsiȎ ir 

pogrindģiȎ  
cc 

3. Sienos
 

w 0,11 0,12Ŀk1
5)

 0,17Ök1
5)

 

4. Langai, stoglangiai, ġvieslangiai ir 

kitos skaidrios atitvaros
 wda 0,8

 
0,9Ŀk1

5) 
1Ök1

5)
 

5. Durys, vartai
 

d 1,2
 

1,4Ŀk1
5) 

1,7Ök1
5)

 

 
1)

, 
2)

 ,
 5)

 ,
 6) 
ģr. 3 lentelǟs 7 punktŃ.ñ; 

1.13. pakeiļiu 9 lentelň ir jŃ iġdǟstau taip: 

 

Ă9 lentelǟ 
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Eil. 

Nr. 

Pastato elementai 

Pastato (jo 

dalies) 

energinio 

naudingumo 

klasǟ 

Gyvenamieji 

pastatai 

Negyvenamieji pastatai 

Vieġosios 

paskirties 

pastatai
1) 

Pramonǟs 

pastatai
2) 

1. 

Pertvaros 

A 0,5 0,6Ŀk1
5)

 0,73Ŀk1
5)

 

A+ 0,43 0,5Ŀk1
5)

 0,63Ŀk1
5)

 

A++ 0,37 0,4Ŀk1
5)

 0,57Ŀk1
5)

 

2. 

Tarpaukġtiniai perdenginiai 

A 0,47 0,5Ŀk1
5)

 0,63Ŀk1
5)

 

A+ 0,4 0,43Ŀk1
5)

 0,57Ŀk1
5)

 

A++ 0,33 0,37Ŀk1
5)

 0,5Ŀk1
5)

 

 
1)

, 
2)

 ,
 5) 
ģr. 3 lentelǟs 7 punktŃ.ñ; 

1.14. pakeiļiu 10 lentelň ir jŃ iġdǟstau taip: 

Ă10 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
Pastato paskirtis [3.6] 

Pastato energinio 

naudingumo klasǟ 

n50.N, 

(1/h) 

1. 
Gyvenamosios, administracinǟs, mokslo 

ir gydymo  

C 2 

B 1,5 

A  1 

A+, A++ 0,6 

2. 

Maitinimo, prekybos, kultȊros, 

vieġbuļiȎ, paslaugȎ
1)

, sporto, 

transporto
1)

, specialioji
1)

 ir poilsio 

C, B 2
2)

 

A 1,5
2)
 

A+ ir A++ 1
2)

 

3. Pastabos: 
1)

 paslaugȎ, transporto ir specialiosios paskirties pastatȎ ġildomoms patalpoms, 

kuriose Ǳrengti vartai tarp ġiȎ patalpȎ ir iġorǟs arba bet kurio tipo neġildomȎ patalpȎ 

(ġiltnamio, ǱstiklintȎ galerijȎ, neġildomo pastato, neġildomȎ apġiltintȎ patalpȎ), sandarumo 

reikalavimai nekeliami. 
2)

 paslaugȎ, transporto ir specialiosios paskirties pastatȎ atveju ġis reikalavimas 

taikomas tai pastato daliai, kurioje nǟra vartȎ tarp ġildomȎ patalpȎ ir iġorǟs arba bet kurio 

tipo neġildomȎ patalpȎ (ġiltnamio, ǱstiklintȎ galerijȎ, neġildomo pastato, neġildomȎ 

apġiltintȎ patalpȎ).ñ; 

 

1.15. pakeiļiu 39 punktŃ ir jǱ iġdǟstau taip: 

Ă39. Sandarumas turi bȊti matuojamas baigtame statyti pastate prieġ atliekant pastato 

energinio naudingumo sertifikavimŃ. Pastato sandarumas turi bȊti iġmatuotas ġiais atvejais: 

39.1. C ir B klasǟs pastatams, kuriȎ projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos 

Respublikos ir (ar) Europos SŃjungos biudģeto lǟġomis; 

39.2. visȎ paskirļiȎ A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasiȎ pastatams.ñ; 

1.16. pakeiļiu 40 punktŃ ir jǱ iġdǟstau taip: 

Ă40. KitȎ, negu nurodyta 39 punkte, C ir B energinio naudingumo klasǟs pastatȎ oro 

apykaitos pastate n50 vertǟ (h
-1
) gali bȊti apskaiļiuota pagal Reglamento 2 priedo 26.1 papunkļio 

reikalavimus; ji neturi bȊti didesnǟ uģ nurodytŃ 10 lentelǟje. Jei apskaiļiuotoji sandarumo vertǟ 

neatitinka 10 lentelǟs reikalavimȎ, turi bȊti atlikti pastato sandarumo matavimai pagal LST EN ISO 

9972:2015 [3.19] nurodytŃ bandymȎ metodŃ. Jei iġmatuotas pastato sandarumas neatitinka 10 

lentelǟs reikalavimȎ, pastato negalima priskirti C arba B energinio naudingumo klasei.ñ; 

1.17. papildau 65.5
1
 papunkļiu: 
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Ă65.5
1
. duomenis apie pastato sandarumŃ nustatyti taip: 

65.5
1
.1. Reglamento 40 punkte nurodytais atvejais pastato sandarumas apskaiļiuojamas pagal 

Reglamento 2 priedo 26.1 papunkļio reikalavimus; 

65.5
1
.2. Reglamento 39 punkte nurodytais atvejais pastato sandarumas nustatomas pagal 

pastato sandarumo bandymȎ protokolo duomenis, kurie skelbiami akredituotȎ pastatȎ sandarumo 

bandymȎ laboratorijȎ duomenȎ bazǟse;  

65.5
1
.3. akredituotos pastatȎ sandarumo bandymȎ laboratorijos privalo savo internetinǟje 

svetainǟje skelbti informacijŃ apie jos iġduotus, sustabdytus ar panaikintus pastatȎ sandarumo 

bandymȎ protokolus, nurodant bandymo protokolo iġdavimo datŃ, protokolo numerǱ, pastato (ar jo 

dalies) unikalȎ numerǱ, pastato (ar jo dalies) adresŃ, oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 

vertň, oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertň.ñ; 

1.18. papildau 65.5
2
 papunkļiu: 

Ă65.5
2
. pastato fasado nuotrauka. Ġioje nuotraukoje turi bȊti uģfiksuotas pastato fasado 

vaizdas pastato energinio naudingumo sertifikavimo metu. Nuotrauka turi bȊti pateikta pastato 

energinio naudingumo skaiļiavimo kompiuterinǟje rinkmenoje.ñ; 

1.19. papildau 1 priedŃ 7.12 papunkļiu: 

Ă7.12. rekuperatoriaus naudingumo koeficiento vertň patvirtinanļiuose dokumentuose 

nurodyti duomenys turi bȊti pagrǱsti bandymais pagal [3.42] arba [3.43] nurodytus bandymo 

metodus.  

1.20. papildau 1 priedŃ 14.5 papunkļiu: 

Ă14.5. duomenys apie ġilumos ġaltiniȎ galiŃ ir minimaliŃ leistinŃ iġorǟs oro temperatȊrŃ, 

kuriai esant gali veikti ġilumos ġaltinis. Jeigu tokiȎ dokumentȎ nǟra, tai turi bȊti nurodyta pastato 

bȊklǟs duomenyse.ñ; 

 



 

 

 

1.21. pakeiļiu 2 priedo 2.4 lentelň ir jŃ iġdǟstau taip: 

 

Ăǰvairios paskirties pastatȎ ǱvairiȎ rodikliȎ vertǟs pastatȎ  energinio naudingumo skaiļiavimams [3.20] 

2.4 lentelǟ 

Eil. 

Nr.

  

Pastato paskirtis [3.6]  

Vidaus 

tempe-

ratȊra 

ġildymo 

sezono 

metu, ɗiH, 

ÁC 

Vidaus 

tempe-

ratȊra 

neġildymo 

sezono 

metu 

(vasarŃ), 

ɗiC, ÁC 

Plotas 

vienam 

ģmogui*, 

Ao, m
2
/ģm. 

Ģmogaus 

iġskiriama 

ġiluma, 

go, 

W/ģm.  

ĢmoniȎ 

buvimo 

patalpoje 

laikas per 

parŃ 

(vidutinis 

mǟnesio), 

t, 

h/(para) 

Metinis 

elektros 

energijos 

suvartojima

s pastato 

ploto 

vienetui*,  

ɣ E 

kWh/(m
2
Ŀ 

metai)  

Elektros 

energijos 

dalis, 

sunaudojama 

pastato 

ġildomose 

patalpose, 

fE 

 

Iġorǟs oro 

kiekis 1 m
2 

pastato 

vǟdinimui*

, 

vo, 

m
3
/(h¶m

2
) 

Metinis 

ġiluminǟs 

energijos 

poreikis 

karġtam 

vandeniui 

gaminti 1 

m
2
 

pastato*, 

ɣhw, 

kWh/(m
2
Ŀm

etai) 

1. 

Gyvenamosios paskirties 

vieno ir dviejȎ butȎ 

pastatai (namai) 

20 24 60 70 12 20 0,9 0,7 10 

2. 
Kiti gyvenamieji pastatai 

(namai ) 
20 24 40 70 12 30 0,9 0,7 20 

3. 
Administracinǟs paskirties 

pastatai 
20 24 20 80 6 20 0,9 0,7 10 

4. Mokslo paskirties pastatai 20 24 10 70 4 10 0,9 0,7 10 

5. Gydymo paskirties pastatai 22 24 30 80 16 30 0,8 1 30 

6. 
Maitinimo paskirties 

pastatai 
20 24 5 100 3 30 0,8 1,2 60 
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7. 
Prekybos paskirties 

pastatai 
20 24 10 90 4 30 0,8 0,7 10 

8. 
Sporto paskirties pastatai, 

iġskyrus baseinus 
18 24 20 100 6 10 0,9 0,7 80 

9. Baseinai 28 28 20 60 4 60 0,9 0,7 80 

10. KultȊros paskirties pastatai 20 24 5 80 3 20 0,8 1 10 

11. 

GaraģȎ, gamybos ir 

pramonǟs paskirties 

pastatai 

18**  24 20 100 6 20 0,9 0,7 10 

12. 
Sandǟliavimo paskirties 

pastatai 
18**  24 100 100 6 6 0,9 0,3 1,4 

13. 
VieġbuļiȎ paskirties 

pastatai 
20 24 40 70 12 30 0,7 0,7 20 

14. 
PaslaugȎ paskirties 

pastatai 
20**  24 20 80 6 20 0,9 0,7 10 

15. 
Transporto paskirties 

pastatai 
20**  24 20 80 6 20 0,9 0,7 10 

16. Poilsio paskirties pastatai 18 24 20 100 6 10 0,9 0,7 80 

17. 
Specialiosios paskirties 

pastatai 
20**  24 40 70 12 30 0,7 0,7 20 

18. 

Pastabos:  

* nurodytȎ dydģiȎ vertǟs susietos su pastato ġildomu plotu. 

** ġiȎ temperatȊrȎ vertǟs skaiļiavimuose turi bȊti naudojamos, kai pastato vidaus temperatȊra ġildymo sezono metu neģinoma. Kitais atvejais 

skaiļiavimuose turi bȊti naudojama projekte numatyta pastato vidaus temperatȊra ġildymo sezono metu.ñ; 

 

 



 

 

 

1.22. pakeiļiu 2 priedo 17.1 papunktǱ ir jǱ iġdǟstau taip: 

 

Ă17.1. kiekvieno mǟnesio Ămñ norminis ūN.H.fg3,m (W), atskaitinis ūR.H.fg3,m (W) ir 

skaiļiuojamasis ūH.fg3,m (W) ġilumos srautas per su gruntu besiribojanļias ġildomȎ rȊsiȎ atitvaras, 

pagal kurǱ skaiļiuojami energijos poreikiai pastatui ġildyti, apskaiļiuojamas pagal formules [3.14]: 
 

( ) )];
12

2cos([
,3

1

,3,).,(.3,3..

x
n

x

xpeemeiHfgBCsumfgmfgHN

m
HUA

bt
pqqq

--
ÖÖÖ+-ÖÖ=F ä

=

Ø

 
 

(2.49) 

 
 

( ) )]
12

2cos([
,3

1
,3,..3,3..

x
n

x
xpeemeiHfgRsumfgmfgHR

m
HUA

bt
pqqq

--
ÖÖäÖ+-ÖÖ=F

=

Ø

;         
 

(2.50) 

 
 

( ) ])
12

2cos([
,3

,3,,3,3
1

,3.
x

xpeemeiHxfgxfg

n

x
mfgH

m
HUA

bt
pqqq

--
ÖÖÖ+-ÖÖä=F

Ø

=
; 

 

(2.51) 

 

 

ļia: Afg3.sum ï ġildomȎ rȊsiȎ atitvarȎ, kurios ribojasi su gruntu, suminis plotas (m
2
). Nustatomas 

pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;  

Afg3,x ï atitinkamo Ăxñ rȊsio su gruntu besiribojanļiȎ sienȎ ir grindȎ bendras plotas  (m
2
): 

Afg3,x=Abf3,x+zbf,xĀP3,x. Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus; 

Abf3,x ï atitinkamȎ Ăxñ ġildomȎ rȊsiȎ atitvarȎ, kurios ribojasi su gruntu, grindȎ plotas (m
2
). 

Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;  

Hpe3,x ï kiekvienȎ Ăxñ ġildomȎ rȊsiȎ atitvarȎ, kurios ribojasi su gruntu, iġoriniai savitieji 

ġilumos nuostoliai. Apskaiļiuojami pagal (2.53) formulň; 

U(C,B).fg ï atitvarȎ, kurios ribojasi su gruntu, ġilumos perdavimo koeficientas (W/(m
2
ĿK)), 

imamas iġ Reglamento 3 lentelǟs; 

UR.fg ï atitvarȎ, kurios ribojasi su gruntu, ġilumos perdavimo koeficientas (W/(m
2
ĿK)), imamas 

iġ Reglamento 2 lentelǟs; 

Ufg3,x ï atitinkamo Ăxñ rȊsio vidutinis su gruntu besiribojanļiȎ sienȎ ir grindȎ ġilumos 

perdavimo koeficientas (W/(m
2
ĿK)):  

xxbfxbf

xbwxxbfxbfxbf
xfg

PzA

UPzUA
U

,3,,3

,3,3,,3,3
,3

+

Ö+Ö
= ; 

Ubf3,x ï atitinkamȎ Ăxñ ġildomȎ rȊsiȎ grindȎ skaiļiuojamasis ġilumos perdavimo koeficientas 

(W/(m
2
ĿK)). Apskaiļiuojamas pagal (2.54) arba (2.55) formulň atsiģvelgiant Ǳ grindȎ apġiltinimŃ,; 

Ubw3,x ï atitinkamȎ Ăxñ ġildomȎ rȊsiȎ sienȎ skaiļiuojamasis ġilumos perdavimo koeficientas 

(W/(m
2
ĿK)). Apskaiļiuojamas pagal (2.57) formulň; 

zbf,x ï atitinkamȎ Ăxñ rȊsio grindȎ gylis nuo grunto pavirġiaus (m). Nustatomas pagal 

Reglamento 7 priedo reikalavimus; 

ɓ3,x ï rodiklis, Ǳvertinantis ġilumos srauto per atitinkamas āxñ grindis ant grunto, kai grindys 

apġiltintos pakraġļiuose,  pokyļio vǟlavimŃ lyginant su iġorǟs oro temperatȊros pokyļiu (mǟnesiai); 
 

)
1

ln(42,05,1
,3

3
+

Ö-=
xt

x
d

d
b ; 

 

(2.52) 

 

 

ļia: dt3,x ï apskaiļiuojamas pagal (2.56) formulň. 

AtitinkamȎ Ăxñ ġildomȎ rȊsiȎ atitvarȎ, kurios ribojasi su gruntu, iġoriniai savitieji ġilumos 

nuostoliai Hpe3,x  (W/K), apskaiļiuojami pagal formulň: 
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ù
ù

ú

ø

é
é

ê

è

ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å
+Ö+

ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å
+Ö

öö
ö

÷

õ

ææ
æ

ç

å
-ÖÖÖÖ=

--

1ln1ln1237,0
,3,

,3,3

,,

xt

z

xw

z

grxxpe
d

e
d

ePH

xbfxbf
dd

l dd . 

(2.53) 

AtitinkamȎ Ăxñ ġildomo rȊsio grindȎ ġilumos perdavimo koeficientas Ubf3,x  apskaiļiuojamas 

pagal formules: 

a) neapġiltintȎ arba maģai apġiltintȎ rȊsio grindȎ (dt3,x + 0,5Āzbf,x < Bǋ3,x): 
 

 

ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å
+

Ö+

Ö

Ö++Ö

Ö
= 1

5,0

'
ln

5,0'

2

,,3

,3

,,3,3

,3

xbfxt

x

xbfxtx

gr

xbf
zd

B

zdB
U

p

p

l
 

 

 

(2.54) 

 

b) gerai apġiltintȎ rȊsio grindȎ (dt3,x + 0,5Āzbf,x Ó Bǋ3,x): 
 

xbfxtx

gr
xbf

zdB
U

,,3,3
,3

5,0'457,0 Ö++Ö
=

l
. 

 

(2.55) 

AtitinkamȎ Ăxñ rȊsio grindȎ atstojamasis storis dt3,x apskaiļiuojamas: 
 

)( ,,3 seibfsigrxt RRRwd ++Ö+= l ; 
 

(2.56) 

 

 

ļia: Rbf,x ï atitinkamȎ Ăxñ rȊsio grindȎ (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminǟ varģa (m
2
ĿK/W). 

Apskaiļiuojant Rbf,x, galima nevertinti grindȎ betoninǟs plokġtǟs ir plonos grindȎ dangos. 

Iġlyginamojo grunto pasluoksnio ɚ imamas toks kaip ir grunto, todǟl jo ġiluminǟ varģa taip pat 

nevertinama. 

AtitinkamȎ Ăxñ ġildomo rȊsio sienȎ ġilumos perdavimo koeficientas Ubw3,x apskaiļiuojamas 

pagal formulň: 
 

ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å
+

ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å

+

Ö
+

Ö

Ö
= 1ln

5,0
1

2

,

,

,,3

,3

,
,3

xw

xbf

xbfxt

xt

xbf

gr
xbw

d

z

zd

d

z
U

p

l
; 

 

(2.57) 

 

(2.57) formulǟ naudojama, kai dw,x Ó dt3,x. Jei dw,x < dt3,x, tai vietoje dt3,x imama dw,x: 
 

)( ,, sexbwsigrxw RRRd ++Ö=l ; 
 

(2.58) 

 

 

ļia: dw,x ï atstojamasis rȊsio poģeminǟs dalies sienos storis (m); 

Rbw,x ï atitinkamȎ Ăxñ rȊsio sienos poģeminǟs dalies suminǟ ġiluminǟ varģa (m
2
ĿK/W) (ģr. 2.7. 

pav.). 

Jei ġildomas rȊsys yra tik po dalimi pastato, o kitoje dalyje ï grindys ant grunto, galima 

skaiļiuoti apytiksliai, laikant, kad po visu pastatu yra rȊsys, taļiau jo Ǳgilinimas imamas lygus pusei 

rȊsio Ǳgilinimo.ñ; 

1.23. pakeiļiu 2 priedo 19.1 papunktǱ ir jǱ iġdǟstau taip: 

Ă19.1. kiekvieno mǟnesio Ămñ norminis ūN.H.fg5,m (W), atskaitinis ūR.H.fg5,m (W) ir 

skaiļiuojamasis ūH.fg5,m (W) ġilumos srautas per grindis virġ neġildomȎ vǟdinamȎ rȊsiȎ, pagal kurǱ 

skaiļiuojami energijos poreikiai pastatui ġildyti, apskaiļiuojamas pagal formules [3.14]: 
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( ) )];
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2cos([
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x
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(2.71) 

 
 

( ) )];
12

2cos([
,5

1

,5,..5,5..

x
n

x

xpeemeiHfgRsumfgmfgHR

m
HUA

bt
pqqq

--
ÖÖÖ+-ÖÖ=F ä
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(2.72) 

 
 

( ) ])
12

2cos([ ,5
,5

,
1

,5,5,5. xpe
x

emeiH

n

x
xfgxfgmfgH H

m
UA Ö

--
ÖÖ+-Öä Ö=F

Ø

=

bt
pqqq ; 

 

(2.73) 

 

 

ļia: Afg5.sum ï grindȎ virġ neġildomȎ rȊsiȎ suminis plotas (m
2
). Nustatomas pagal Reglamento 7 

priedo reikalavimus;  

Afg5,x ï atitinkamȎ Ăxñ grindȎ virġ neġildomȎ rȊsiȎ plotas (m
2
). Nustatomas pagal Reglamento 

7 priedo reikalavimus;  

Hpe5,x ï kiekvienȎ Ăxñ grindȎ virġ neġildomȎ rȊsiȎ iġoriniai savitieji ġilumos nuostoliai. 

Apskaiļiuojami pagal (2.76) formulň; 

Ufg5,x ï atitinkamȎ Ăxñ grindȎ virġ vǟdinamȎ pogrindģiȎ ġilumos perdavimo koeficientas 

(W/(mĮĿK)). Apskaiļiuojamas pagal (2.75) formulň; 

U(C,B).fg ï atitvarȎ, kurios ribojasi su gruntu, ġilumos perdavimo koeficientas (W/(m
2
ĿK)), 

imamas iġ Reglamento 3 lentelǟs; 

UR.fg ï atitvarȎ, kurios ribojasi su gruntu, ġilumos perdavimo koeficientas (W/(m
2
ĿK)), imamas 

iġ Reglamento 2 lentelǟs; 

Ubf,x ï atitinkamȎ Ăxñ neġildomo rȊsio grindȎ skaiļiuojamasis ġilumos perdavimo koeficientas 

(W/(m
2
ĿK)). Apskaiļiuojamas pagal (2.77) arba (2.78) formulň atsiģvelgiant Ǳ grindȎ apġiltinimŃ; 

Ubw,x ï atitinkamȎ Ăxñ neġildomo rȊsio sienȎ skaiļiuojamasis ġilumos perdavimo koeficientas 

(W/(m
2
ĿK)). Apskaiļiuojamas pagal (2.80) formulň; 

zbf,x ï atitinkamȎ Ăxñ neġildomo rȊsio grindȎ gylis nuo grunto pavirġiaus (m). Nustatomas 

pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus; 

ɓ5,x ï rodiklis, Ǳvertinantis ġilumos srauto per atitinkamas āxñ grindis virġ neġildomȎ rȊsiȎ 

pokyļio vǟlavimŃ lyginant su iġorǟs oro temperatȊros pokyļiu (mǟnesiai); 

 
 

)
1

ln(42,05,1
,5

,5
+

Ö-=
xt

x
d

d
b ; 

 

(2.74) 

 

 

ļia: dt5,x ï apskaiļiuojamas pagal (2.79) formulň. 

 

AtitinkamȎ Ăxñ grindȎ virġ neġildomo rȊsio Ufg5,x (W/(mĮĿK)) vertǟ apskaiļiuojama taip: 

 
 

xxxwxxxbwxxbfxbfxfg

xfg

xf

xfg

VnUPhUPzUA

A

U

U

,5,,5,,5,,,5

,5

,

,5

33,0

1

1

ÖÖ+ÖÖ+ÖÖ+Ö
+

= ;  

(2.75) 
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ļia: nx ï oro pasikeitimo daģnis atitinkamame Ăxñ neġildomame rȊsyje (h
-1
). Nesant duomenȎ, 

imama n=0,3 h
-1
; 

V5,x ï atitinkamo Ăxñ neġildomo rȊsio patalpȎ tȊris (mį). Nustatomas pagal Reglamento 7 

priedo reikalavimus. 

 

AtitinkamȎ Ăxñ grindȎ virġ neġildomo rȊsio iġoriniai savitieji ġilumos nuostoliai Hpe5,x  (W/K) 

apskaiļiuojami pagal formulň: 

 

xfxfgxxwxx
gr

xxbfxfg
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z
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UAVnUPhPzA
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d

eP
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,5,,5
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33,01ln237,0

,

Ö+ÖÖ+ÖÖ+ÖÖ+

ÖÖ+ÖÖ+
ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å
+Ö

öö
ö

÷

õ

ææ
æ

ç

å

-ÖÖÖ

ÖÖ=

-

d

l

d
l d

. 
(2.76) 

 

AtitinkamȎ Ăxñ neġildomo rȊsio grindȎ ġilumos perdavimo koeficientas Ubf,x  apskaiļiuojamas 

pagal formules: 

a) neapġiltintȎ arba maģai apġiltintȎ rȊsio grindȎ (dt5,x + 0,5Āzbf,x < Bǋ5,x): 
 

ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å
+

Ö+

Ö

Ö++Ö

Ö
= 1

5,0

'
ln

5,0'

2

,,5

,5

,,5,5

,

xbfxt

x

xbfxtx

gr

xbf
zd

B

zdB
U

p

p

l
 

 

 

(2.77) 

 

 

b) gerai apġiltintȎ rȊsio grindȎ (dt5,x + 0,5Āzbf,x Ó Bǋ5,x): 
 

xbfxtx

gr
xbf

zdB
U

,,5,5
,

5,0'457,0 Ö++Ö
=

l
. 

 

(2.78) 

AtitinkamȎ Ăxñ rȊsio grindȎ atstojamasis storis dt5,x apskaiļiuojamas: 
 

)( ,,5 sexbfsigrxt RRRwd ++Ö+= l ; 
 

(2.79) 

 

ļia: Rbf,x ï atitinkamȎ Ăxñ rȊsio grindȎ (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminǟ varģa (m
2
ĿK/W). 

Apskaiļiuojant Rbf,x, galima nevertinti grindȎ betoninǟs plokġtǟs ir plonos grindȎ dangos. 

Iġlyginamojo grunto pasluoksnio ɚ imamas toks kaip ir grunto, todǟl jo ġiluminǟ varģa taip pat 

nevertinama. 

AtitinkamȎ Ăxñ neġildomo rȊsio sienȎ ġilumos perdavimo koeficientas Ubw,x apskaiļiuojamas 

pagal formulň: 
 

ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å
+

ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å

+

Ö
+

Ö

Ö
= 1ln

5,0
1

2

,

,

,,5

,5

,
,

xw

xbf

xbfxt

xt

xbf

gr
xbw

d

z

zd

d

z
U

p

l
; 

 

(2.80) 

 

(2.80) formulǟ naudojama, kai dw,x Ó dt5,x. Jei dw,x < dt5,x, taivietoje dt5,x imama dw,x: 
 

)( ,, sexbwsigrxw RRRd ++Ö=l ; 
 

(2.81) 

 

 

ļia: dw,x ï atstojamasis rȊsio poģeminǟs dalies sienos storis (m); 

Rbw,x ï atitinkamȎ Ăxñ rȊsio sienos poģeminǟs dalies suminǟ ġiluminǟ varģa (m
2
ĿK/W) (ģr. 2.9. 

pav.). 
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1.24. pakeiļiu 2 priedo 30 punktŃ ir jǱ iġdǟstau taip:  

 

Ă30. Atitinkamos Ăxñ pastato mechaninio vǟdinimo be rekuperacijos sistemos, kurioje yra oro 

paġildymas, skaiļiuojamosios mǟnesinǟs ġiluminǟs energijos sŃnaudos Ǳ pastato vidȎ tiekiamam 

iġorǟs orui suġildyti iki patalpȎ temperatȊros QH2.vent.mvH,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 
 

xairmvH

xmvH
mdom

p

meiHairairm
xmmvHventH

A

A

ct
Q

,.

,
,inf,0

,
,,..2 )(

)(24001,0

h
nnn

qqr
Ö--Ö

-ÖÖÖÖÖ
= ; 

 

(2.112) 

ļia: jeigu QH,m, apskaiļiuotas pagal (2.169) formulň, maģesnis uģ 0,1, tada QH2.vent.reH,m,x = 0; 

ɖmvH.air,x ï atitinkamos Ăxñ mechaninio vǟdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra Ǳ patalpas 

tiekiamo oro paġildymas, oro paġildymui naudojamo ġilumos ġaltinio skaiļiuojamasis naudingumo 

koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenȎ, imamas iġ 2.16 lentelǟs; 

VisȎ pastato mechaninio vǟdinimo be rekuperacijos sistemȎ, kuriose yra oro paġildymas, 

skaiļiuojamosios mǟnesinǟs ġiluminǟs energijos sŃnaudos Ǳ pastato vidȎ tiekiamam iġorǟs orui 

suġildyti iki patalpȎ temperatȊros QH2.vent.mvH,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 
 

ä=
=

n

x
xmmvHventHmmvHventH QQ

1
,,..2,..2 .ñ; 

 

(2.113) 

 

 

1.25. pakeiļiu 2 priedo 31 punktŃ ir jǱ iġdǟstau taip:  

 

Ă31. Atitinkamos Ăxñ pastato mechaninio vǟdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra oro 

paġildymas, skaiļiuojamosios mǟnesinǟs ġiluminǟs energijos sŃnaudos Ǳ pastato vidȎ tiekiamam 

iġorǟs orui suġildyti iki patalpȎ temperatȊros QH2.vent.reH,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

 
 

xairreH

xreHxreH
mdom

p

meiHairairm
xmreHventH

A

A

ct
Q

,.

,,
,inf,0

,
,,..2

)1(
)(

)(24001,0

h

h
nnn

qqr -Ö
Ö--Ö

-ÖÖÖÖÖ
= ; 

 

(2.114) 

 

 

ļia: jeigu QH,m, apskaiļiuotas pagal (2.169) formulň, maģesnis uģ 0,1, tada QH2.vent.reH,m,x = 0; 

ɖreH.air,xï atitinkamos Ăxñ mechaninio vǟdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra Ǳ patalpas 

tiekiamo oro paġildymas, oro paġildymui naudojamo ġilumos ġaltinio skaiļiuojamasis naudingumo 

koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenȎ, imamas iġ 2.16 lentelǟs.ñ 

VisȎ pastato mechaninio vǟdinimo su rekuperacija sistemȎ, kuriose yra oro paġildymas, 

skaiļiuojamosios mǟnesinǟs ġiluminǟs energijos sŃnaudos Ǳ pastato vidȎ tiekiamam iġorǟs orui 

suġildyti iki patalpȎ temperatȊros QH2.vent.reH,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

 

ä=
=

n

x
xmreHventHmreHventH QQ

1
,,..2,..2 . (2.115) 

 

Ġilumos ġaltiniȎ, naudojamȎ mechaninǟse vǟdinimo sistemose iġorǟs orui 

paġildyti, skaiļiuojamȎjȎ naudingumo koeficientȎ ɖmvH.air ir ɖreH.air vertǟs 

2.16 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
Ġilumos ġaltinio apibȊdinimas 

ɖmvH.air, 

ɖreH.air 

1. Ġilumos tinklai 1 

2. Dujinis katilas 0,94 
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3. Skystojo kuro katilas 0,87 

4. Kietojo kuro katilas 0,85 

5. Ġildymas elektra 1 

6. Ġiluminis siurblys  ɖSPF*  

 

*sezoninis naudingumo koeficientas (SPF) pagal LST EN 15450:2008 [3.33]. Imamas iġ ġiluminio 

siurblio techninǟs dokumentacijos, nesant duomenȎ, imamas iġ 2.17 lentelǟs. 

 

 

ĠiluminiȎ siurbliȎ skaiļiuojamȎjȎ sezoniniȎ naudingumo koeficientȎ ɖSPF vertǟs 
2.17 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
Ġiluminio siurblio apibȊdinimas ɖSPF  

1. Ġiluminis siurblys, kai energija imama iġ oro 3,0   

2. Ġiluminis siurblys, kai energija imama iġ grunto  4,0 

3. Ġiluminis siurblys, kai energija imama iġ vandens 4,5 

 

1.26. pakeiļiu 2 priedo 34.3 papunktǱ ir jǱ iġdǟstau taip: 

Ă34.3. kiekvieno mǟnesio Ămñ atskaitinǟs neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos 

elektros energijai QR.PRn.E,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip:  

 

 

EPRnRE
m

mEPRnR f
t

Q ..,..
365

ÖÖ= y ; (2.125) 

 

 

ļia:   fR.PRn.E ï atskaitinis neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius elektros energijai. 

Faktoriaus vertǟ imama iġ 2.18 lentelǟs 10 eilutǟs.ñ; 

1.27. pakeiļiu 2 priedo 34.4 papunktǱ ir jǱ iġdǟstau taip: 

Ă34.4. kiekvieno mǟnesio Ămñ skaiļiuojamosios neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos elektros energijai QPRn.E,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip:  

- jei pastate naudojama iġ bendrȎ elektros tinklȎ tiekiama elektros energija arba elektros 

energija iġ Saulǟs kolektoriȎ ir vǟjo elektriniȎ tiekiama viso pastato elektros sistemai, 

 

EPRnmHEWESKE

EPRn

mHEWESKPRnE

mECmEhwmEH

mhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwE

mventEmeEmEmeqEmEPRn

fQ
f

Q
QQQ

QQQ

QQQQQ

.,.

.

,..

,.,.,.

,)..(,..,..

,.,.lg,.,.,.

)

(

Ö-++++

++++

++++=

++

++

+
; 

(2.126) 

 

- jei atskirose pastato zonose Ǳrengtos autonominǟs (viena nuo kitos atskirtos) elektros 

sistemos, (2.126) formulǟs deġinǟje pusǟje esanļiȎ dedamȎjȎ skaiļiavimai turi bȊti atlikti ne pastato 

ġildomo ploto Ap (mĮ) vienetui, bet kiekvienos zonos Ăzñ ploto AE,z (mĮ) vienetui. Kiekvienoje 

pastato zonoje Ăzñ turi bȊti apskaiļiuotos kiekvieno mǟnesio Ămñ skaiļiuojamosios 

neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos elektros energijai QPRn.E,m,z (kWh/(mĮĿmǟn.)); viso 

pastato skaiļiuojamosios neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos elektros energijai QPRn.E,m 

(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 
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)(
1

,
1

,,.,. zE

n

z
zmEPRn

p
mEPRn AQ

A
Q ÖäÖ=

=

; (2.127) 

 

 

ļia:   fPRn.E ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius elektros energijai. Imama fPRn.E =2,3; 

QE.Eq,m ï apskaiļiuojama pagal 35 punkto reikalavimus; 

QE.lg,m ï apskaiļiuojama pagal 36 punkto reikalavimus; 

QE.e,m ï apskaiļiuojama pagal 37 punkto reikalavimus; 

QE.vent,m ï apskaiļiuojama pagal 38 punkto reikalavimus; 

QH.E,m ï pagrindiniȎ pastato ġildymo sistemos ġilumos ġaltiniȎ elektros energijos sŃnaudȎ ir elektros 

energijos sŃnaudȎ orui paġildyti vǟdinimo sistemos Ǳrenginiuose suminǟs elektros energijos 

sŃnaudos. Apskaiļiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules; 

Qhw.E,m ï pagrindiniȎ pastato karġto vandens ruoġimo sistemos ġilumos ġaltiniȎ elektros energijos 

sŃnaudos. Apskaiļiuojama pagal (2.589)ï(2.591) formules; 

QC.E,m ï apskaiļiuojama pagal (2.566) formulň; 

QE.SK+WE+HE.m ï vǟjo elektrinǟse, hidroelektrinǟse ir Saulǟs kolektoriuose pagamintos elektros 

energijos sŃnaudos pastate (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.562) formulň; 

QE.PRn.SK+WE+HE.m ï vǟjo elektriniȎ, hidroelektriniȎ ir Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs 

energijos sŃnaudos elektros energijos gamybai (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamos pagal (2.563) 

formulň. 

 

Energijos gamybai naudojamȎ energijos ġaltiniȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

faktoriaus fPRn  (vnt.), atsinaujinanļios pirminǟs energijos faktoriaus fPR,r  (vnt.) ir CO 2 

emisijȎ faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh)  vertǟs 

2.18 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
Energijos ġaltinis 

fPRn, 

vnt 

fPRr, 

vnt 

MCO2, 

kgCO2/kWh 

1. Mazutas[3.18] 1,1 0 0,29 

2. Orimulsija[3.18] 1,1 0 0,29 

3. 
Dyzelinas, krosninis skystas kuras, skalȊnȎ 

alyva[3.18] 
1,1 0 0,29 

4. Suskystintos dujos[3.18] 1,1 0 0,22 

5. Durpǟs[3.18] 1,1 0 0,36 

6. Akmens anglis[3.18] 1,2 0 0,36 

7. 
Biokuras (mediena, ġiaudai, biodujos, bioalyva ir 

kt.)[3.18] 
0,2 1 0,04 

8. Gamtinǟs dujos[3.18] 1,1 0 0,22 

9. Elektra, gaminama hidroelektrinǟse 0,06 1 0,01 

10. Elektros ǱvairiȎ gamybos bȊdȎ vidurkis[3.18] 2,3 0,2 0,42 

11. Fotovoltiniai Saulǟs kolektoriai 0,01 1 0 

12. VandenǱ ġildantys Saulǟs kolektoriai[3.18] 0 1 0 

13. Vǟjo elektrinǟs 0,01 1 0 

14. Ġiluma iġ ġilumos tinklȎ (Lietuvos vidurkis) 0,62 0,63 0,10 

15. 
Ġiluma iġ AB ĂJonavos ġilumos tinklaiñ ġilumos 

tinklȎ  
0,49 0,60 0,11 
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16. Ġiluma iġ AB ĂKauno energijañ ġilumos tinklȎ 0,36 0,74 0,08 

17. Ġiluma iġ AB ĂKlaipǟdos energijañ ġilumos tinklȎ 0,44 0,70 0,10 

18. 
Ġiluma iġ UAB ĂLiteskoñ filialo ĂPalangos ġilumañ 

ġilumos tinklȎ 
0,43 0,66 0,10 

19. 
Ġiluma iġ AB ĂPrienȎ ġilumos tinklaiñ PrienȎ ġilumos 

tinklȎ 
0,39 0,70 0,09 

20. Ġiluma iġ AB ĂĠiauliȎ energijañ ġilumos tinklȎ 0,49 0,61 0,12 

21. Ġiluma iġ UAB ĂAkmenǟs energijañ ġilumos tinklȎ 0,53 0,67 0,12 

22. Ġiluma iġ UAB ĂBirġtono ġilumañ ġilumos tinklȎ 0,50 0,68 0,12 

23. 
Ġiluma iġ UAB ĂElektrǟnȎ komunalinis Ȋkisñ ġilumos 

tinklȎ 
0,28 0,80 0,06 

24. 
Ġiluma iġ UAB ĂFortum Joniġkio energijañ ġilumos 

tinklȎ 
0,49 0,69 0,11 

25. 
Ġiluma iġ UAB ĂFortum ĠvenļioniȎ energijañ 

ġilumos tinklȎ 
0,54 0,70 0,12 

26. 
Ġiluma iġ UAB ĂIgnalinos ġilumos tinklaiñ ġilumos 

tinklȎ 
0,73 0,85 0,17 

27. Ġiluma iġ UAB ĂKaiġiadoriȎ ġilumañ ġilumos tinklȎ 0,38 0,76 0,09 

28. 
Ġiluma iġ UAB ĂKretingos ġilumos tinklaiñ ġilumos 

tinklȎ 
0,43 0,73 0,10 

29. Ġiluma iġ UAB ĂLazdijȎ ġilumañ ġilumos tinklȎ 0,34 0,84 0,08 

30. 
Ġiluma iġ UAB ĂLiteskoñ filialo ĂAlytaus energijañ 

Alytaus ġilumos tinklȎ 
0,41 0,70 0,10 

31. 
Ġiluma iġ UAB ĂLiteskoñ filialo ĂBirģȎ ġilumañ 

ġilumos tinklȎ 
0,42 0,77 0,10 

32. 
Ġiluma iġ UAB ĂLiteskoñ filialo ĂDruskininkȎ 

ġilumañ ġilumos tinklȎ 
0,36 0,74 0,09 

33. 
Ġiluma iġ UAB ĂLiteskoñ filialo ĂKelmǟs ġilumañ 

ġilumos tinklȎ 
0,39 0,75 0,10 

34. 
Ġiluma iġ UAB ĂLiteskoñ filialo ĂMarijampolǟs 

ġilumañ KazlȎ RȊdoje ġilumos tinklȎ 
0,27 0,81 0,06 

35. 
Ġiluma iġ UAB ĂLiteskoñ filialo ĂMarijampolǟs 

ġilumañ Marijampolǟje ġilumos tinklȎ 
0,47 0,65 0,11 

36. 
Ġiluma iġ UAB ĂLiteskoñ filialo ĂTelġiȎ ġilumañ 

ġilumos tinklȎ 
0,31 0,81 0,07 

37. 
Ġiluma iġ UAB ĂLiteskoñ filialo ĂVilkaviġkio ġilumañ 

ġilumos tinklȎ 
0,39 0,72 0,10 

38. 
Ġiluma iġ UAB ĂMaģeikiȎ ġilumos tinklaiñ ġilumos 

tinklȎ 
0,35 0,84 0,08 

39. Ġiluma iġ UAB ĂMolǟtȎ ġilumañ ġilumos tinklȎ 0,29 0,83 0,06 

40. Ġiluma iġ UAB ĂPakruojo ġilumañ ġilumos tinklȎ 0,39 0,73 0,09 

41. 
Ġiluma iġ UAB ĂPlungǟs ġilumos tinklaiñ ġilumos 

tinklȎ 
0,35 0,76 0,08 

42. Ġiluma iġ UAB ĂRadviliġkio ġilumañ ġilumos tinklȎ 0,34 0,76 0,08 
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43. 
Ġiluma iġ UAB ĂRaseiniȎ ġilumos tinklaiñ ġilumos 

tinklȎ 
0,58 0,70 0,17 

44. Ġiluma iġ UAB ĂSkuodo ġilumañ ġilumos tinklȎ 0,27 0,85 0,06 

45. 
Ġiluma iġ UAB ĂĠakiȎ ġilumos tinklaiñ ġilumos 

tinklȎ 
0,39 0,82 0,09 

46. 
Ġiluma iġ UAB ĂĠalļininkȎ ġilumos tinklaiñ ġilumos 

tinklȎ 
0,49 0,65 0,12 

47. 
Ġiluma iġ UAB ĂĠilalǟs ġilumos tinklaiñ ġilumos 

tinklȎ 
0,29 0,85 0,06 

48. 
Ġiluma iġ UAB ĂĠilutǟs ġilumos tinklaiñ ġilumos 

tinklȎ 
0,31 0,77 0,08 

49. Ġiluma iġ UAB ĂĠirvintȎ ġilumañ ġilumos tinklȎ 0,27 0,86 0,06 

50. 
Ġiluma iġ UAB ĂTauragǟs ġilumos tinklaiñ ġilumos 

tinklȎ 
0,29 0,85 0,06 

51. Ġiluma iġ UAB ĂUkmergǟs ġilumañ ġilumos tinklȎ 0,53 0,61 0,12 

52. 
Ġiluma iġ UAB ĂUtenos ġilumos tinklaiñ ġilumos 

tinklȎ 
0,35 0,81 0,08 

53. Ġiluma iġ UAB ĂVarǟnos ġilumañ ġilumos tinklȎ 0,28 0,82 0,06 

54. Energijos ġaltinis norminǟms sŃnaudoms skaiļiuoti  1,3 0,26 0,29ñ 

 

1.28. pakeiļiu 2 priedo 39.2 papunktǱ ir jǱ iġdǟstau taip: 

 

Ă39.2. kiekvieno mǟnesio Ămñ norminǟs QN.PRn.hw,m (kWh/(m
2
Ŀmǟn.)) ir atskaitinǟs QR.PRn.hw,m 

(kWh/(m
2
Ŀmǟn.)) neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti 

apskaiļiuojamos taip [3.22], [3.23]:  
 

hwPRnN
eqhwN

mLhwNmLshwNmLvhwN
meqhwNmhwPRnN f

QQQ
QQ SL

..
..

,..,..,..
,..,.. )( Ö

++
+=

h
; 

 

(2.132) 

 
 

hwPRnR
eqhwR

mLhwRmLshwRmLvhwR
meqhwRmhwPRnR f

QQQ
QQ SL

..
..

,..,..,..
,..,.. )( Ö

++
+=

h
; 

 

(2.133) 

 

 

ļia: QN.hw.Lv,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.145) formulň, vietoje U
ó
hw.avg.Lv skaiļiavimuose 

naudojant U
ó
N.hw.Lv vertes iġ 2.20 lentelǟs ir vamzdynȎ ilgio LV  skaiļiavimams naudojant (2.146) 

formulň;  

QN.hw.Ls,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.147) formulň, vietoje U
ó
hw.avg.Ls skaiļiavimuose 

naudojant U
ó
N.hw.Ls vertes iġ 2.20 lentelǟs ir vamzdynȎ ilgio Ls skaiļiavimams naudojant (2.148) 

formulň; 

QN.hw.L
SL

 ï apskaiļiuojamas pagal (2.149) formulň, vietoje Uóhw.avg.L
SL

 skaiļiavimuose 

naudojant UóN.hw.L
SL

 vertes iġ 2.20 lentelǟs ir vamzdynȎ ilgio LSL  skaiļiavimams naudojant (2.150) 

formulň; 

QR.hw.Lv,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.145) formulň, vietoje U
ó
hw.avg.Lv  skaiļiavimuose 

naudojant U
ó
R.hw.Lv vertes iġ 2.20 lentelǟs ir vamzdynȎ ilgio LV  skaiļiavimams naudojant (2.146) 

formulň; 
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QR.hw.Ls,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.147) formulň, vietoje U
ó
hw.avg.Ls  skaiļiavimuose 

naudojant U
ó
R.hw.Ls vertes iġ 2.20 lentelǟs ir vamzdynȎ ilgio Ls  skaiļiavimams naudojant (2.148) 

formulň; 

QR.hw.L
SL

 ï apskaiļiuojamas pagal (2.149) formulň, vietoje Uóhw.avg.L
SL

 skaiļiavimuose 

naudojant UóR.hw.L
SL

 vertes iġ 2.20 lentelǟs ir vamzdynȎ ilgio LSL  skaiļiavimams naudojant (2.150) 

formulň; 

ɖN.hw.eq, ɖR.hw.eq ï imama iġ 2.20 lentelǟs; 

fN.PRn.hw ï energijos ġaltinio, naudojamo karġtam vandeniui ruoġti, norminis pirminǟs energijos 

faktorius. Faktoriaus vertǟ imama iġ 2.18 lentelǟs 54 eilutǟs; 

fR.PRn.hw ï energijos ġaltinio, naudojamo karġtam vandeniui ruoġti, atskaitinis pirminǟs 

energijos faktorius. Faktoriaus vertǟ imama iġ 2.20 lentelǟs;ñ; 

1.29. pakeiļiu 2 priedo 39.3 papunktǱ ir jǱ iġdǟstau taip: 

Ă39.3. pastato karġto vandens ruoġimo sistemȎ mǟnesinǟs skaiļiuojamosios neatsinaujinanļios 

pirminǟs energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti QPRn.hw,m (kWh/(m
2
Ŀmǟn.)) apskaiļiuojamos 

taip: [3.22], [3.23]: 

jei karġtam vandeniui ruoġti nenaudojama elektros energija, ï 
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(2.134) 

jei karġtam vandeniui ruoġti naudojama tiktai elektros energija,  
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;                        (2.135) 

 

jei karġtam vandeniui ruoġti naudojama elektros energijŃ vartojanti ir nevartojanti Ǳranga,  
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(2.136) 

 

 

ļia: (2.134) - (2.136) formulǟse: 

jei 0,,..
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==
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Qhw.hwSK.SW,m,x ï apskaiļiuojama pagal 51 punkto reiklavimus ir pagal (2.189) formulň; 

Q
I
hw.hwSK.SW,m,x ï apskaiļiuojama pagal 53 punkto reikalavimus ir pagal (2.215) formulň; 

ɖhw.eq1 ï karġto buitinio vandens ruoġimo ǱrangȎ, kurios nenaudoja elektros energijos, 

naudingumo koeficientas. Imamas iġ 2.21 lentelǟs 1ï8 eilutǟs. Jei karġtam vandeniui ruoġti 

naudojami keli 1ï8 eilutǟje nurodyti ǱrangȎ tipai, apskaiļiuojama pagal (2.137) formulň; 

ɖhw.eq2  ï karġto buitinio vandens ruoġimo ǱrangȎ, kurios naudoja elektros energijŃ, 

naudingumo koeficientas. Imamas iġ 2.21 lentelǟs 9ï12 eilutǟs. Jei karġtam vandeniui ruoġti 

naudojami keli 9ï12 eilutǟse nurodyti ǱrangȎ tipai, apskaiļiuojama pagal (2.137) formulň; 

Qhw,mï karġto buitinio vandens ruoġimo sistemos mǟnesinis ġiluminǟs energijos poreikis 

(kWh/(m
2
Ŀmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.139) formulň; 

Qhw.hwSK,m, Q
I
hw.hwSK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.183) ir (2.206) formules; 

Qhw.SK+WE+HE,m ï vǟjo elektrinǟse, hidroelektrinǟse ir Saulǟs kolektoriuose pagamintas suminis 

energijos kiekis karġtam vandeniui ruoġti pastato ploto vienetui (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas 

pagal (2.558) formulň; 

Qhw.PRn.SK+WE+HE,m ï vǟjo elektriniȎ, hidroelektriniȎ ir Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios 

pirminǟs energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamos pagal 

(2.559) formulň; 

fPRn.hw.eq1ï2.21 lentelǟs 1ï8 eilutǟse iġvardintȎ energijos ġaltiniȎ, nenaudojanļiȎ elektros 

energijos, neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius (ģr. 2.18 lentelň). Kai naudojami keli 2.21 

lentelǟs 1ï8 eilutǟse iġvardinti energijos ġaltiniai karġtam vandeniui ruoġti (dujos ir kietasis kuras; 

dujos ir ġilumos tinklai, panaġiai), skaiļiavimuose turi bȊti naudojama ġiȎ energijos ġaltiniȎ 

neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktoriȎ vidutinǟ vertǟ; 

fPRn.hw.eq2 ï 2.21 lentelǟs 9ï12 eilutǟse iġvardintȎ energijos ġaltiniȎ, naudojanļiȎ elektros 

energijos, neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius. fPRn.hw.eq2=2,3 (ģr. 2.18 lentelň); 

-jei karġto vandens ruoġimo sistemoje, kurioje panaudota 2.21 lentelǟs 1ï3, 5ï8 arba 12 

eilutǟse nurodyta Ǳranga, Ǳrengtas ir kombinuotas tȊrinis ġildytuvas, tai 1ï3 ir 9ï12 metȎ mǟnesiais 

tȊrinio ġildytuvo energijos sŃnaudos neskaiļiuojamos, o 4ï8 metȎ mǟnesiais turi bȊti skaiļiuojamos 

tik tȊrinio ġildytuvo energijos sŃnaudos, t. y. ġiais mǟnesiais skaiļiavimams turi bȊti naudojami tik 

kombinuoto tȊrinio ġildytuvo duomenys, nurodyti 2.21 lentelǟs 11 eilutǟje. 
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ļia: ɖhw.eq1,x ï karġto buitinio vandens ruoġimo atitinkamos Ăxñ Ǳrangos, kuri nevartoja elektros 

energijos (ģr. 2.21 lentelǟs 1ï8 eilutes), naudingumo koeficientas; 

neq1 ïkarġtam buitiniam vandeniui ruoġti naudojamȎ 2.21 lentelǟs 1ï8 eilutǟse iġvardintȎ 

ǱrangȎ tipȎ kiekis; 

ɖhw.eq2,x ï karġto buitinio vandens ruoġimo atitinkamos Ăxñ Ǳrangos, kuri vartoja elektros 

energijŃ (ģr. 2.21 lentelǟs 9ï12 eilutes), naudingumo koeficientas; 

neq2 ï karġtam buitiniam vandeniui ruoġti naudojamȎ 2.21 lentelǟs 9ï12 eilutǟse iġvardintȎ 

ǱrangȎ tipȎ skaiļius kiekis. 

Jei atskirose pastato zonose naudojamos skirtingos karġto vandens ruoġimo sistemos arba 

atskirose pastato zonose karġtam vandeniui ruoġti naudojama skirtinga karġto vandens ruoġimo 

Ǳranga, arba pastato atskirose zonose karġtam vandeniui ruoġti naudojami skirtingi energijos kiekiai 

iġ Saulǟs kolektoriȎ ir vǟjo elektriniȎ, (2.134)ï(2.136) formuliȎ deġinǟje pusǟje esanļiȎ dedamȎjȎ 

skaiļiavimai turi bȊti atlikti ne pastato ġildomo ploto Ap(mĮ) vienetui, bet kiekvienos zonos Ăzñ 
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ploto Ahw,z(mĮ) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje Ăzñ  turi bȊti apskaiļiuotos  kiekvieno mǟnesio 

Ămñ skaiļiuojamosios neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti 

QPRn.hw,m,z (kWh/(mĮĿmǟn.))., o viso pastato skaiļiuojamosios neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti QPRn.hw,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) turi bȊti apskaiļiuotos taip: 

Karġto buitinio vandens ruoġimo sistemos mǟnesinis ġiluminǟs energijos poreikis Qhw,m 

(kWh/(m
2
Ŀmǟn.)) apskaiļiuojamas taip: 

)(
1
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n
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.                           (2.138) 
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ļia (2.138) ir (2.139) formulǟse:  

ɣhw ï metinis energijos poreikis karġtam vandeniui ruoġti (kWh/(m
2
Ŀmetai)). Imamas iġ 2.4 

lentelǟs. 

Qhw.dis,m ï mǟnesiniai skaiļiuojamieji ġilumos nuostoliai karġto vandens ruoġimo sistemos 

vamzdynuose (kWh/(m
2
Ŀmǟn.)). Nustatomi pagal 41 punkto reikalavimus; 

QhwSW,m ï mǟnesiniai skaiļiuojamieji ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose, esanļiose 

karġto vandens ruoġimo sistemoje (kWh/(m
2
Ŀmǟn.)). Nustatomi pagal 42 punkto reikalavimus; 

Ahw,z ï pastato plotas, kuriame naudojama atitinkama karġto vandens ruoġimo sistema (m
2
). 

Jei skirtingose pastato dalyse Ǳrengtos skirtingos karġto vandens ruoġimo sistemos, ġiȎ pastato daliȎ 

plotai turi bȊti Ǳvertinti taip, kad jȎ suma atitiktȎ pastato naudingŃjǱ plotŃ, t. y. turi bȊti:  
 

p

n

z
zhw AA =ä

=1
, ; 

 

(2.140) 

 

1.30. pakeiļiu 2 priedo 2.21 lentelň ir jŃ iġdǟstau taip: 

 

Ă2.21 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 

Karġto buitinio vandens ruoġimo 

sistemos Ǳrangos tipo apibȊdinimas 

Karġto buitinio vandens ruoġimo 

sistemos Ǳrangos reguliavimo 

apibȊdinimas 

ɖhw.eq1 

1. Ġilumos tinklai + centrinis ġilumos 

punktas 

Rankinis  0,77 

Automatinis, su karġto vandens 

pastovios temperatȊros palaikymu 
0,81 

2. Ġilumos tinklai + pastato ġilumos 

punktas 

Rankinis  0,88 

Automatinis, su karġto vandens 

pastovios temperatȊros palaikymu 
0,93 

Automatinis, Ǳvertinantis vartotojo 

elgsenŃ 
1,03 

3. Ġilumos tinklai + autonominis 

greitaeigis ġildytuvas 
- 0,95 

4. Dujinis greitaeigis ġildytuvas  - 0,90 

5. Dujinis katilas su greitaeigiu 

vandens ġildymu  
- 0,90 

6. Dujinis katilas be greitaeigio Rankinis  0,81 
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vandens ġildymo  Automatinis, su karġto vandens 

pastovios temperatȊros palaikymu 
0,95 

Automatinis, su karġto vandens 

temperatȊros pagal uģduotŃ reģimŃ 

reguliavimu 

1,03 

Automatinis, Ǳvertinant vartotojo 

elgsenŃ 
1,08 

7. Skystojo kuro katilas  

 

Rankinis  0,72 

Automatinis, su karġto vandens 

pastovios temperatȊros palaikymu  
0,76 

Automatinis, su karġto vandens 

temperatȊros pagal nustatytŃ reģimŃ 

reguliavimu 

0,92 

Automatinis, Ǳvertinant vartotojo 

elgsenŃ 
0,96 

8. Kietojo kuro katilas  - 0,68 

   ɖhw.eq2 

9. Elektrinis tȊrinis ġildytuvas  Automatinis, su karġto vandens 

pastovios temperatȊros palaikymu  
0,95 

Automatinis, su karġto vandens 

temperatȊros pagal nustatytŃ reģimŃ 

reguliavimu 

1,15 

Automatinis, Ǳvertinant vartotojo 

elgsenŃ 
1,20 

10. Elektrinis greitaeigis ġildytuvas  - 1 

11. Kombinuoto tȊrinio  

ġildytuvo duomenys 

Automatinis, su karġto vandens 

pastovios temperatȊros palaikymu 
0,95 

Automatinis, su karġto vandens 

temperatȊros pagal nustatytŃ reģimŃ 

reguliavimu 

1,15 

Automatinis, Ǳvertinant vartotojo 

elgsenŃ 
1,20 

12. Ġiluminis siurblys + akumuliacinǟ 

talpa 

Automatinis, su karġto vandens 

pastovios temperatȊros palaikymu 
0,66ĿɖSPF* 

Automatinis, su karġto vandens 

temperatȊros pagal nustatytŃ reģimŃ 

reguliavimu 

0,8ĿɖSPF* 

Automatinis, Ǳvertinant vartotojo 

elgsenŃ 
0,84ĿɖSPF*ñ 

 

1.31. pakeiļiu 2 priedo XX skyriȎ ir jǱ iġdǟstau taip:  
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ĂXX SKYRIUS  

NEATSINAUJINANĻIOS PIRMINǞS ENERGIJOS SłNAUDȍ PASTATE, SUSIJUSIȍ SU 

ENERGIJOS GAMYBA SAULǞS KOLEKTORIUOSE IR VǞJO ELEKTRINǞSE, 

SKAIĻIAVIMAS 

 

51. Energijos iġ vandenǱ ġildanļiȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos pastate, kai ġi energija naudojama tik karġtam vandeniui ruoġti, apskaiļiuojamos taip: 

51.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ visȎ karġto vandens ruoġimo sistemȎ su vandenǱ ġildanļiais 

Saulǟs kolektoriais neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos buitiniam karġtam vandeniui 

ruoġti pastato ġildomo ploto vienetui QPRn.hw.hwSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

EPRnmhwSKhwEhwSKPRnmhwSKhwmK,PRn.hw.hwS fQfQQ .,...,. Ö+Ö= ; (2.182) 

 

 

ļia:  Qhw.hwSK,m ï karġto vandens ruoġimo sistemose su Saulǟs kolektoriais Saulǟs kolektoriȎ 

pagamintos ġiluminǟs energijos sŃnaudos atitinkamŃ mǟnesǱ Ămñ karġtam vandeniui ruoġti 

(kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.183) formulň; 

QE.hw.hwSK,m ï mǟnesinǟs elektros energijos sŃnaudos karġto vandens ruoġimo sistemoje su 

Saulǟs kolektoriais (kWh/(mĮĿmǟn.)); 

fPRn.hwSK ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami 

vandenǱ ġildantys Saulǟs kolektoriai (vnt.). Imamas iġ 2.18 lentelǟs;  

fPRn.E ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energijos ġaltinis elektra (ǱvairiȎ 

elektros gamybos bȊdȎ vidurkis) (vnt.). Imamas iġ 2.18 lentelǟs.  

51.2. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ karġto vandens ruoġimo sistemose su Saulǟs kolektoriais 

pagamintos ġiluminǟs energijos sŃnaudoms karġtam vandeniui ruoġti Qhw.hwSK,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) 

skaiļiuoti naudojama 2.183 formulǟ ir jos taikymo sŃlygos [3.25]: 

 

)( ,,..,,..,,..

1

xmSWhwSKhwxmdishwSKhwxmouthwSKhw

n

x
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=

; (2.183) 

 

 

ļia:  Qhw.hwSK.out,m,xï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġiluminǟs energijos kiekis, kurǱ pagamina 

atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje Ǳrengti vandenǱ ġildantys Saulǟs kolektoriai 

(kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.186) formulň; 

Qhw.hwSK.dis,m,xï kiekvieno mǟnesio Ămñ atitinkamos Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemos 

ġilumos nuostoliai vamzdynuose nuo Saulǟs kolektoriaus ir karġto vandens talpos (kWh/(mĮĿmǟn.)). 

Jei vamzdynai apġiltinti Qhw.hwSK.dis,m,x=0,02ĿQhw.hwSK.out,m,x, jei neapġiltinti ï Qhw.hwSK.dis,m,x= 

0,05ĿQhw.hwSK.out,m,x [3.25]; 

Qhw.hwSK.SW,m,xï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose, esanļiose 

atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje su vandenǱ ġildanļiais Saulǟs kolektoriais 

(kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.189) formulň;  

(2.183) formulǟs taikymo sŃlygos:    

- jei Qhw.hwSK,m<0, tai Qhw.hwSK,m=0; 

- jei 

mhwhw.hwSK,m QQ ,² , (2.184) 

tai 

mhwmhw.hwSK, QQ ,= , (2.185) 
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o kitu atveju Qhw.hwSK,matitinka skaiļiavimo rezultatui, gautam pagal (2.183) formulň; 

ļia: Qhw,mï apskaiļiuojama pagal XV skyriuje nurodytŃ tvarkŃ. 

(2.185) formulǟje karġto vandens ruoġimo sistemos Ǳrenginio efektyvumas ɖhw.eq priimamas lygus1, 

nes vandenǱ ġildantys Saulǟs kolektoriai Ǳ karġto vandens ruoġimo sistemŃ energijŃ tiekia tiesiogiai 

ir jȎ energijos gamybos efektyvumas Ǳvertintas kolektoriȎ detaliuose skaiļiavimuose.  

51.3. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje ǱrengtȎ 

vandenǱ ġildanļiȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintas ġiluminǟs energijos kiekis 

Qhw.hwSK.out,m,x(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamas taip [3.25]: 
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ļia: Xm,x,y ï atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus mǟnesinis X faktorius. Apskaiļiuojamas pagal (2.187) formulň (vnt. dalys); 

Ym,x,y ï atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus mǟnesinis Y faktorius. Apskaiļiuojamas pagal (2.188) formulň (vnt. dalys); 

1,029; 0,065; 0,245; 0,0018; 0,0215 ï Saulǟs kolektoriȎ koreliacijos faktoriai [3.25]; 

51.4. atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus mǟnesinis X faktorius Xm,x,y (vnt. dalys) apskaiļiuojamas taip: 
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ļia: AhwSK,xï atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje esanļiȎ vandenǱ ġildanļiȎ Saulǟs 

kolektoriȎ suminis vidinis plotas (mĮ) [3.34]; 

AhwSK,x,yï atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje esanļio Ăyñ vandenǱ ġildanļio 

Saulǟs kolektoriaus vidinis plotas (mĮ) [3.34]; 

75 ï projektinis karġto vandens talpos tȊris, vienam mĮ Saulǟs kolektoriaus ploto (l) [3.25]; 

VhwSW,xï suminis karġto vandens talpȎ tȊris, prie kuriȎ prijungti visi atitinkamos Ăxñ karġto 

vandens ruoġimo sistemos vandenǱ ġildantys Saulǟs kolektoriai(l); 

a1,x,y ï atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ vandenǱ 

ġildanļio Saulǟs kolektoriaus ġilumos nuostoliȎ koeficientas (W/(mĮĿK)). Imamas iġ 2.38 lentelǟs; 

ɖloop ï Saulǟs kolektoriaus kontȊro efektyvumo faktorius [3.25]. Imama ɖloop =0,9. 

 

Atitinkamos rȊġies Saulǟs kolektoriȎ ġilumos nuostoliȎ koeficientȎ a1 (W/(mĮĿK))vertǟs 

2.38 lentelǟ 

Eil. 

Nr. Saulǟs kolektoriaus apibȊdinimas 

Saulǟs kolektoriaus ġilumos 

nuostoliȎ koeficientas a1, 

W/(mĮĿK) 

1. Vamzdinis vakuuminis kolektorius 1,8 

2. Stiklu dengtas plokġļiasis kolektorius 3,5 

3. Stiklu nedengtas plokġļiasis kolektorius 15 
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51.5. atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ vandenǱ 

ġildanļio Saulǟs kolektoriaus mǟnesinis Y faktorius Ym,x,y (vnt. dalys) apskaiļiuojamas taip: 
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ļia: IAMx,y ï atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje esanļio Ăyñ vandenǱ ġildanļio 

Saulǟs kolektoriaus Saulǟs kritimo kampo pataisos koeficientas. Imamas iġ 2.39 lentelǟs [3.25].  

Isol,m,x,y ï mǟnesinis Saulǟs bendrosios spinduliuotǟs srauto tankis Ǳ atitinkamoje Ăxñ karġto 

vandens ruoġimo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ vandenǱ ġildanļio Saulǟs kolektoriaus pavirġiȎ 

(W/mĮ). Apskaiļiuojamas pagal atitinkamo Ăyñ kolektoriaus orientacijŃ pasaulio ġaliȎ atģvilgiu ir 

kolektoriaus pasvirimo kampŃ pagal 2.33ï2.35 lentelǟse pateiktus duomenis. 

 

Atitinkamos rȊġies Saulǟs kolektoriȎ Saulǟs kritimo kampo pataisos koeficiento IAM (vnt. dalys) 

vertǟs 

2.39 lentelǟ 

Eil. 

Nr. Saulǟs kolektoriaus apibȊdinimas 

Saulǟs kritimo kampo 

pataisos koeficientas, vnt. 

dalys  

1. Vamzdinis vakuuminis kolektorius su plokġļiu ġilumos 

sugǟrikliu  

0,97 

2. Vamzdinis vakuuminis kolektorius su ģiediniu ġilumos 

sugǟrikliu 

1 

3. Stiklu dengtas plokġļiasis kolektorius 0,94 

4. Stiklu nedengtas plokġļiasis kolektorius 1 

 

51.6. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose Qhw.hwSK.SW,m,x 

(kWh/(mĮĿmǟn.)), esanļiose atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje su vandenǱ 

ġildanļiais Saulǟs kolektoriais, apskaiļiuojami taip:  

 

)]50([
30

,,,,50.

1

,,.. yxiyxSW

n

yp

m

mhw,

m,xt,hw.hwSK.ou

xmSWhwSKhw K
A

t

Q

Q
Q q-ÖÖ

Ö
Ö= ä

=

;  

(2.189) 

 

 

ļia: ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto vandens talpa, temperatȊra (ÁC). Jei talpa 

Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose, ï ɗi,x,y =13 ÁC [3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ karġto vandens talpoje, esant vandens 

temperatȊrai 50 ÁC ir aplinkos temperatȊrai ɗi,x,y (kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 42.3 

papunkļiȎ reikalavimus. 

51.7. mǟnesinǟs elektros energijos sŃnaudos atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo 

sistemoje su vandenǱ ġildanļiais Saulǟs kolektoriais QE.hw.hwSK,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos 

taip [3.25]: 
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ļia: tcp.hw.hwSK,m,x ï cirkuliaciniȎ siurbliȎ darbo laikas per atitinkamŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamoje Ăxñ 

karġto vandens ruoġimo sistemoje su vandenǱ ġildanļiais Saulǟs kolektoriais (h). Apskaiļiuojamas 

pagal (2.191) formulň [3.25]: 
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ļia: tcp.hw.hwSK.an ï cirkuliaciniȎ siurbliȎ darbo laikas per metus karġto vandens ruoġimo sistemose 

su vandenǱ ġildanļiais Saulǟs kolektoriais, kai ġie kolektoriai naudojami tik karġtam vandeniui 

ruoġti (h). Imama tcp.hw.hwSK.an =2000 h [3.25]. 

52. Energijos iġ vandenǱ ġildanļiȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos pastate, kai ġi energija naudojama tik pastatui ġildyti, apskaiļiuojamos taip: 

52.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ visȎ pastato ġildymo sistemȎ su Saulǟs kolektoriais 

neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos pastatui ġildyti pastato ġildomo ploto vienetui 

QPRn.H.hwSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

EPRnmhwSKHEhwSKPRnmhwSKHm,PRn.H.hwSK fQfQQ .,...,. Ö+Ö= ; (2.192) 

 

 

ļia:  QH.hwSK,m ï pastato ġildymo sistemȎ su Saulǟs kolektoriais Saulǟs kolektoriȎ pagamintos 

ġiluminǟs energijos sŃnaudos atitinkamŃ mǟnesǱ Ămñ pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). 

Apskaiļiuojama pagal (2.193) formulň; 

QE.H.hwSK,m ï mǟnesinǟs elektros energijos sŃnaudos pastato ġildymo sistemose su Saulǟs 

kolektoriais (kWh/(mĮĿmǟn.)); 

fPRn.hwSK ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami 

karġto vandens ruoġimo Saulǟs kolektoriai (vnt.). Imamas iġ 2.18 lentelǟs;  

fPRn.E ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energijos ġaltinis elektra (ǱvairiȎ 

elektros gamybos bȊdȎ vidurkis) (vnt.). Imamas iġ 2.18 lentelǟs;  

52.2. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ pastato ġildymo sistemȎ su Saulǟs kolektoriais pagamintos 

ġiluminǟs energijos sŃnaudoms pastatui ġildyti QH.hwSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) skaiļiuoti naudojama 

ģemiau pateikta formulǟ ir jos taikymo sŃlygos [3.25]: 
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xmSWhwSKHxmouthwSKH

n

x
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; (2.193) 

 

 

ļia:  QH.hwSK.out,m,x- kiekvieno mǟnesio Ămñ ġiluminǟs energijos kiekis, kurǱ pagamina atitinkamoje 

Ăxñ pastato ġildymo sistemoje Ǳrengti Saulǟs kolektoriai (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal 

(2.196) formulň; 

QH.hwSK.SW,m,xïkiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo tikslams 

naudojamose karġto vandens talpose, esanļiose atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje su 

vandenǱ ġildanļiais Saulǟs kolektoriais (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.199) formulň;  

(2.193) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- jei QH.hwSK,m<0 arba QH,m=0, tai QH.hwSK,m=0, 

- jei 

QH.hwSK,mÓQH,m / ɖ1, (2.194) 

tai  
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QH.hwSK,m=QH,m  / ɖ1, (2.195) 

 

o kitu atveju QH.hwSK,matitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautam pagal (2.193) formulň. 

ļia: QH,m ïapskaiļiuojamas pagal (2.169) formulň); 

ɖ1 ï imamas iġ 2.44 lentelǟs; 

52.3. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje ǱrengtȎ Saulǟs 

kolektoriȎ pagamintas ġiluminǟs energijos kiekis QH.hwSK.out,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamas 

taip [3.25]: 
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ļia: QH,m ï ġilumos poreikis pastatui ġildyti atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(m
2
Ŀmǟn.)). 

Apskaiļiuojamas Apskaiļiuojami pagal (2.169) formulň; 

Xm,x,y ï atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus mǟnesinis X faktorius. Apskaiļiuojamas pagal (2.197) formulň (vnt. dalys); 

Ym,x,y ï atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus mǟnesinis Y faktorius. Apskaiļiuojamas pagal (2.198) formulň (vnt. dalys); 

52.4. atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs kolektoriaus 

mǟnesinis X faktorius Xm,x,y (vnt. dalys) apskaiļiuojamas taip: 
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ļia: AhwSK,x ï atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļiȎ Saulǟs kolektoriȎ suminis 

vidinis plotas (mĮ) [3.34]; 

AhwSK,x,y ï atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus vidinis plotas (mĮ) [3.34]; 

100 ï projektinǟ temperatȊra cirkuliaciniame kontȊre tarp Saulǟs kolektoriaus ir 

akumuliacinǟs talpos (ÁC) [3.25]; 

VHSW,x ï suminis pastato ġildymo reikmǟms naudojamȎ karġto vandens talpȎ tȊris, prie kuriȎ 

prijungti visi atitinkamos Ăxñ pastato ġildymo sistemos vandenǱ ġildantys Saulǟs kolektoriai(l); 

a1,x,y ï atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs kolektoriaus 

ġilumos nuostoliȎ koeficientas (W/(mĮĿK)). Imamas iġ 2.38 lentelǟs. 

52.5. atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs kolektoriaus 

mǟnesinis Y faktorius Ym,x,y (vnt. dalys) apskaiļiuojamas taip: 
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ļia: IAMx,y ïatitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus Saulǟs kritimo kampo pataisos koeficientas. Imamas iġ 2.39 lentelǟs [3.25].  

Isol,m,x,y ï mǟnesinis Saulǟs bendrosios spinduliuotǟs srauto tankis Ǳ atitinkamoje Ăxñ pastato 

ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs kolektoriaus pavirġiȎ (W/mĮ). Apskaiļiuojamas 
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pagal atitinkamo Ăyñ kolektoriaus orientacijŃ pasaulio ġaliȎ atģvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo 

kampŃ pagal 2.33ï2.35 lentelǟse pateiktus duomenis. 

52.6. kiekvieno mǟnesio Ămñ atitinkamos Ăxñ pastato ġildymo sistemos su Saulǟs 

kolektoriais ġilumos nuostoliai QH.hwSK.SW,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamose akumuliacinǟse vandens talposeapskaiļiuojami taip:  
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(2.199) 

 

 

ļia: ɖ1 ï imamas iġ 2.44 lentelǟs; 

ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto vandens akumuliacinǟ talpa, temperatȊra 

(ÁC). Jei talpa Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose, ï ɗi,x,y = 13 ÁC 

[3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamoje karġto vandens talpoje, esant vandens temperatȊra temperatȊrai 50 ÁC ir aplinkos 

temperatȊrai 20 ÁC (kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkļiȎ reikalavimus; 

70 ï vidutinǟ temperatȊra akumuliacinǟse talpose ġildymo sezono metu (ÁC); 

30 ï temperatȊrȎ skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (ÁC); 

52.7. mǟnesinǟs elektros energijos sŃnaudos QE.H.hwSK,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) atitinkamoje Ăxñ 

pastato ġildymo sistemoje su Saulǟs kolektoriais apskaiļiuojamos taip [3.25]: 
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(2.200) 

 

 

ļia: tcp.H.hwSK,m,xï cirkuliaciniȎ siurbliȎ darbo laikas per atitinkamŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamoje Ăxñ 

pastato ġildymo sistemoje su Saulǟs kolektoriais (h). Apskaiļiuojamas pagal (2.201) formulň; 
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(2.201) 

 

 

ļia: tcp.H.hwSK.an ï cirkuliaciniȎ siurbliȎ darbo laikas per metus pastato ġildymo sistemose su Saulǟs 

kolektoriais, kai ġie kolektoriai naudojami tik pastatui ġildyti (h). Imama tcp.H.hwSK.an = 2000 h [3.25]. 

53. Energijos iġ vandenǱ ġildanļiȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos pastate, kai ġi energija naudojama pastatui ġildyti ir karġtam vandeniui ruoġti, 

apskaiļiuojamos taip: 

53.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ visȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ su vandenǱ ġildanļiais Saulǟs 

kolektoriais neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui 

ġildyti pastato ġildomo ploto vienetui QPRn.(hw+H).hwSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

EPRnmhwSKHhwEhwSKPRnmhwSKHhwmH).hwSK,PRn.(hw fQfQQ .,)..(.,).( Ö+Ö= +++ ; (2.202)  
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ļia:  Q(hw+H).hwSK,mï Saulǟs kolektoriȎ pagamintos ġiluminǟs energijos sŃnaudos atitinkamŃ mǟnesǱ 

Ămñ karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.205) 

formulň; 

QE.(hw+H).hwSK,m ï mǟnesinǟs elektros energijos sŃnaudos sistemose su Saulǟs kolektoriais, 

kurios naudojamos karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamos 

pagal (2.220) formulň; 

fPRn.hwSK ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami 

vandenǱ ġildantys Saulǟs kolektoriai (vnt.). Imamas iġ 2.18 lentelǟs; 

fPRn.E ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energijos ġaltinis ï elektra (ǱvairiȎ 

elektros gamybos bȊdȎ vidurkis) (vnt.). Imamas iġ 2.18 lentelǟs;  

53.2. karġtŃ vandenǱ ruoġianļiȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ, naudojamȎ pastatui ġildyti ir 

karġtam buitiniam vandeniui ruoġti, per atitinkamŃ mǟnesǱ Ămñ pagamintos ġiluminǟs energijos 

dalys, tenkanļios karġtam vandeniui ruoġti fhw.hwSK,m (vnt. dalis) ir pastatui ġildyti fH.hwSK,m (vnt. 

dalis) apskaiļiuojamos taip: 

mhw.hwSK,mhwmH.hwSK,mH

mhw.hwSK,mhw
mhw.hwSK,

QQQQ

QQ
f

-+-

-
=

,1,

,

/h
; (2.203) 

mhw.hwSK,mhwmH.hwSK,mH

mH.hwSK,mH
mH.hwSK,

QQQQ

QQ
f

-+-

-
=

,1,

1,

/

/

h

h
; (2.204) 

 

 

ļia:  ɖ1 ï imamas iġ 2.44 lentelǟs; 

53.3. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ sistemȎ su Saulǟs kolektoriais pagamintos ġiluminǟs energijos 

sŃnaudos pastatui ġildyti ir karġtam vandeniui ruoġti Q(hw+H).hwSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos 

taip [3.25]: 

mhwSKH
I

mhwSKhw
I

mH).hwSK,(hw QQQ ,.,. +=+ ; (2.205) 

 

53.4. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ sistemos su Saulǟs kolektoriais pagamintos 

ġiluminǟs energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti Q
I
hw.hwSK,m,x(kWh/(mĮĿmǟn.)) 

apskaiļiuojamos taip: 

)( ,,..,,..,,..

1

,. xmSWhwSKhw
I

xmdishwSKhw
I

xmouthwSKhw
I

n

x

mhwSKhw
I QQQQ --=ä

=

, (2.206) 

 

 

ļia:  Q
I
hw.hwSK.out,m,xï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ sistemos Saulǟs kolektoriȎ 

pagamintas energijos kiekis karġtam vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal 

(2.212) formulň; 

Q
I
hw.hwSK.dis,m,xï kiekvieno mǟnesio Ămñ atitinkamos Ăxñ sistemos su vandenǱ ġildanļiais 

Saulǟs kolektoriais ġilumos nuostoliai vamzdynuose tarp Saulǟs kolektoriaus ir karġto vandens 

talpos (kWh/(mĮĿmǟn.)). Jei vamzdynai apġiltinti Q
I
hw.hwSK.dis,m,x = 0,02ĿQ

I
hw.hwSK.out,m,x, jei 

neapġiltinti, ï Q
I
hw.hwSK.dis,m,x= 0,05ĿQ

I
hw.hwSK.out,m,x [3.25]; 

Q
I
hw.hwSK.SW,m,xï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose 

atitinkamoje Ăxñ sistemoje su vandenǱ ġildanļiais Saulǟs kolektoriais (kWh/(mĮĿmǟn.)). 

Apskaiļiuojami pagal (2.215) formulň; 

(2.206) formulǟs taikymo sŃlygos: 

-jei Q
I
hw.hwSK,m<0, tada Q

I
hw.hwSK,m=0 (2.207) 

- jei 
mhw.hwSK,mhw

I
mhw.hwSK, QQQ -² , , 

tai 
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hw.hwSK,mmhw
I
hw.hwSK,m QQQ -= , , (2.208) 

 

o kitu atveju Qhw.hwSK,m atitinka skaiļiavimo rezultatui, gautam pagal (2.206) formulň; 

ļia: Qhw.hwSK,m,x ï atitinkamos Ăxñ vandenǱ ġildanļiȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamintos 

energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.183) 

formulň;  

53.5. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ sistemȎ su Saulǟs kolektoriais pagamintos ġiluminǟs energijos 

sŃnaudos pastatui ġildyti Q
I
H.hwSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

)( ,,..,,..

1

,. xmSWhwSKH
I

xmouthwSKH
I

n

x

mhwSKH
I QQQ -=ä

=

; (2.209) 

 

 

ļia:  Q
I
H.hwSK.out,m,xï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ sistemos Saulǟs kolektoriȎ pagamintas 

energijos kiekis pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.216) formulň; 

Q
I
H.hwSK.SW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai buitinio karġto vandens talpose, 

esanļiose atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje su vandenǱ ġildanļiais Saulǟs kolektoriais 

(kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.219) formulň;  

(2.209) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- jei Q
I
H.hwSK,m< 0 arba QH,m=0, tai Q

I
H.hwSK,m= 0, 

- jei 

mH.hwSK,
mHI

mH.hwSK, Q
Q

Q -²
1

,

h
 (2.210) 

tai 

mH.hwSK,
mHI

mH.hwSK, Q
Q

Q -=
1

,

h
, (2.211) 

 

kitu atveju Q
I
H.hwSK,matitinka skaiļiavimo rezultatui, gautam pagal (2.209) formulň; (QH,m 

apskaiļiuojamas pagal (2.169) formulň); 

53.6. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ sistemos su Saulǟs kolektoriais pagamintas 

ġiluminǟs energijos kiekis karġtam vandeniui ruoġti Q
I
hw.hwSK.out,m,x(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamas 

taip [3.25]: 

)0215,00018,0245,0

065,0029,1()(

3

,,

2

,,,

2

,,

,,,,

1

,

yxmyxmyxm

yxmyxm

n

y

mhw.hwSK,mhwm,xt,hw.hwSK.ou
I

YXY

XYQQQ

Ö+Ö+Ö-

-Ö-ÖÖ-= ä
= ; (2.212) 

 

 

ļia: Xm,x,y ï atitinkamoje Ăxñ sistemoje su Saulǟs kolektoriais esanļio Ăyñ Saulǟs kolektoriaus 

mǟnesinis X faktorius. Apskaiļiuojamas pagal (2.213) formulň (vnt. dalys); 

Ym,x,y ï atitinkamoje Ăxñ sistemoje su Saulǟs kolektoriais esanļio Ăyñ Saulǟs kolektoriaus 

mǟnesinis Y faktorius. Apskaiļiuojamas pagal (2.214) formulň (vnt. dalys); 

53.7. atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus mǟnesinis X faktorius Xm,x,y (vnt. dalys) apskaiļiuojamas taip: 

 (2.213) 
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ļia: AhwSK,x ï atitinkamoje Ăxñ sistemoje esanļiȎSaulǟs kolektoriȎ suminis vidinis plotas (mĮ) 

[3.34]; 

AhwSK,x,y ï atitinkamoje Ăxñ sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs kolektoriaus vidinis 

plotas (mĮ) [3.34]; 

fhw.hwSK,m,x ï atitinkamŃ mǟnesǱ Ămñ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos ġiluminǟs energijos dalis, 

tenkanti karġtam vandeniui ruoġti (vnt. dalys). Apskaiļiuojama pagal (2.203) formulň; 

a1,x,y ï atitinkamoje Ăxñ sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs kolektoriaus ġilumos 

nuostoliȎ koeficientas (W/(mĮĿK)). Imamas iġ 2.38 lentelǟs. 

V
I
hwSW,x ï prie atitinkamos Ăxñ Saulǟs kolektoriȎ sistemos prijungtȎ vandens talpȎ karġtam 

vandeniui ruoġti suminis tȊris, kuriose ruoġiamas karġtas vanduo (l). Nustatomas taip: 

- jei karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti naudojamos tos paļios talpos, kuriȎ suminis 

tȊris V
I
SW,x (l),tai V

I
hwSW,x = 0,5ĿV

I
SW,x (l); 

- jei karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti naudojamos atskiros talpos, skaiļiavimuose 

naudojamas talpȎ karġtam vandeniui ruoġti suminis tȊris (l); 

53.8. atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus mǟnesinis Y faktorius Ym,x,y (vnt. dalys) apskaiļiuojamas taip: 
 

yxhwSK

xhwSK

pmhw.hwSK,mhw

m
yxmsolyxmhwSKhwyxhwSKyxm

A

A

AQQ

t
IIAMfAY

,,

,

,

,,,,,.,,,,
1000)(

2472,0
Ö

ÖÖ-

ÖÖ
ÖÖÖÖ= ; (2.214) 

 

 

ļia: IAMx,y ï atitinkamoje Ăxñ sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs kolektoriaus Saulǟs 

kritimo kampo pataisos koeficientas. Imamas iġ 2.39 lentelǟs [3.25];  

Isol,m,x,y ï mǟnesinis Saulǟs bendrosios spinduliuotǟs srauto tankis Ǳ atitinkamoje Ăxñ sistemoje 

esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs kolektoriaus pavirġiȎ (W/mĮ). Apskaiļiuojamas pagal atitinkamo 

Ăyñ kolektoriaus orientacijŃ pasaulio ġaliȎ atģvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampŃ pagal 2.33ï

2.35 lentelǟse pateiktus duomenis. 

53.9. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto buitinio vandens talpose 

Q
I
hw.hwSK.SW,m,x(kWh/(mĮĿmǟn.)), esanļiose atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje su 

vandenǱ ġildanļiais Saulǟs kolektoriais, apskaiļiuojami taip:  
 

)]([
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,,.. yxi

I

yxmhwSWyxSW

n
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mhw.hwSK,mhw

I
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xmSWhwSKhw K
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t
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Q
Q qq -ÖÖ

Ö
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-
= ä

=
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(2.215) 

 

 

ļia: KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ karġto buitinio vandens talpoje, 

temperatȊra esant vandens temperatȊrai 50 ÁC ir aplinkos temperatȊra ɗi,x,y(kWh/para). 

Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkļiȎ reikalavimus; 

30 ï temperatȊrȎ skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (ÁC); 

ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto buitinio vandens talpa, temperatȊra (ÁC). 

Jei talpa Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose, ï ɗi,x,y =13 ÁC [3.23]; 

ɗ
I
hw.hwSK.SWm,x,yï atitinkamos Ăyñ karġto buitinio vandens talpos vidaus temperatȊra atitinkamŃ 

Ămñ mǟnesǱ (ÁC). Nustatoma taip:  
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- jei karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti naudojamos tos paļios talpos, laikoma 

priimama, kad 1ï4 ir 10ï12 metȎ mǟnesiais ɗhwSW,m,x,y = 70 ÁC, o 5ï9 metȎ mǟnesǱ mǟnesiais 

ɗhwSW,m,x,y = 50 ÁC; 

- jei karġtam vandeniui ruoġti naudojamos atskiros talpos, bet kurǱ metȎ mǟnesǱ ɗhwSW,m,x,y = 50 

(ÁC). 

53.10. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamoje Ăxñ ġildymo sistemoje ǱrengtȎ Saulǟs kolektoriȎ 

pagamintas ġiluminǟs energijos kiekis pastatui ġildyti Q
I
H.hwSK.out,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) 

apskaiļiuojamas taip [3.25]: 
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Ö+Ö+Ö-

-Ö-ÖÖ-= ä
=h ; (2.216) 

 

 

ļia: QH,m ï ġilumos poreikis pastatui ġildyti atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(m
2
Ŀmǟn.)). 

Apskaiļiuojamas pagal (2.169) formulň; 

ɖ1 ï imamas iġ 2.44 lentelǟs; 

Xm,x,y ï atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus mǟnesinis X faktorius. Apskaiļiuojamas pagal (2.217) formulň (vnt. dalys); 

Ym,x,y ï atitinkamojeĂxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs kolektoriaus 

mǟnesinis Y faktorius. Apskaiļiuojamas pagal (2.218) formulň (vnt. dalys); 

53.11. atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus mǟnesinis X faktorius Xm,x,y (vnt. dalys) apskaiļiuojamas taip: 
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ļia: AhwSK,xï atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļiȎ Saulǟs kolektoriȎ suminis vidinis 

plotas (mĮ) [3.34]; 

AhwSK,x,yï atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus vidinis plotas (mĮ) [3.34]; 

100 ï projektinǟ temperatȊra cirkuliaciniame kontȊre tarp Saulǟs kolektoriaus ir 

akumuliacinǟs talpos (ÁC) [3.25]; 

a1,x,y ï atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs kolektoriaus 

ġilumos nuostoliȎ koeficientas (W/(mĮĿK)). Imamas iġ 2.38 lentelǟs. 

V
I
hwSW,xï prie atitinkamos Ăxñ Saulǟs kolektoriȎ sistemos prijungtȎ vandens talpȎ pastatui 

ġildyti suminis tȊris (l). Nustatomas taip: 

- jei karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti naudojamos tos paļios talpos, kuriȎ suminis 

tȊris V
I
SW,x (l), tai V

I
HSW,x=0,5ĿV

I
SW,x (l); 

- jei karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti naudojamos atskiros talpos, skaiļiavimuose 

turi bȊti naudojamas talpȎ pastatui ġildyti suminis tȊris (l); 

53.12. atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus mǟnesinis Y faktorius Ym,x,y (vnt. dalys) apskaiļiuojamas taip: 

 (2.218) 
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ļia: IAMx,y ï atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs 

kolektoriaus Saulǟs kritimo kampo pataisos koeficientas. Imamas iġ 2.39 lentelǟs [3.25].  

Isol,m,x,y ï mǟnesinis Saulǟs bendrosios spinduliuotǟs srauto tankis Ǳ atitinkamoje Ăxñ pastato 

ġildymo sistemoje esanļio atitinkamo Ăyñ Saulǟs kolektoriaus pavirġiȎ (W/mĮ). Apskaiļiuojamas 

pagal atitinkamo Ăyñ kolektoriaus orientacijŃ pasaulio ġaliȎ atģvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo 

kampŃ pagal 2.33ï2.35 lentelǟs duomenis; 

53.13. kiekvieno mǟnesio Ămñ atitinkamos Ăxñ pastato ġildymo sistemos su Saulǟs 

kolektoriais ġilumos nuostoliai Q
I
H.hwSK.SW,m,x(kWh/(mĮĿmǟn.)) pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamose akumuliacinǟse vandens talposeapskaiļiuojami taip:  
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(2.219) 

 

 

ļia: ɖ1 ï imamas iġ 2.44 lentelǟs; 

ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto vandens talpa pastatui ġildyti, 

temperatȊra (ÁC). Jei talpa Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose, ï ɗi,x,y 

= 13 ÁC [3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamoje karġto vandens talpoje kai vandens temperatȊra 50 ÁC ir aplinkos temperatȊra 20 ÁC 

(kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkļiȎ reikalavimus; 

70 ï vidutinǟ temperatȊra akumuliacinǟse talpose ġildymo sezono metu (ÁC); 

30 ï temperatȊrȎ skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (ÁC); 

53.14. mǟnesinǟs elektros energijos sŃnaudos atitinkamoje Ăxñ sistemoje su Saulǟs 

kolektoriais QE.(hw+H).hwSK,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip [3.25]: 

p
xmhwSKcpxhwSKxmhwSKHhwE

A
tAQ

1
)225(001,0 ,,.,,,)..( ÖÖÖ+Ö=+ ;  

(2.220) 

 

 

ļia: tcp.(hw+H).hwSK,m,x ï cirkuliaciniȎ siurbliȎ darbo laikas per atitinkamŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamoje 

Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje su vandenǱ ġildanļiais Saulǟs kolektoriais, kai kolektoriai 

naudojami karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti (h). Apskaiļiuojamas pagal (2.221) formulň; 
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(2.221) 

ļia: tcp.(hw+H).hwSK.an ï cirkuliaciniȎ siurbliȎ darbo laikas per metus sistemose su Saulǟs kolektoriais, 

kai ġie kolektoriai naudojami karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti (h). Imama tcp.(hw+H).hwSK.an 

=2000 h [3.25]. 
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54. KiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios 

pirminǟs energijos sŃnaudos pastato ġildomo ploto vienete QPRn.E.fvSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)), kai ġi 

energija naudojama tik elektros prietaisams, apskaiļiuojamos taip [3.26]: 

fvSKPRnm.fvSK,Em.fvSK,EPRn. fQQ .Ö= ; (2.222)  

 

ļia: (2.222) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ fotovoltiniȎ saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai fotovoltinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamina daugiau elektros energijos 

uģ elektros energijos poreikǱ pastate, t. y. jei 
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tai  
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 (2.224) 

 

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka gautam pagal (2.222) formulň. Jei kurǱ nors mǟnesǱ yra 

poreikis pastatui vǟsinti, taļiau pastate neǱrengta oro vǟsinimo sistema, imama QC.E,m= 0; 

- kai pastate naudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 
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tai QE.fvSK,m  apskaiļiuojama pagal (2.224) formulň, bet jei 
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m

fvSKGEN

QQQ

QQQQQQ
 (2.226) 

ir pagal (2.226) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 

fvSKGENmfvSKE QQ .,. = , kitais mǟnesiais 0=mE.fvSK,Q , (2.227) 

 

jei pagal (2.226) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

)

(

,.,)..(,..

,..,.,.lg,.,.

1

1

.,.

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

fvSKGENmfvSKE

QQQ

QQQQQQQ

+++

+++++-=

+

-

=

ä
, 

o kitais mǟnesiais 0=mE.fvSK,Q ; 

(2.228) 

 

 

ļia:  QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QC.E,m ï elektros 

energijos suvartojimai atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.128), 

(2.129), (2.130), (2.131), (2.190), (2.200), (2.220) ir (2.566) formules. Jei kurǱ nors mǟnesǱ reikia 

pastatŃ vǟsinti, o pastate neǱrengta oro vǟsinimo sistema, imama QC.E,m =0; 
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fPRn.fvSK ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami 

fotovoltiniai Saulǟs kolektoriai (vnt.). Imamas iġ 2.18 lentelǟs;  

QE.fvSK,m ï Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintas elektros energijos 

kiekis (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas taip: 
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; (2.229-1)  

 

 

ļia: QGEN.fvSK ï visȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ, kuriose Ǳrengta dvipusǟs energijos apskaita, per 

metus pagamintas elektros energijos kiekis (kWh/(mĮĿmǟn)); 

Isol,m,x,y ï mǟnesinis Saulǟs bendrosios spinduliuotǟs srauto tankis Ǳ atitinkamos Ăxñ kolektoriȎ 

sistemos atitinkamo Ăyñ fotovoltinio Saulǟs kolektoriaus pavirġiȎ (W/mĮ). Apskaiļiuojamas pagal 

atitinkamo Ăyñ kolektoriaus orientacijŃ pasaulio ġaliȎ atģvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampŃ 

pagal 2.33ï2.35 lentelǟse pateiktus duomenis. 

KfvSK,x,y ï atitinkamos Ăxñ kolektoriȎ sistemos atitinkamo Ăyñ fotovoltinio Saulǟs kolektoriaus 

pikinǟ galia (kW/mĮ). Imama iġ kolektoriaus gamintojo techninǟs dokumentacijos, o nesant 

duomenȎ, imama iġ  2.40 lentelǟs; 

ffvSK,x,y ï atitinkamos Ăxñ kolektoriȎ sistemos atitinkamo Ăyñ fotovoltinio Saulǟs kolektoriaus 

efektyvumo faktorius (vnt. dalys). Imama iġ  2.41 lentelǟs; 

AfvSK,x ï atitinkamos Ăxñ kolektoriȎ sistemos atitinkamo Ăyñ fotovoltinio Saulǟs kolektoriaus 

plotas neǱskaitant rǟmo uģimamo ploto (mĮ); 

I fvSK.ref  ï bazinǟ bendrosios Saulǟs spinduliuotǟs srauto tankio vertǟ lygi 1 kW/mĮ; 

 

ǰvairiȎ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pikinǟs galios KfvSK (kW/mĮ) vertǟs [3.26] 

2.40 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
Fotovoltinio kolektoriaus tipas 

KfvSK, 

kW/mĮ 

1. Monokristalinio silicio kolektorius 0,15 

2. Polikristalinio silicio kolektorius 0,13 

3. Plonasluoksnis (plǟvelǟs tipo) amorfinio silicio kolektorius 0,06 

4. Plonasluoksnis (plǟvelǟs tipo) varioïindģioïgalio diselenidȎ kolektorius 0,105 

5. Plonasluoksnis (plǟvelǟs tipo) kadmio telȊrido kolektorius 0,095 

6. Kiti plonasluoksniai (plǟvelǟs tipo) kolektoriai 0,035 

 

FotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ efektyvumo faktoriȎ f fvSK (vnt. dalys) vertǟs [3.26] 

2.41 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
Fotovoltinio kolektoriaus tipas 

ffvSK, 

vnt. dalys 

1. Nevǟdinamas 0,70 

2. Vidutiniġkai vǟdinamas 0,75 

3. Intensyviai vǟdinamas 0,80 

 

55. Energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos pastate, kai ġi energija naudojama tik karġtam vandeniui ruoġti, apskaiļiuojamos taip: 
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55.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios 

pirminǟs energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti pastato ġildomo ploto vienete 

QPRn.hw.fvSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip [3.26]: 
 

fvSKPRnmw.fvSK,hmw.fvSK,hPRn. fQQ .Ö= ; (2.230)  

 

ļia:  (2.230) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros 

energijos dvipusǟ apskaita ir kai fotovoltinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamina daugiau elektros 

energijos uģ elektros energijos poreikǱ karġtam vandeniui ruoġti, t. y. jei 

mEhwmhw.fvSK, QQ ,.² , (2.231)  

tai 

mEhwmhw.fvSK, QQ ,.= , (2.232)  

 

kitais atvejais Qhw.fvSK,m atitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautŃ pagal (2.230) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros 

energijos dvipusǟ apskaita, jei 

mEhwmEhw

m

m

fvSKGEN QQQ ,.,.

1

1

. ²-ä
-

=

, tai mEhwmhw.fvSK, QQ ,.= , (2.233) 

jei  
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m

m

fvSKGEN QQ  (2.234) 

 

ir pagal (2.234) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 

mfvSKGENmfvSKhw QQ ,.,. = , kitais mǟnesiais 0=mhw.fvSK,Q ; (2.235) 

jei pagal (2.234) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

mEhw

m

m

fvSKGENmfvSKhw QQQ ,.

1

1

.,. ä
-

=

-= , o kitais mǟnesiais 0=mhw.fvSK,Q ; (2.236) 

 

 

ļia: Qhw.E,m ï atitinkamo Ămñ mǟnesio pastato karġto vandens ruoġimo sistemos pagrindiniȎ 

ġilumos ġaltiniȎ elektros energijos sŃnaudos. Apskaiļiuojama pagal (2.589)ï(2.591) formules; 

Qhw.fvSK,mï fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos elektros 

energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas taip: 

 

 

 

(2.237) 

  

 

ļia:  jei Qhw.fvSK,m<0, tai Qhw.fvSK,m=0; 

Qhw.fvSK.out,m,x ï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ sistemos fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ 

pagamintas elektros energijos kiekis (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.238) formulň; 

QhwSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose atitinkamoje 

Ăxñ sistemoje su fotovoltiniais Saulǟs kolektoriais (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.239) 

formulň;  

)( ,,,,..
1

,. xmhwSWxmoutfvSKhw

n

x
mfvSKhw QQQ -ä=

=
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ļia: paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.229) formulǟs; 

55.2. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose QhwSW,m,x 

(kWh/(mĮĿmǟn.)), esanļiose atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje su fotovoltiniais 

Saulǟs kolektoriais, apskaiļiuojami taip:  
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(2.239) 

 

ļia: ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto buitinio vandens talpa, temperatȊra (ÁC). 

Jei talpa Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose, ï ɗi,x,y = 13 ÁC [3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ karġto buitinio vandens talpoje, kai 

esant vandens temperatȊrai 50 ÁC ir aplinkos temperatȊrai ɗi,x,y (kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 

42.2 ir 42.3 papunkļiȎ reikalavimus; 

30 ï temperatȊrȎ skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y vertǟ (ÁC). 

56. Energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos 

pastate, kai ġi energija naudojama tik pastatui ġildyti, apskaiļiuojamos taip: 

56.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios 

pirminǟs energijos sŃnaudos pastatui ġildyti pastato ġildomo ploto vienete 

QPRn.H.fvSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip [3.26]: 
 

fvSKPRnm.fvSK,Hm.fvSK,HPRn. fQQ .Ö= ; (2.240)  

 

ļia:  (2.240) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai fotovoltinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamina daugiau elektros energijos 

uģ elektros energijos poreikǱ pastatui ġildyti, t. y. jei 

mEHmH.fvSK, QQ ,.² , (2.241)  

tai 

mEHmH.fvSK, QQ ,.= , (2.242)  

kitais atvejais QH.fvSK,m atitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautŃ pagal (2.240) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

mEHmEH
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, tai mEHmH.fvSK, QQ ,.= , (2.243) 

jei  
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m

fvSKGEN QQ , (2.244) 

ir pagal (2.244) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 

fvSKGENmfvSKH QQ .,. = , kitais mǟnesiais 0=mH.fvSK,Q ; (2.245) 

jei pagal (2.244) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 
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mEH

m

m

fvSKGENmfvSKH QQQ ,.

1

1

.,. ä
-

=

-= , o kitais mǟnesiais 0=mH.fvSK,Q ; (2.246) 

 

ļia: QH.E,m ï pagrindiniȎ pastato ġildymo sistemos ġilumos ġaltiniȎ elektros energijos sŃnaudȎ ir 

elektros energijos sŃnaudȎ orui paġildyti vǟdinimo sistemos Ǳrenginiuose atitinkamo Ămñ mǟnesio 

suminǟs elektros energijos sŃnaudos, kai nenaudojama elektros energija iġ Saulǟs kolektoriȎ, vǟjo ir 

hidroelektriniȎ. Apskaiļiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules. 

QH.fvSK,m ï atitinkamos Ăxñ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemos atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ 

pagamintos elektros energijos sŃnaudos pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas taip: 

)( ,,,,.

1

,. xmHSWxmfvSKH

n

x

mfvSKH QQQ -=ä
=

; (2.247) 

 

ļia:  jei QH.fvSK,m< 0 arba QH,m= 0, tai QH.fvSK,m= 0; 

QH.fvSK,m,xï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemos 

pagamintas elektros energijos kiekis pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal 

(2.248) formulň; 

QHSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms naudojamose 

karġto vandens talpose atitinkamoje Ăxñ sistemoje su fotovoltiniais Saulǟs kolektoriais 

(kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.249) formulň;  
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paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.229) formulǟs; 

56.2. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms naudojamose 

karġto vandens talpose QHSW,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)), esanļiose atitinkamoje Ăxñ ġildymo sistemoje su 

fotovoltiniais Saulǟs kolektoriais, apskaiļiuojami taip:  
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paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.239) formulǟs. 

57. Energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos 

pastate, kai ġi energija naudojama elektros prietaisams ir karġtam vandeniui ruoġti, apskaiļiuojamos 

taip: 

57.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios 

pirminǟs energijos sŃnaudos elektros prietaisams ir karġtam vandeniui ruoġti pastato ġildomo ploto 

vienetui QPRn.(E+hw).fvSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

fvSKPRn
I

m.fvSK,hw
I

m.fvSK,Em.fvSK,hwEPRn.( fQQQ .) )( Ö+=+ ; (2.250)  

ļia:  Q
I
E.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.253) formulň; 

Q
I
hw.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.260) formulň; 

57.2. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ pagamintos energijos dalys per atitinkamŃ 

mǟnesǱ Ămñ, kurios priskiriamos elektros prietaisȎ energijos suvartojimui f
.I

E.fvSK,m (vnt. dalis) ir 

karġto vandens ruoġimo sistemȎ energijos suvartojimui f
.I

hw.fvSK,m (vnt. dalis), apskaiļiuojamos taip: 
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ļia:  ï jei kurǱ mǟnesǱ reikia pastatŃ vǟsinti, taļiau pastate neǱrengta oro vǟsinimo sistema, imama 

QC.E,m=0; 

57.3. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos elektros 

energijos sŃnaudos elektros prietaisams Q
I
E.fvSK,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos pagal (2.253) 

formulň ir formulǟs taikymo sŃlygas: 
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ļia:  formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.229) formulǟs; 

(2.253) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir fotovoltinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamina daugiau elektros energijos uģ 

elektros prietaisȎ energijos sŃnaudas pastate, t. y. jei 

,,.,)..(,..

,..,.,.,..lg.,.

mfvSKEmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmECmventEmeEmEmeqE

I

mE.fvSK,

QQQ

QQQQQQQ

-++

++++++²

+

 (2.254)  

tai 

,,.,)..(,..

,..,.,.,..lg.,.

mfvSKEmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmECmventEmeEmEmeqE

I

mE.fvSK,

QQQ

QQQQQQQ

-++

++++++=

+

 (2.255)  

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka gautŃ pagal (2.253) formulň. Jei kurǱ nors mǟnesǱ 

reikia pastatŃ vǟsinti, taļiau pastate neǱrengta oro vǟsinimo sistema, imama QC.E,m= 0. 

- kai pastate naudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

mfvSKEmhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwEmECmventE

meEmEmeqE

I

mE.fvSK,mfvSKEmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmECmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.fvSK

QQQQQQ

QQQfQQQ

QQQQQQ[Q

,.,)..(,..,..,.,.

,..lg.,.,.,)..(,..

,..,.,.,..lg.,.

1

1

)]

(

-+++++

+++²Ö-++

++++++-

+

+

-

=

ä

 

 

 

(2.256) 

 

 

tai Q
I
E.fvSK,m  apskaiļiuojama pagal (2.255) formulň, bet jei 

0)]

(

,.,)..(,..,..

,.,.,..lg.,.

1

<Ö-+++

+++++-

+

=

ä
I

mE.fvSK,mfvSKEmhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwE

mECmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.fvSK

fQQQQ

QQQQQ[Q
 (2.257)  

ir pagal (2.257) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai  
I

mE.fvSK,GEN.fvSK

I

mfvSKE fQQ Ö=,. , kitais mǟnesiais 0,. =I
mfvSKEQ  (2.258) 

jei pagal (2.257) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ  
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I

mE.fvSK,mfvSKEmhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwE

mECmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.fvSK

I

mE.fvSK,

fQQQQ

QQQQQQQ

Ö-+++

+++++-=

+

-

=

ä

)]

([

,.,)..(,..,..

,.,.,..lg.,.

1

1 ,  

 

kitais mǟnesiais 0=I
mE.fvSK,Q ; 

(2.259)  

 

ļia: QE.eq,m, QE.lg,m,x, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m,x, QE.H.hwSK,m,x, QE.(hw+H).hwSK,m,x, QE.fvSK,m,x ï 

elektros energijos suvartojimai atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal 

(2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200), (2.220) ir (2.229) formules; 

57.4. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos elektros 

energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti Q
I
hw.fvSK,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamas taip: 

)( ,,,,.

1

,.

I

xmhwSW

I

xmfvSKhw

n

x

I

mfvSKhw QQQ -=ä
=

; (2.260) 

 

ļia:  Q
I
hw.fvSK,m,xï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ sistemos fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ 

pagamintas elektros energijos kiekis karġtam buitiniam vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). 

Apskaiļiuojamas pagal (2.267) formulň; 

Q
I
hwSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose atitinkamoje 

Ăxñ sistemoje su fotovoltiniais Saulǟs kolektoriais (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.268) 

formulň;  

(2.260) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- jei Q
I
hw.fvSK,m<0, tai Q

I
hw.fvSK,m=0, 

- kai pastate nenaudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros 

energijos dvipusǟ apskaita ir kai fotovoltinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamina daugiau elektros 

energijos uģ elektros energijos poreikǱ karġtam vandeniui ruoġti, t. y. jei 
 

mhw.fvSK,mEhw
I

mhw.fvSK, QQQ -² ,. , (2.261) 

tai 

mhw.fvSK,mEhw
I

mhw.fvSK, QQQ -= ,. , (2.262) 

 

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka gautŃ pagal (2.260) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros 

energijos dvipusǟ apskaita, jei 

mhw.fvSK,mEhw

I

mfvSKhwmhw.fvSK,mEhw

m

m

GEN.fvSK QQfQQQ -²Ö--ä
-

=

,.,.,.

1

1

)]([ , (2.263) 

tai Q
I
hw.fvSK,m  apskaiļiuojama pagal (2.262) formulň, bet jei 

0)]([ ,.,.

1

<Ö--ä
=

I

mfvSKhwmhw.fvSK,mEhw

m

m

GEN.fvSK fQQQ , (2.264)  

ir pagal (2.264) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
I

mfvSKhwGEN.fvSK

I

mhw.fvSK, fQQ ,.Ö= , kitais mǟnesiais 0=I
mhw.fvSK,Q , (2.265) 

jei pagal (2.264) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

I

mfvSKhwmhw.fvSK,mEhw

m

m

GEN.fvSK

I

mhw.fvSK, fQQQQ ,.,.

1

1

)]([ Ö--= ä
-

=

, 

kitais mǟnesiais 0=I
mhw.fvSK,Q  

(2.266)  
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ļia: Qhw.E,m ï atitinkamo Ămñ mǟnesio pastato karġto vandens ruoġimo sistemos pagrindiniȎ 

ġilumos ġaltiniȎ elektros energijos sŃnaudos. Apskaiļiuojama pagal (2.589)ï(2.591) formules; 

Qhw.fvSK,m ï mǟnesinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ elektros energijos sŃnaudos karġtam 

vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.237) formulň;   

57.5. atitinkamos Ăxñ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemos atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ 

pagamintas elektros energijos kiekis karġtam vandeniui ruoġti Q
I
hw.fvSK,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) 

apskaiļiuojamos pagal (2.267) formulň: 

);(

24001,0

,,,,,,,,,

1

.

,..

yxfvSKyxfvSKyxfvSKyxmsol

n

y

preffvSK

mI

mfvSKhw

I

xm,fvSK,hw

AfKI

AI

t
fQ

ÖÖÖÖ

Ö
Ö

ÖÖ
Ö=

ä
=

 (2.267)  

 

 

ļia:  formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.229) formulǟs; 

57.6. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose Q
I
hwSW,m,x 

(kWh/(mĮĿmǟn.)), esanļiose atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje su fotovoltiniais 

Saulǟs kolektoriais, apskaiļiuojami taip:  

[ ]

)(30

)50(

,.

1
,,,,50.

,,.

xm,hw.fvSK,mEhwp

n

y
yxiyxSWm

I
xm,hw.fvSK,

I
xmSWhw

QQA

KtQ

Q
-ÖÖ

ä -ÖÖÖ

=
=

q

; (2.268) 

ļia: formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.239) formulǟs. 

58. Energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos pastate, kai ġi energija naudojama elektros prietaisams ir pastatui ġildyti, apskaiļiuojamos 

taip: 

58.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios 

pirminǟs energijos sŃnaudos elektros prietaisams ir pastatui ġildyti pastato ġildomo ploto vienetui 

QPRn.(E+H).fvSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 
 

fvSKPRn
II

m.fvSK,H
II

m.fvSK,Em.fvSK,HEPRn.( fQQQ .) )( Ö+=+ ; (2.269)  

 

 

ļia:  Q
II

E.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.272) formulň; 

Q
II

H.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.279) formulň; 

58.2. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ pagamintos energijos dalys per atitinkamŃ 

mǟnesǱ Ămñ, kurios priskiriamos elektros prietaisȎ energijos suvartojimui f
.II

E.fvSK,m (vnt. dalis) ir 

energijos suvartojimui pastatui ġildyti f
.II

H.fvSK,m (vnt. dalis) apskaiļiuojamos taip: 
 

);

/()

(

,.,..,.,.

,)..(,..,..,.,.

.lg.,..,.,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

mfvSKHmEH

I

mfvSK,EmfvSKEmEC

mhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwEmventEmeE

mEmeqE

I

mfvSK,EmfvSKEmECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

II

mE.fvSK,

QQQQQ

QQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQf

-+--+

++++++

++--++

++++++=

+

+
 (2.270) 

 

);

/()(

,.,..,.,.

,)..(,..,..,.,.

.lg.,.,.,.

mfvSKHmEH

I

mfvSK,EmfvSKEmEC

mhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwEmventEmeE

mEmeqEmfvSKHmEH

II

mH.fvSK,

QQQQQ

QQQQQ

QQQQf

-+--+

++++++

++-=

+
 (2.271) 
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ļia: jei kurǱ mǟnesǱ reikia pastatŃ vǟsinti, taļiau pastate neǱrengta oro vǟsinimo sistema, imama 

QC.E,m= 0; 

58.3. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos elektros 

energijos sŃnaudos elektros prietaisams Q
II

E.fvSK,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos pagal (2.272) 

formulň ir formulǟs taikymo sŃlygas: 

)];(

24001,0
[

,,,,,,,,,

1

.

,.

1

.

yxfvSKyxfvSKyxfvSKyxmsol

n

y

preffvSK

mII

mfvSKE

n

x

II

mfvSK,E

AfKI

AI

t
fQ

ÖÖÖÖ

Ö
Ö

ÖÖ
Ö=

ä

ä

=

=
 (2.272)  

 

ļia:  f
.II

E.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.270) formulň (vnt. dalys); 

kitus formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.229) formulǟs; 

(2.272) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai fotovoltinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamina daugiau elektros energijos 

uģ elektros prietaisȎ energijos sŃnaudas pastate, t. y. jei 

,.,.,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

I

mfvSK,EmfvSKEmECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

II

mE.fvSK,

QQQQQ

QQQQQQ

--+++

+++++²

+

 (2.273)  

- tai 

;.,.,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

I

mfvSK,EmfvSKEmECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

II

mE.fvSK,

QQQQQ

QQQQQQ

--+++

+++++=

+

 (2.274)  

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka gautam pagal (2.272) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

I

mfvSK,EmfvSKEmEC

mhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmE

meqE

II

mE.fvSK,

I

mfvSK,EmfvSKEmECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.fvSK

QQQ

QQQQQQ

QfQQQQQ

QQQQQQ

.,.,.

,)..(,..,..,.,..lg.

,..,.,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1

)]

([

--+

+++++++

+²Ö--+++

+++++-

+

+

-

=

ä

 (2.275) 

 

tai Q
II

E.fvSK,m apskaiļiuojama pagal (2.274) formulň, bet jei 

0)]

([

.,.,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

<Ö--+++

+++++-

+

=

ä
II

mE.fvSK,

I

mfvSK,EmfvSKEmECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.fvSK

fQQQQQ

QQQQQQ
 (2.276)  

ir pagal (2.276) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
II

mE.fvSK,GEN.fvSK

II

mE.fvSK, fQQ Ö= , kitais mǟnesiais 0=II
mE.fvSK,Q ; (2.277) 

jei pagal (2.276) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 
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II

mE.fvSK,

I

mfvSK,EmfvSKEmECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.fvSK

II

mE.fvSK,

fQQQQQ

QQQQQQQ

Ö--+++

+++++-=

+

-

=

ä

)]

([

.,.,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1 ,  

kitais mǟnesiais 0=II
mE.fvSK,Q ; 

 

(2.278)  

 

 

ļia: QE.eq,m, QE.lg,m,x, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QE.fvSK,m, Q
I
E.fvSK,m ï 

elektros energijos suvartojimai atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)) pastate. Apskaiļiuojami 

pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.131), (2.190), (2.200), (2.220), (2.229) ir (2.253) formules; 

ï jei kurǱ mǟnesǱ reikia pastatŃ vǟsinti, taļiau pastate neǱrengta oro vǟsinimo sistema, imama 

QC.E,m=0; 

58.4. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos elektros 

energijos sŃnaudos pastatui ġildyti Q
II

H.fvSK,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamas taip: 

)( ,,,,.

1

,.

II

xmHSW

II

xmfvSKH

n

x

II

mfvSKH QQQ -=ä
=

; (2.279) 

 

 

ļia:  Q
II

H.fvSK,m,xï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ sistemos fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ 

pagamintas elektros energijos kiekis pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal 

(2.286) formulň; 

Q
II

HSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamose karġto vandens talpose atitinkamoje Ăxñ sistemoje su fotovoltiniais Saulǟs 

kolektoriais (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.287) formulň;  

(2.279) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- jei Q
II

H.fvSK,m< 0 arba QH,m= 0, tai Q
II

H.fvSK,m= 0, 

-  kai pastate nenaudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai fotovoltinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamina daugiau elektros energijos 

uģ elektros energijos poreikǱ pastatui ġildyti, t. y. jei 

mfvSKHmEH
II

mH.fvSK, QQQ ,.,. -² , (2.280) 

tai 

mfvSKHmEH
II

mH.fvSK, QQQ ,.,. -= , (2.281) 

kitais atvejais Q
II

H.hwSK,matitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautŃ pagal (2.279) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

mfvSKHmEH

II

mH.fvSK,mfvSKHmEH

m

m

GEN.fvSK QQfQQQ ,.,.,.,.

1

1

)]([ -²Ö--ä
-

=

, (2.282) 

tai Q
II

H.fvSK,m  apskaiļiuojama pagal (2.281) formulň, bet jei 

0)]([ ,.,.

1

<Ö--ä
=

II

mH.fvSK,mfvSKHmEH

m

m

GEN.fvSK fQQQ , (2.283)  

ir pagal (2.283) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
II

mH.fvSK,GEN.fvSK

II

mH.fvSK, fQQ Ö= , kitais mǟnesiais 0=II
mH.fvSK,Q ; (2.284) 

jei pagal (2.283) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

II

mH.fvSK,mfvSKHmEH

m

m

GEN.fvSK

II

mH.fvSK, fQQQQ Ö--= ä
-

=

)]([ ,.,.

1

1

, (2.285)  
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kitais mǟnesiais 0=II
mH.fvSK,Q ; 

 

 

ļia: QH.E,m ï pagrindiniȎ pastato ġildymo sistemos ġilumos ġaltiniȎ elektros energijos sŃnaudȎ ir 

elektros energijos sŃnaudȎ orui paġildyti vǟdinimo sistemos Ǳrenginiuose atitinkamo Ămñ mǟnesio 

suminǟs elektros energijos sŃnaudos, kai nenaudojama elektros energija iġ Saulǟs kolektoriȎ, vǟjo ir 

hidroelektriniȎ. Apskaiļiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules; 

QH.fvSK,m ï fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos elektros 

energijos sŃnaudos pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.247) formulň. 

58.5. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos elektros 

energijos kiekis pastatui ġildyti Q
II

H.fvSK,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos pagal (2.286) formulň: 

)];(

24001,0
[

,,,,,,,,,

1

.

,.

1

.

yxfvSKyxfvSKyxfvSKyxmsol

n

y

preffvSK

mII

mfvSKH

n

x

II

mfvSK,H

AfKI

AI

t
fQ

ÖÖÖÖ

Ö
Ö

ÖÖ
Ö=

ä

ä

=

=
 (2.286)  

 

 

ļia:  f
.II

H.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.271) formulň (vnt. dalys); 

kitus formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.229) formulǟs; 

 

58.6. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms naudojamose 

karġto vandens talpose Q
II

HSW,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)), esanļiose atitinkamoje Ăxñ pastato ġildymo 

sistemoje su fotovoltiniais Saulǟs kolektoriais, apskaiļiuojami taip: 
 

; 
(2.287) 

 

 

ļia: ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto vandens talpa pastatui ġildyti, 

temperatȊra (ÁC). Jei talpa Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose, ï ɗi,x,y 

=13 ÁC [3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamoje karġto vandens talpoje, kai vandens temperatȊra 50 ÁC ir aplinkos temperatȊra 20 ÁC 

(kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkļiȎ reikalavimus; 

70 ï vidutinǟ temperatȊra akumuliacinǟse talpose ġildymo sezono metu (ÁC); 

30 ï temperatȊrȎ skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (ÁC). 

59. Energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos 

pastate, kai ġi energija naudojama karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti, apskaiļiuojamos taip: 

59.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios 

pirminǟs energijos sŃnaudos karġtam buitiniam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti pastato ġildomo 

ploto vienetui QPRn.(hw+H).fvSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 
 

fvSKPRn
III

m,.fvSK,H
III

mw.fvSK,hm.fvSK,HwhPRn.( fQQQ .) )( Ö+=+ ; (2.288)  

 

 

ļia:  Q
III

hw.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.291) formulň; 

Q
III

H.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.300) formulň; 

[ ]

pxmfvSKHmEH

n

y
yxiyxSWm

II
xm,H.fvSK,

II
xmHSW

AQQ

KtQ

Q
Ö-Ö

ä -ÖÖÖ

=
=

)(30

)70(

,,.,.

1
,,,,50

,,

q
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59.2. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ pagamintos energijos dalys per atitinkamŃ 

mǟnesǱ Ămñ, kurios priskiriamos energijos suvartojimui karġtam buitiniam vandeniui ruoġti 

f
.III

hw.fvSK,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui ġildyti f
.III

H.fvSK,m (vnt. dalis), 

apskaiļiuojamos taip: 

);

/()(

,.,,.,.

,.,.

II

mfvSKHxmfvSKHmEH

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,

mEhw

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

III

mhw.fvSK,

QQQQQ

QQQQf

--+--

---=
 (2.289) 

);

/()(

,.,,.,.

,.,.,.,.

II

mfvSKHxmfvSKHmEH

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,

mEhw

II

mfvSKHmfvSKHmEH

III

mH.fvSK,

QQQQQ

QQQQf

--+--

---=
 (2.290) 

 

59.3. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemos atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos energijos 

sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti Q
III

hw.fvSK,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamas taip: 

)( ,,,,.

1

,.

III

xmhwSW

III

xmfvSKhw

n

x

III

mfvSKhw QQQ -=ä
=

; (2.291) 

 

 

ļia:  Q
III

hw.fvSK,m,xï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ sistemos fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ 

pagamintas energijos kiekis karġtam buitiniam vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas 

pagal (2.267) formulň; 

Q
III

hwSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose atitinkamoje 

Ăxñ sistemoje su fotovoltiniais Saulǟs kolektoriais (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.268) 

formulň;  

(2.291) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- jei Q
III

hw.fvSK,m<0, tai Q
III

hw.fvSK,m=0, 

- kai pastate nenaudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai fotovoltinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamina daugiau elektros energijos 

uģ elektros energijos poreikǱ karġtam vandeniui ruoġti pastate, t. y. jei 
I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw
III

mhw.fvSK, QQQQ --² ,. , (2.292) 

tai 
I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw
III

mhw.fvSK, QQQQ --= ,. , (2.293) 

kitais atvejais Q
III

hw.fvSK,matitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautŃ pagal (2.291) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei: 

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

m

m

GEN.fvSK QQQfQQQQ --²Ö---ä
-

=

,.,.

1

1

)]([ , (2.294) 

tai Q
III

hw.fvSK,m  apskaiļiuojama pagal (2.293) formulň; jei 

0)]([ ,.

1

<Ö---ä
=

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

m

m

GEN.fvSK fQQQQ  (2.295) 

ir pagal (2.295) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
III

mhw.fvSK,GEN.fvSK

III

mhw.fvSK, fQQ Ö= , kitais mǟnesiais 0=III
mhw.fvSK,Q , (2.296) 

jei pagal (2.295) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

m

m

GEN.fvSK

III

mhw.fvSK, fQQQQQ Ö---= ä
-

=

)]([ ,.

1

1

, 

kitai mǟnesiais 0=mhw.fvSK,Q ; 

(2.297) 
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ļia: Qhw.fvSK,m, Q
I
hw.fvSK,m ï Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ pagamintos elektros energijos sŃnaudos 

karġtam vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamos pagal (2.237) ir (2.260) formules;  

59.4. aitinkamos Ăxñ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemos atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ 

pagamintos energijos kiekis karġtam vandeniui ruoġti Q
III

hw.fvSK,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) 

apskaiļiuojamos pagal (2.298) formulň: 

);(

24001,0

,,,,,,,,,

1

.

,..

yxfvSKyxfvSKyxfvSKyxmsol

n

y

preffvSK

mIII

mfvSKhw

III

xm,fvSK,hw

AfKI

AI

t
fQ

ÖÖÖÖ

Ö
Ö

ÖÖ
Ö=

ä
=

 (2.298)  

 

 

ļia:  f
.III

hw.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.289) formulň (vnt. dalys); 

kitus formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.229) formulǟs; 

59.5. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto buitinio vandens talpose Q
III

hwSW,m,x 

(kWh/(mĮĿmǟn.)), esanļiose atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje su fotovoltiniais 

Saulǟs kolektoriais, apskaiļiuojami taip:  

 

[ ]

30

)(
1

,,,,,,,50.

,.

,,
Ö

ä -ÖÖ

Ö
--

=
=

p

n

y
yxi

III
yxmhwSWyxSWm

I
xm,hw.fvSK,xm,hw.fvSK,mEhw

III
xm,hw.fvSK,III

xmhwSW
A

Kt

QQQ

Q
Q

qq

; 

 

 

 

 

(2.299) 

 

 

ļia: ɗ
III

hwSWm,x,y ï atitinkamos Ăyñ karġto buitinio vandens talpos vidaus temperatȊra atitinkamŃ 

Ămñ mǟnesǱ (ÁC). Nustatoma taip:  

- jei karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti naudojamos tos paļios talpos, laikoma, 

kad 1ï4 ir 10ï12 metȎ mǟnesiais ɗhwSW,m,x,y = 70 ÁC; 5ï9 metȎ mǟnesiais ɗhwSW,m,x,y = 50 ÁC; 

- jei karġtam vandeniui ruoġti naudojamos atskiros talpos, bet kurǱ metȎ mǟnesǱ ɗhwSW,m,x,y = 

50 (ÁC); 

59.6. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos energijos 

sŃnaudos pastatui ġildyti Q
III

H.fvSK,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

)( ,,,,.

1

,.

III

xmHSW

III

xmfvSKH

n

x

III

mfvSKH QQQ -=ä
=

; (2.300) 

 

 

ļia:  Q
III

H.fvSK,m,xï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ sistemos fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ 

pagamintas energijos kiekis pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.307) 

formulň; 

Q
III

HSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamose karġto vandens talpose atitinkamoje Ăxñ sistemoje su fotovoltiniais Saulǟs 

kolektoriais (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.308) formulň;  

(2.300) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- jei Q
III

H.fvSK,m<0 arba QH,m=0, tai Q
III

H.fvSK,m=0, 
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- kai pastate nenaudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai fotovoltinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamina daugiau elektros energijos 

uģ elektros energijos poreikǱ pastatui ġildyti, t. y. jei 
II

mH.fvSK,mH.fvSK,mEH
III

mH.fvSK, QQQQ --² ,. , (2.301) 

tai  
II

mH.fvSK,mH.fvSK,mEH
III

mH.fvSK, QQQQ --= ,.  (2.302) 

kitais atvejais Q
III

H.fvSK,matitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautŃ pagal (2.300) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

II

mH.fvSK,mH.fvSK,mEH

III

mfvSKH

II

mH.fvSK,mH.fvSK,mEH

m

m

GEN.fvSK QQQfQQQQ --²Ö---ä
-

=

,.,.,.

1

1

)]([ , (2.303) 

tai Q
III

H.fvSK,m  apskaiļiuojama pagal (2.302) formulň, bet jei 

0)]([ ,.,.

1

<Ö---ä
=

III

mfvSKH

II

mH.fvSK,mH.fvSK,mEH

m

m

GEN.fvSK fQQQQ  (2.304) 

ir pagal (2.304) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
III

mfvSKHGEN.fvSK

III

mH.fvSK, fQQ ,.Ö= , o kitais mǟnesiais 0=III
mH.fvSK,Q , (2.305) 

o jei pagal (2.304) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

III

mfvSKH

II

mH.fvSK,mH.fvSK,mEH

m

m

GEN.fvSK

III

mH.fvSK, fQQQQQ ,.,.

1

1

)]([ Ö---= ä
-

=

, 

o kitais mǟnesiais 0=III
mH.fvSK,Q ; 

(2.306) 

ļia: QH.fvSK,m, Q
II

H.fvSK,m ï apskaiļiuojami pagal (2.247) ir (2.279) formules; 

59.7. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos energijos 

kiekis pastatui ġildyti Q
III

H.fvSK,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos pagal (2.307) formulň: 

)];(

24001,0
[

,,,,,,,,,

1

.

,.

1

.

yxfvSKyxfvSKyxfvSKyxmsol

n

y

preffvSK

mIII

mfvSKH

n

x

III

mfvSK,H

AfKI

AI

t
fQ

ÖÖÖÖ

Ö
Ö

ÖÖ
Ö=

ä

ä

=

=
 (2.307)  

 

 

ļia:  f
.III

H.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.290) formulň (vnt. dalys); 

kitus formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.229) formulǟs; 

59.8. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms naudojamose 

karġto vandens talpose Q
III

HSW,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)), esanļiose atitinkamoje Ăxñ karġto vandens 

ruoġimo sistemoje su fotovoltiniais Saulǟs kolektoriais, apskaiļiuojami taip: 

[ ]
;

30

)70(

)(

1

,,,,50

,,.,,.,.

,,

p

n

y

yxiyxSWm

II

xmfvSKHxmfvSKHmEH

III

xm,H.fvSK,III

xmHSW

A

Kt

QQQ

Q
Q

Ö

-ÖÖ

Ö

Ö
--

=

ä
=

q
 (2.308) 
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ļia: ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto vandens talpa pastatui ġildyti, 

temperatȊra (ÁC). Jei talpa Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose, ï ɗi,x,y 

= 13 ÁC [3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamoje karġto vandens talpoje, kai vandens temperatȊra 50 ÁC ir aplinkos temperatȊra 20 ÁC 

(kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkļiȎ reikalavimus; 

70 ï vidutinǟ temperatȊra akumuliacinǟse talpose ġildymo sezono metu (ÁC); 

30 ï temperatȊrȎ skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (ÁC). 

60. Energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos 

pastate, kai ġi energija naudojama elektros prietaisams, karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti, 

apskaiļiuojamos taip: 

60.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios 

pirminǟs energijos sŃnaudos elektros prietaisams, karġtam buitiniam vandeniui ruoġti ir pastatui 

ġildyti pastato ġildomo ploto vienetui QPRn.(E+hw+H).fvSK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

fvSKPRn
IV

m.fvSK,H
IV

mw.fvSK,h
IV

m.fvSK,Em.fvSK,HwhPRn.(E fQQQQ .) )( Ö++=++ ; (2.309)  

 

 

ļia:  Ap.(E+hw+H).fvSK ï pastato ġildomas plotas, kuriame atitinkamos Ăxñ fotovoltiniȎ Saulǟs 

kolektoriȎ sistemos pagaminta energija naudojama elektros prietaisams, karġtam vandeniui ruoġti ir 

pastatui ġildyti (mĮ); 

Q
IV

E.fvSK,mï apskaiļiuojamas pagal (2.313) formulň; 

Q
IV

hw.fvSK,mï apskaiļiuojamas pagal (2.320) formulň; 

Q
IV

H.fvSK,mï apskaiļiuojamas pagal (2.329) formulň; 

60.2. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ pagamintos energijos dalys per atitinkamŃ 

mǟnesǱ Ămñ, kurios priskiriamos elektros prietaisȎ energijos suvartojimui f
.IV

E.fvSK,m (vnt. dalys), 

energijos suvartojimui karġtam vandeniui ruoġti f
.IV

hw.fvSK,m (vnt. dalys) ir energijos suvartojimui 

pastatui ġildyti f
.IV

H.fvSK,m (vnt. dalys) apskaiļiuojamos taip: 

);

/(

/)

(

,.

,.,.,.,.

,.,.,.,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

,.,.,.,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

III

mfvSKH

II

mfvSKHmfvSKHmEH

II

mfvSKE

I

mfvSKEmfvSKEmECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

II

mfvSKE

I

mfvSKEmfvSKEmECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

IV

mE.fvSK,

QQQQ

QQQQ

QQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQf

---+

+---+

+---++

++++++

---+++

+++++=

+

+

 (2.310) 

 

);

/(

/)(

,.

,.,.,.,.

,.,.,.,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

,.

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

III

mfvSKH

II

mfvSKHmfvSKHmEH

II

mfvSKE

I

mfvSKEmfvSKEmECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

IV

mhw.fvSK,

QQQQ

QQQQ

QQQQQ

QQQQQQ

QQQQf

---+

+---+

+---++

++++++

---=

+  (2.311) 
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);

/(

/)(

,.

,.,.,.,.

,.,.,.,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

,.,.,.,.

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

III

mfvSKH

II

mfvSKHmfvSKHmEH

II

mfvSKE

I

mfvSKEmfvSKEmECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

III

mfvSKH

II

mfvSKHmfvSKHmEH

IV

mH.fvSK,

QQQQ

QQQQ

QQQQQ

QQQQQQ

QQQQf

---+

+---+

+---++

++++++

---=

+  (2.312) 

 

 

ļia:  ï jei kurǱ nors mǟnesǱ reikia pastatŃ vǟsinti, taļiau pastate neǱrengta oro vǟsinimo sistema, 

imama QC.E,m=0; 

60.3. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos energijos 

sŃnaudos elektros prietaisams Q
IV

E.fvSK,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos pagal (2.313) formulň ir 

formulǟs taikymo sŃlygas: 

)];(

24001,0
[

,,,,,,,,,

1

.

,.

1

.

yxfvSKyxfvSKyxfvSKyxmsol

n

y

preffvSK

mIV

mfvSKE

n

x

IV

mfvSK,E

AfKI

AI

t
fQ

ÖÖÖÖ

Ö
Ö

ÖÖ
Ö=

ä

ä

=

=
 (2.313)  

 

 

ļia:  f
.IV

E.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.310) formulň (vnt. dalys); 

kitus formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.229) formulǟs; 

(2.313) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai fotovoltinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamina daugiau elektros energijos 

uģ elektros prietaisȎ energijos sŃnaudas ġiame plote, t. y. jei 

,,.,.,.,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

II

mfvSKE

I

mfvSKEmfvSKEmECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

IV

mE.fvSK,

QQQQQQ

QQQQQQ

---+++

+++++²

+

 (2.314) 

tai  

,,.,.,.,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

II

mfvSKE

I

mfvSKEmfvSKEmECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

IV

mE.fvSK,

QQQQQQ

QQQQQQ

---+++

+++++=

+

 (2.315) 

 

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka gautŃ pagal (2.313) formulň;  

- kai pastate naudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

II

mfvSKE

I

mfvSKEmfvSKEmECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

IV

mE.fvSK,

II

mfvSKE

I

mfvSKEmfvSKEmECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.fvSK

QQQQQQ

QQQQQfQ

QQQQQ

QQQQQQ

,.,.,.,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.,.

,.,.,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1

)]

([

---+++

+++++²Ö-

---+++

+++++-

+

+

-

=

ä

 
, 

(2.316) 

 

tai Q
IV

E.fvSK,m apskaiļiuojama pagal (2.313) formulň, bet jei 
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0)]

([

,.,.,.,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

<Ö---+++

+++++-

+

=

ä
IV

mE.fvSK,

II

mfvSKE

I

mfvSKEmfvSKEmECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.fvSK

fQQQQQQ

QQQQQQ
 (2.317) 

ir pagal (2.317) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
IV

mE.fvSK,GEN.fvSK

IV

mE.fvSK, fQQ Ö= , kitais mǟnesiais 0=IV
mE.fvSK,Q , (2.318) 

o jei pagal (2.317) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

IV

mE.fvSK,

II

mfvSKE

I

mfvSKEmfvSKEmECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.fvSK

IV

mE.fvSK,

fQQQQQQ

QQQQQQQ

Ö---+++

+++++-=

+

-

=

ä

)]

([

,.,.,.,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1 , 

kitais mǟnesiais 0=IV
mE.fvSK,Q ; 

(2.319) 

 

 

ļia: QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QC.E,m, 

QE.fvSK,m,Q
I
E.fvSK,m, Q

II
E.fvSK,m ï elektros energijos sŃnaudos pastate atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ 

(kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.190), (2.200), (2.220), 

(2.566), (2.229), (2.253) ir (2.272) formules. Jei kurǱ nors mǟnesǱ reikia pastatŃ vǟsinti, taļiau 

pastate neǱrengta oro vǟsinimo sistema, imama QC.E,m=0; 

60.4. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos energijos 

sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti Q
IV

hw.fvSK,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

)( ,,,,.

1

,.

IV

xmhwSW

IV

xmfvSKhw

n

x

IV

mfvSKhw QQQ -=ä
=

; (2.320) 

 

 

ļia:  Q
IV

hw.fvSK,m,xï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ sistemos fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ 

pagamintas energijos kiekis karġtam buitiniam vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas 

pagal (2.327) formulň; 

Q
IV

hwSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose atitinkamoje 

Ăxñ sistemoje su fotovoltiniais Saulǟs kolektoriais (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.328) 

formulň;  

(2.320) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- jei Q
IV

hw.fvSK,m<0, tai Q
IV

hw.fvSK,m=0, 

- kai pastate nenaudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros 

energijos dvipusǟ apskaita ir kai fotovoltinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamina daugiau 

energijos uģ energijos poreikǱ karġtam vandeniui ruoġti pastate, t. y. jei 
III

mhw.fvSK,
I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw
IV

mhw.fvSK, QQQQQ ---² ,. , (2.321) 

tai 
III

mhw.fvSK,
I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw
IV

mhw.fvSK, QQQQQ ---= ,. , (2.322) 

kitais atvejais Q
IV

hw.fvSK,matitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautŃ pagal (2.320) formulň; 

 

- kai pastate naudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros 

energijos dvipusǟ apskaita, jei 

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

IV

mhw.fvSK,

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

m

m

GEN.fvSK

QQQQfQ

QQQQ

---²Ö-

----ä
-

=

,.

,.

1

1

)]

([
 

 

(2.323) 
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tai Q
IV

E.fvSK,m apskaiļiuojama pagal (2.320) formulň, bet jei 

0)]([ ,.

1

<Ö----ä
=

IV

mhw.fvSK,

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

m

m

GEN.fvSK fQQQQQ  (2.324) 

ir pagal (2.324) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
IV

mhw.fvSK,GEN.fvSK

IV

mhw.fvSK, fQQ Ö= , kitais mǟnesiais 0=IV
mE.fvSK,Q , (2.325) 

o jei pagal (2.324) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

IV

mhw.fvSK,

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mEhw

m

m

GEN.fvSK

IV

mhw.fvSK, fQQQQQQ Ö----= ä
-

=

)]([ ,.

1

1

, 

kitais mǟnesiais 0=IV
mE.fvSK,Q ; 

(2.326) 

 

 

ļia: Qhw.fvSK,m, Q
I
hw.fvSK,m, Q

III
hw.fvSK,m ï Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ pagamintos energijos mǟnesinǟs 

sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamos pagal  (2.237), (2.260) ir 

(2.291) formules; 

60.5. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos energijos 

kiekis karġtam vandeniui ruoġti Q
IV

hw.fvSK,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos pagal (2.327) 

formulň: 

)];(

24001,0
[

,,,,,,,,,

1

.

,.

1

.

yxfvSKyxfvSKyxfvSKyxmsol

n

y

preffvSK

mIV

mfvSKhw

n

x

IV

mfvSK,hw

AfKI

AI

t
fQ

ÖÖÖÖ

Ö
Ö

ÖÖ
Ö=

ä

ä

=

=
 (2.327)  

ļia:  f
.IV

hw.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.311) formulň (vnt. dalys); 

kitus formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.229) formulǟs; 

60.6. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose Q
III

hwSW,m,x 

(kWh/(mĮĿmǟn.)), esanļiose atitinkamoje Ăxñ karġto vandens ruoġimo sistemoje su fotovoltiniais 

Saulǟs kolektoriais, apskaiļiuojami taip:  

[ ]
;

30

)50(
1

,,,,50.

,.

,,

Ö

-ÖÖ

Ö

Ö
---

=

ä
=

p

n

y

yxiyxSWm

III

xm,hw.fvSK,

I

xm,hw.fvSK,xm,hw.fvSK,mEhw

IV

xm,hw.fvSK,IV

xmhwSW

A

Kt

QQQQ

Q
Q

q
 (2.328) 

 

ļia: formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.239) formulǟs; 

60.7. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos energijos 

sŃnaudos pastatui ġildyti Q
IV

H.fvSK,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

)( ,,,,.

1

,.

IV

xmHSW

IV

xmfvSKH

n

x

IV

mfvSKH QQQ -=ä
=

; (2.329) 

 

ļia:  Q
IV

H.fvSK,m,xï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ sistemos fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ 

pagamintas energijos kiekis pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.336) 

formulň; 

Q
IV

HSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamose karġto vandens talpose atitinkamoje Ăxñ sistemoje su fotovoltiniais Saulǟs 

kolektoriais (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.337) formulň;  
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(2.329) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- jei Q
IV

H.fvSK,m<0 arba QH,m=0, tai Q
IV

H.fvSK,m=0, 

- kai pastate nenaudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai fotovoltinǟs Saulǟs kolektoriȎ sistemos pagamina daugiau energijos uģ 

energijos poreikǱ pastatui ġildyti, t. y. jei 

)( ,.,.,.,.
III

mfvSKH
II

mfvSKHmfvSKHmEH
IV

mH.fvSK, QQQQQ ---² , (2.330) 

tai  

)( ,.,.,.,.
III

mfvSKH
II

mfvSKHmfvSKHmEH
IV

mH.fvSK, QQQQQ ---= , (2.331) 

kitais atvejais Q
IV

H.fvSK,matitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautŃ pagal (2.329) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

III

mfvSKH

II

mfvSKHmfvSKHmEH

IV

mfvSKH

III

mfvSKH

II

mfvSKHmfvSKHmEH

m

m

GEN.fvSK

QQQQfQ

QQQQ

,.,.,.,.,.,.

,.,.,.

1

1

)]

([

---²Ö-

----ä
-

=  (2.332) 

, 

tai Q
IV

E.fvSK,m apskaiļiuojama pagal (2.329) formulň, bet jei 

0)]([ ,.,.,.,.,.

1

<Ö----ä
=

IV

mfvSKH

III

mfvSKH

II

mfvSKHmfvSKHmEH

m

m

GEN.fvSK fQQQQQ  (2.333) 

ir pagal (2.333) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
IV

mfvSKHGEN.fvSK

IV

mH.fvSK, fQQ ,.Ö= , kitais mǟnesiais 0=IV
mE.fvSK,Q ; (2.334) 

jei pagal (2.333) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

IV

mfvSKH

III

mfvSKH

II

mfvSKHmfvSKHmEH

m

m

GEN.fvSK

IV

mH.fvSK, fQQQQQQ ,.,.,.,.,.

1

1

)]([ Ö----= ä
-

=

, 

kitais mǟnesiais 0=IV
mE.fvSK,Q ; 

(2.335) 

ļia: QH.E,m, ï elektros energijos poreikis pastatui ġildyti. Apskaiļiuojama pagal (2.587) arba 

(2.588) formules; 

QH.fvSK,m, Q
II

H.fvSK,m, Q
III

H.fvSK,m ï energijos sŃnaudos pastatui ġildyti atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ 

(kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.247), (2.279) ir (2.300) formules; 

60.8. fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ sistemȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos energijos 

kiekis pastatui ġildyti Q
IV

H.fvSK,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos pagal (2.336) formulň: 

)];(

24001,0
[

,,,,,,,,,

1

.

,.

1

.

yxfvSKyxfvSKyxfvSKyxmsol

n

y

preffvSK

mIV

mfvSKH

n

x

IV

mfvSK,H

AfKI

AI

t
fQ

ÖÖÖÖ

Ö
Ö

ÖÖ
Ö=

ä

ä

=

=
 (2.336)  

ļia:  f
.IV

H.fvSK,m ï apskaiļiuojamas pagal (2.312) formulň (vnt. dalys); 

kitus formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.229) formulǟs; 

60.9. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms naudojamose 

karġto vandens talpose Q
IV

HSW,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)), esanļiose atitinkamoje Ăxñ karġto vandens 

ruoġimo sistemoje su fotovoltiniais Saulǟs kolektoriais, apskaiļiuojami taip: 
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[ ]
;

30

)70(

)(

1

,,,,50

,,.,,.,,.,.

,,

p

n

y

yxiyxSWm

III

xmfvSKH

II

xmfvSKHxmfvSKHmEH

IV

xm,H.fvSK,IV

xmHSW

A

Kt

QQQQ

Q
Q

Ö

-ÖÖ

Ö

Ö
---

=

ä
=

q
 (2.337) 

ļia: ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto vandens talpa pastatui ġildyti, 

temperatȊra (ÁC). Jei talpa Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose, ï ɗi,x,y 

=13 ÁC [3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamoje karġto vandens talpoje, kai vandens temperatȊra 50 ÁC ir aplinkos temperatȊra 20 ÁC 

(kWh/para). Apskaiļiuojama pagal 42.2 ir 42.3 papunkļiȎ reikalavimus; 

70 ï vidutinǟ temperatȊra akumuliacinǟse talpose ġildymo sezono metu (ÁC); 

30 ï temperatȊrȎ skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (ÁC). 

61. Energijos, pagamintos vandenǱ ġildanļiuose ir fotovoltiniuose Saulǟs kolektoriuose, 

suminǟs sŃnaudos pastate apskaiļiuojamos taip: 

61.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ visȎ tipȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos energijos (ġiluminǟs ir 

elektros) suminǟs sŃnaudos karġtam buitiniam vandeniui ruoġti Qhw.sum.SK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) 

apskaiļiuojamos taip: 
IV

mhw.fvSK,
III

mhw.fvSK,
I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,
I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,mhw.sum.SK, QQQQQQQ +++++= ; (2.338) 

ļia: Qhw.hwSK,m, Q
I
hw.hwSK,m, Qhw.fvSK,m, Q

I
hw.fvSK,m, Q

III
hw.fvSK,m, Q

IV
hw.fvSK,m ï apskaiļiuojama pagal 

(2.183), (2.206), (2.237), (2.260), (2.291) ir (2.320) formules;  

61.2. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ visȎ tipȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos karġtam buitiniam vandeniui ruoġti QPRn.hw.sum.SK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

fvSKPRn
IV

mhw.fvSK,
III

mhw.fvSK,
I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,

mH).hwSK,PRn.(hwmhwSKhwmK,PRn.hw.hwSm.SK,PRn.hw.sum

fQQQQ

QfQQ

.

,.

)( Ö++++

+Ö+= +
; (2.339) 

ļia: QPRn.hw.hwSK,mï apskaiļiuojama pagal (2.182) formulň; 

fhw..hwSK,mï apskaiļiuojama pagal (2.203) formulň; 

QPRn.(hw+H).hwSK,mï apskaiļiuojama pagal (2.202) formulň; 

fPRn.fvSK ï fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius (vnt.). 

Imamas iġ 2.18 lentelǟs; 

61.3. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ visȎ tipȎ Saulǟs kolektoriȎ pagamintos energijos (ġiluminǟs ir 

elektros) suminǟs sŃnaudos pastatui ġildyti QH.sum.SK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 
IV

mH.fvSK,
III

mH.fvSK,
II

mH.fvSK,mH.fvSK,
I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK, QQQQQQQ +++++= ; (2.340) 

ļia: QH.hwSK,m, Q
I
H.hwSK,m, QH.fvSK,m, Q

II
H.fvSK,m, Q

III
H.fvSK,m, Q

IV
H.fvSK,m, ï apskaiļiuojami pagal 

(2.193), (2.209), (2.247), (2.279), (2.300) ir (2.329) formules;  

61.4. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ visȎ tipȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos pastatui ġildyti QPRn.H.sum.SK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

;)( .

,.

fvSKPRn

IV

mH.fvSK,

III

mH.fvSK,

II

mH.fvSK,mH.fvSK,

mH).hwSK,PRN.(hwmhwSKHm,PRn.H.hwSKmSK,PRn.H.sum.

fQQQQ

QfQQ

Ö++++

+Ö+= +
 (2.341) 

ļia: QPRn.H.hwSK,mï apskaiļiuojama pagal (2.192) formulň; 

fH.hwSK,mï apskaiļiuojama pagal (2.204) formulň; 

QPRn.(hw+H).hwSK,mï apskaiļiuojama pagal (2.202) formulň; 

fPRn.fvSK ï fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius (vnt.). 

Imamas iġ 2.18 lentelǟs; 
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61.5. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ fotovoltiniȎ Saulǟs kolektoriȎ pateiktas Ǳ pastato elektros sistemŃ 

suminis elektros energijos kiekis QE.sum.SK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamas taip: 

;IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

IV

mH.fvSK,

III

mH.fvSK,

II

mH.fvSK,mH.fvSK,

IV

mhw.fvSK,

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mE.sum.SK,

QQQQ

QQQQ

QQQQQ

++++

+++++

++++=

 (2.342) 

ļia: QE.fvSK,m, Q
I
E.fvSK,m, Q

II
E.fvSK,m, Q

IV
E.fvSK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.229), (2.253), (2.272) ir 

(2.313) formules;  

Qhw.fvSK,m, Q
I
hw.fvSK,m, Q

III
hw.fvSK,m, Q

IV
hw.fvSK,m ï  apskaiļiuojama pagal (2.237), (2.260), (2.291) 

ir (2.320) formules; 

QH.fvSK,m, Q
II

H.fvSK,m, Q
III

H.fvSK,m, Q
IV

H.fvSK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.247), (2.279), (2.300) ir 

(2.329) formules; 

61.6. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ visȎ tipȎ Saulǟs kolektoriȎ Ǳ pastato elektros sistemŃ pateiktos 

elektros energijos neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos QPRn.E.sum.SK,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) 

apskaiļiuojamos taip: 

.)

(

. fvSKPRn

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

IV

mH.fvSK,

III

mH.fvSK,

II

mH.fvSK,mH.fvSK,

IV

mhw.fvSK,

III

mhw.fvSK,

I

mhw.fvSK,mhw.fvSK,mSK,PRn.E.sum.

fQQQQ

QQQQ

QQQQQ

Ö++++

+++++

++++=

 (2.343) 

 

62. KiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ vǟjo ir hidroelektriniȎ neatsinaujinanļios pirminǟs 

energijos sŃnaudos pastato ġildomo ploto vienetui QPRn.E.WE+HE,m(kWh/(mĮĿmǟn.)), kai ġi energija 

naudojama tik elektros prietaisams, apskaiļiuojamos taip: 

HEPRnm.HE,EWEPRnm.WE,EmHE,.WEEPRn. fQfQQ .. Ö+Ö=+ ; (2.344)  

ļia:  fPRn.WE ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos 

vǟjo elektrinǟs. Imamas iġ 2.18 lentelǟs; 

fPRn.HE ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos 

hidroelektrinǟs. Imamas iġ 2.18 lentelǟs; 

QE.WE,m,QE.HE,m ï atitinkamai vǟjo ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

suvartojimas atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pastate (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas taip: 

î
î

ý

î
î

ü

û

î
î

í

î
î

ì

ë

ÖÖ+

+ÖÖÖÖÖ
ÖÖÖ

=

ä

ä
ä

=

=

=
)])((3,0

)([
24001,0

3

,,,..

,,,.

,,

1

,,.2,,.1,,,,,,,

1

1

yxmdsVWEwind

yxmVWEwind

yxVWE

n

y

yxHWEyxHWEyxmHWEyxHWEyxm

n

yp

m

n

x

m.WE,E

P

CAE
A

t

Q

n

n

hh

; (2.345)  

 

îý

î
ü
û

îí

î
ì
ë

äÖÖ
ÖÖÖ

ä=
==

yxmHE

n

yp

m
n

x
m.HE,E P

A

t
Q ,,,

11

5,0
24001,0

; (2.346)  

Vǟjo ir hidroelektrinǟse per metus pagaminti elektros energijos kiekiai QGEN.WE ir QGEN.HE 

(kWh/mĮĿper metus) apskaiļiuojami taip: 

m.WE,E

m

.WEGEN QQ ä
=

=
12

1

  ir  m.HE,E

m

.HEGEN QQ ä
=

=
12

1

; (2.346
1
)  

ļia:  PHE,m,x,y ï atitinkamos Ăxñ hidroelektriniȎ sistemos atitinkamos Ăyñ hidroelektrinǟs vidutinǟ 

metinǟ elektros gamybos galia (W). Imama iġ hidroelektrinǟs techninǟs dokumentacijos, nesant 

duomenȎ imama PHE,m,x,y = 0; 
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QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QE.sum.SK,m ï elektros 

energijos suvartojimai atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.128), 

(2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200), (2.220) ir (2.342) formules. 

Em,x,y ï atitinkamos Ăyñ horizontalios aġies vǟjo elektrinǟs skaiļiuojamasis vietovǟs vǟjo 

energetinis potencialas atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (W/mĮ). Apskaiļiuojamas pagal empirinň (2.360) 

formulň; 

AHWE,x,y ï  atitinkamos Ăyñ horizontalios aġies vǟjo elektrinǟs vǟjaraļio darbinis plotas (mĮ). 

Imamas iġ vǟjo elektrinǟs techninǟs dokumentacijos, nesant duomenȎ, apskaiļiuojamas pagal 

(2.362) formulň; 

CHWE,m,x,y  ï atitinkamos Ăyñ horizontalios aġies vǟjo elektrinǟs vǟjaraļio galios koeficientas 

atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ. Pagal vidutinǱ pastato vietovǟs mǟnesinǱ vǟjo greitǱ elektrinǟs vǟjaraļio 

aġies aukġtyje virġ ģemǟs pavirġiaus ɜwind.HWE,m,x,y, kuris apskaiļiuojamas pagal (2.361) formulň, 

CHWE,m,x,y  vertǟ nustatoma iġ grafiko vǟjo elektrinǟs techninǟje dokumentacijoje, nusakanļio 

priklausomybň tarp vidutinio vǟjo greiļio ir ġio koeficiento vertǟs.  CHWEm,x,y vertǟ neturi bȊti 

didesnǟ uģ 0,593. Nesant duomenȎ, CHWEm,x,y laikomas nekintamu dydģiu visais metȎ mǟnesiais, t. 

y. CHWEm,x,y = const = 0,48; 

ɖ1,HWE,x,y  ï atitinkamos Ăyñ horizontalios aġies vǟjo elektrinǟs mechaninis naudingumo 

koeficientas. Imamas iġ vǟjo elektrinǟs techninǟs dokumentacijos, nesant duomenȎ, laikoma 

ɖ1,HWE,x,y = 0,99; 

ɖ2,HWE,x,y  ï atitinkamos Ăyñ horizontalios aġies vǟjo elektrinǟs elektrinis naudingumo 

koeficientas. Imamas iġ vǟjo elektrinǟs techninǟs dokumentacijos, nesant duomenȎ, laikoma 

ɖ2,HWE,x,y = 0,96; 

PVWE,x,y ï atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ sistemos atitinkamos Ăyñ vertikalios aġies vǟjo 

elektrinǟs elektros gamybos galia (W) esant vidutiniam mǟnesio vǟjo greiļiui ɜwind.VWE,ds (m/s). 

Imama iġ vǟjo elektrinǟs techninǟs dokumentacijos, nesant duomenȎ imama PVWE,x,y = 0; 

ɜwind.VWE,m,x,y ï apskaiļiuojamas pagal (2.361) formulň, kurioje vietoje  hHWE,y skaiļiavimams 

naudojamas aukġtis nuo ģemǟs pavirġiaus iki vertikalios aġies vǟjo elektrinǟs vǟjaraļio centro hVWE,y 

(m); 

ɜwind.VWEds,m,x,y ï atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ sistemos atitinkamos Ăyñ vertikalios aġies 

vǟjo elektrinǟs projektinis vǟjo greitis, kuriam esant gamintojas deklaruoja elektrinǟs galiŃ (m/s); 

0,3 ï faktoriaus vertǟ, nusakanti vertikalios aġies vǟjo elektrinǟs galios iġnaudojimo 

efektyvumŃ (vnt.); 

0,5 ï faktoriaus vertǟ, nusakanti hidroelektrinǟs galios iġnaudojimo efektyvumŃ (vnt.).  

(2.345) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ 

apskaita ir kai vǟjo elektrinǟs pagamina daugiau elektros energijos uģ elektros energijos poreikǱ 

pastate, t. y. jei 

,,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqEmE.WE,

QQQQQQ

QQQQQQQ

----++

++++++²

+

 (2.347)  

tai 

,,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqEmE.WE,

QQQQQQ

QQQQQQQ

----++

++++++=

+

 (2.348)  

kitu atveju rezultatas atitinka gautŃ pagal (2.345) formulň. 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita, 

jei 
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IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmE

meqE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

WEGEN

QQQQQQ

QQQQQ

QQQQQQQ

QQQQQQQ

----++

++++++

+²----++

++++++-

+

+

-

=

ä

,.,)..(

,..,..,.,..lg.

,.,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

1

1

.

)

(

 (2.349) 

 

tai QE.WE,m  apskaiļiuojama pagal (2.345) formulň, bet jei 

0)

(

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

.

<----+++

+++++-

+

=

ä
IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

WEGEN

QQQQQQQ

QQQQQQ
 (2.350) 

 

ir pagal (2.350) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 

WEGENmWEE QQ .,. = , kitais mǟnesiais 0=mE.WE,Q , (2.351) 

o jei pagal (2.350) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

)

(

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1

.,.

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

WEGENmWEE

QQQQQQQ

QQQQQQQ

----+++

+++++-=

+

-

=

ä
 

 

kitais mǟnesiais 0=mE.WE,Q ; 

(2.352) 

(2.346) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros 

energijos dvipusǟ apskaita ir kai ġios elektrinǟs pagamina daugiau elektros energijos uģ elektros 

energijos poreikǱ pastate, t. y. jei 

,,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.,.

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqEmHEEmE.WE,

QQQQQQ

QQQQQQQQ

----++

++++++²+

+

 (2.353)  

tai 

,,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.,.

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqEmHEEmE.WE,

QQQQQQ

QQQQQQQQ

----++

++++++=+

+

 (2.354)  

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaiļiuotai pagal (2.345) ir (2.346) formules; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

HEGENWEGEN

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQQ

QQQQQQQ

----++

++++++²

²----+++

+++++-+

+

+

-

=

ä

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1

..

)

()(

 (2.355) 

 

tai (QE.WE,m+QE.HE,m)apskaiļiuojama sumuojant skaiļiavimȎ rezultatus pagal (2.345) ir (2.346) 

formules, bet jei 
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0)

()(

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

..

<----+++

+++++-+

+

=

ä
IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

HEGENWEGEN

QQQQQQQ

QQQQQQQ
 (2.356) 

 

ir pagal (2.356) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 

HEGENWEGENmHEEmWEE QQQQ ..,.,. +=+ , kitais mǟnesiais 0,.,. =+ mHEEmW EE QQ , (2.357) 

jei pagal (2.356) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

)

()(

,.,)..(,..,..,.

,..lg.,.

1

1

..,.,.

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwEmventE

meEmEmeqE

m

m

HEGENWEGENmHEEmWEE

QQQQ

QQQQQ

QQQQQQQ

----

-+++++

+++-+=+

+

-

=

ä

 

kitais mǟnesiais 0,.,. =+ mHEEmW EE QQ ; 

(2.358) 

QE.HE,m apskaiļiuojama taip: 

mE.WE,mHEEmWEEmHEE Q-QQQ )( ..,.,. += , (2.359)  

 
3

,,,.258,15,0 yxmHWEwindyx,m,E nÖÖ= ; (2.360)  

ļia:  1,258 ï oro tankis esant 10 ÁC temperatȊrai ir 760 mm Hg slǟgiui (kg/mį); 

ɜwind.HWE,m,x,y ï vidutinis mǟnesinis vǟjo greitis atitinkamos Ăyñ horizontalios aġies vǟjo 

elektrinǟs aġies aukġtyje virġ ģemǟs pavirġiaus (m/s). Apskaiļiuojamas taip: 
25,0

,
,

15
11,1 öö

÷

õ
ææ
ç

å
ÖÖ=

yHW E
mwindyx,m,wind.HW E,

h
nn ; (2.361)  

ļia:  hHWE,y ï atitinkamos Ăyñ horizontalios aġies vǟjo elektrinǟs aukġtis virġ ģemǟs pavirġiaus, t. y. 

atstumas nuo ģemǟs pavirġiaus iki vǟjo elektrinǟs vǟjaraļio aġies (m); 

ɜwind,m ï vidutinis mǟnesinis vǟjo greitis pastato vietovǟje (m/s). Imamas iġ 2.42 lentelǟs. 

 
2

,, yxHWEyx,HWE, RA Ö=p ; (2.362)  

ļia:  RHWE,x,y ï atitinkamos Ăyñ horizontalios aġies vǟjo elektrinǟs sparnȎ ilgis, t. y. atstumas nuo 

vǟjo elektrinǟs aġies iki sparno galo (m). 

 

Mǟnesiniai vǟjo greiļiai skirtingose vietovǟse skirtingais metȎ mǟnesiais ɜwind,m (m/s) 

2.42 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
Pastato vietovǟs apibȊdinimas 

MetȎ mǟnesio numeris 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Akmenǟs rajonas 

3,

7 

3,

4 

3,

4 

3,

1 

2,

9 

2,

9 

2,

8 

2,

6 

3,

0 

3,

4 

3,

6 

3,

5 

2. 
Alytaus rajonas 

3,

6 

3,

3 

3,

3 

3,

2 

2,

8 

2,

7 

2,

7 

2,

5 

2,

8 

3,

2 

3,

7 

3,

5 

3. 
AnykġļiȎ rajonas 

3,

8 

3,

6 

3,

5 

3,

3 

3,

0 

2,

9 

2,

7 

2,

6 

3,

0 

3,

4 

3,

9 

3,

7 

4. 
BirģȎ rajonas 

4,

2 

4,

1 

4,

0 

3,

8 

3,

5 

3,

3 

3,

0 

2,

8 

3,

2 

3,

8 

4,

3 

4,

1 

5. Ignalinos rajonas 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3,
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7 3 2 0 8 7 5 4 9 2 6 6 

6. 
Jonavos rajonas 

4,

5 

4,

2 

4,

2 

3,

9 

3,

4 

3,

2 

3,

0 

3,

0 

3,

6 

4,

0 

4,

6 

4,

5 

7. 
Joniġkio rajonas 

3,

6 

3,

5 

3,

4 

3,

3 

3,

1 

2,

9 

2,

8 

2,

6 

2,

9 

3,

3 

3,

7 

3,

5 

8. 
Jurbarko rajonas 

4,

1 

4,

1 

4,

1 

3,

9 

3,

6 

3,

3 

3,

1 

2,

9 

3,

3 

3,

7 

4,

1 

4,

0 

9. 
KaiġiadoriȎ rajonas 

4,

5 

4,

2 

4,

2 

3,

9 

3,

4 

3,

2 

3,

0 

3,

0 

3,

6 

4,

0 

4,

6 

4,

5 

10. 
Kauno rajonas 

4,

9 

4,

3 

4,

4 

3,

9 

3,

4 

3,

2 

3,

1 

3,

1 

3,

7 

4,

3 

4,

6 

4,

8 

11. 
KǟdainiȎ rajonas 

3,

8 

3,

7 

3,

6 

3,

6 

3,

2 

2,

9 

2,

7 

2,

6 

2,

9 

3,

4 

3,

8 

3,

6 

12. 
Kelmǟs rajonas 

4,

6 

4,

3 

4,

2 

3,

8 

3,

5 

3,

3 

3,

1 

2,

9 

3,

4 

4,

0 

4,

5 

4,

2 

13. 
Klaipǟdos rajonas 

5,

8 

5,

1 

5,

0 

4,

5 

4,

1 

4,

2 

4,

7 

4,

6 

5,

4 

5,

8 

6,

5 

6,

1 

14. 
Kretingos rajonas 

5,

8 

5,

1 

5,

0 

4,

5 

4,

1 

4,

2 

4,

7 

4,

6 

5,

4 

5,

8 

6,

5 

6,

1 

15. 
Kupiġkio rajonas 

3,

8 

3,

6 

3,

5 

3,

3 

3,

0 

2,

9 

2,

7 

2,

6 

3,

0 

3,

4 

3,

9 

3,

7 

16. 
LazdijȎ rajonas 

4,

1 

3,

7 

3,

7 

3,

5 

3,

1 

3,

0 

3,

0 

2,

8 

3,

2 

3,

6 

4,

2 

4,

1 

17. 
Marijampolǟs rajonas 

4,

6 

4,

1 

4,

2 

3,

7 

3,

2 

3,

0 

2,

9 

2,

9 

3,

4 

4,

0 

4,

4 

4,

4 

18. 
MaģeikiȎ rajonas 

4,

6 

4,

3 

4,

2 

3,

8 

3,

5 

3,

3 

3,

1 

2,

9 

3,

4 

4,

0 

4,

5 

4,

2 

19. 
MolǟtȎ rajonas 

4,

3 

3,

9 

3,

8 

3,

4 

3,

2 

3,

0 

2,

8 

2,

7 

3,

3 

3,

8 

4,

2 

4,

3 

20. 
Pakruojo rajonas 

4,

2 

4,

0 

4,

0 

3,

8 

3,

4 

3,

2 

3,

1 

3,

0 

3,

4 

3,

6 

4,

3 

4,

1 

21. 
Panevǟģio rajonas 

4,

2 

4,

0 

4,

0 

3,

8 

3,

4 

3,

2 

3,

1 

3,

0 

3,

4 

3,

6 

4,

3 

4,

1 

22. 
Pasvalio rajonas 

4,

2 

4,

0 

4,

0 

3,

8 

3,

4 

3,

2 

3,

1 

3,

0 

3,

4 

3,

6 

4,

3 

4,

1 

23. 
Plungǟs rajonas 

4,

6 

4,

3 

4,

2 

3,

8 

3,

5 

3,

3 

3,

1 

2,

9 

3,

4 

4,

0 

4,

5 

4,

2 

24. 
PrienȎ rajonas 

4,

6 

4,

1 

4,

2 

3,

7 

3,

2 

3,

0 

2,

9 

2,

9 

3,

4 

4,

0 

4,

4 

4,

4 

25. 
Radviliġkio rajonas 

4,

2 

4,

0 

4,

0 

3,

8 

3,

4 

3,

2 

3,

1 

3,

0 

3,

4 

3,

6 

4,

3 

4,

1 

26. 
RaseiniȎ rajonas 

4,

1 

4,

1 

4,

1 

3,

9 

3,

6 

3,

3 

3,

1 

2,

9 

3,

3 

3,

7 

4,

1 

4,

0 
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27. 
Rokiġkio rajonas 

3,

8 

3,

6 

3,

5 

3,

3 

3,

0 

2,

9 

2,

7 

2,

6 

3,

0 

3,

4 

3,

9 

3,

7 

28. 
ĠakiȎ rajonas 

4,

9 

4,

3 

4,

4 

3,

9 

3,

4 

3,

2 

3,

1 

3,

1 

3,

7 

4,

3 

4,

6 

4,

8 

29. 
ĠalļininkȎ rajonas 

3,

0 

2,

9 

2,

9 

2,

8 

2,

5 

2,

4 

2,

3 

2,

1 

2,

3 

2,

7 

3,

2 

2,

9 

30. 
ĠiauliȎ rajonas 

3,

6 

3,

5 

3,

4 

3,

3 

3,

1 

2,

9 

2,

8 

2,

6 

2,

9 

3,

3 

3,

7 

3,

5 

31. 
Ġilalǟs rajonas 

4,

6 

4,

3 

4,

2 

3,

8 

3,

5 

3,

3 

3,

1 

2,

9 

3,

4 

4,

0 

4,

5 

4,

2 

32. 
Ġilutǟs rajonas 

4,

5 

4,

2 

4,

3 

3,

9 

3,

6 

3,

5 

3,

4 

3,

1 

3,

5 

4,

0 

4,

5 

4,

3 

33. 
ĠirvintȎ rajonas 

4,

5 

4,

2 

4,

2 

3,

9 

3,

4 

3,

2 

3,

0 

3,

0 

3,

6 

4,

0 

4,

6 

4,

5 

34. 
Skuodo rajonas 

4,

6 

4,

3 

4,

2 

3,

8 

3,

5 

3,

3 

3,

1 

2,

9 

3,

4 

4,

0 

4,

5 

4,

2 

35. 
ĠvenļioniȎ rajonas 

3,

7 

3,

3 

3,

2 

3,

0 

2,

8 

2,

7 

2,

5 

2,

4 

2,

9 

3,

2 

3,

6 

3,

6 

36. 
Tauragǟs rajonas 

4,

5 

4,

2 

4,

3 

3,

9 

3,

6 

3,

5 

3,

4 

3,

1 

3,

5 

4,

0 

4,

5 

4,

3 

37. 
TelġiȎ rajonas 

3,

7 

3,

4 

3,

4 

3,

1 

2,

9 

2,

9 

2,

8 

2,

6 

3,

0 

3,

4 

3,

6 

3,

5 

38. 
TrakȎ rajonas 

4,

3 

3,

9 

3,

8 

3,

4 

3,

2 

3,

0 

2,

8 

2,

7 

3,

3 

3,

8 

4,

2 

4,

3 

39. 
Ukmergǟs rajonas 

4,

5 

4,

2 

4,

2 

3,

9 

3,

4 

3,

2 

3,

0 

3,

0 

3,

6 

4,

0 

4,

6 

4,

5 

40. 
Utenos rajonas 

3,

6 

3,

4 

3,

4 

3,

1 

2,

8 

2,

6 

2,

6 

2,

5 

2,

8 

3,

3 

3,

7 

3,

5 

41. 
Varǟnos rajonas 

3,

0 

2,

9 

2,

9 

2,

8 

2,

5 

2,

4 

2,

3 

2,

1 

2,

3 

2,

7 

3,

2 

2,

9 

42. 
Vilkaviġkio rajonas 

4,

2 

3,

8 

3,

9 

3,

4 

2,

9 

2,

7 

2,

7 

2,

6 

3,

1 

3,

6 

4,

2 

3,

9 

43. 
Vilniaus rajonas  

4,

3 

3,

9 

3,

8 

3,

4 

3,

2 

3,

0 

2,

8 

2,

7 

3,

3 

3,

8 

4,

2 

4,

3 

44. 
ZarasȎ rajonas 

3,

7 

3,

3 

3,

2 

3,

0 

2,

8 

2,

7 

2,

5 

2,

4 

2,

9 

3,

2 

3,

6 

3,

6 

45. 
Neringos miestas 

6,

4 

5,

8 

5,

7 

5,

1 

5,

0 

4,

9 

4,

9 

4,

9 

5,

5 

6,

2 

7,

1 

6,

5 

 

63. KiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ vǟjo ir hidroelektriniȎ neatsinaujinanļios pirminǟs 

energijos sŃnaudos pastato ġildomo ploto vienetui QPRn.hw.WE+HE,m(kWh/(mĮĿmǟn.)), kai ġi energija 

naudojama tik karġtam vandeniui ruoġti, apskaiļiuojamos taip: 

HEPRnxm,w.HE,hWEPRnxm,w.WE,hmHE,w.WEhPRn. fQfQQ .. Ö+Ö=+ ; (2.363)  
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ļia:  fPRn.WE ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos 

vǟjo elektrinǟs. Imamas iġ 2.18 lentelǟs; 

fPRn.HE ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos 

hidroelektrinǟs. Imamas iġ 2.18 lentelǟs; 

Qhw.WE,m,Qhw.HE,m ï vǟjo ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos suvartojimai 

atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pastate (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami taip: 

)( ,,,,..
1

,. xmhwSWxmoutWEhw

n

x
mWEhw QQQ -ä=

=

; (2.364) 

 

îý

î
ü
û

îí

î
ì
ë

äÖÖ
ÖÖÖ

ä=
==

yxmHE

n

yp

m
n

x
mw.HE,h P

A

t
Q ,,,

11

5,0
24001,0

; (2.365)  

ļia:  Qhw.sum.SK,m,x, ï apskaiļiuojama pagal (2.338) formulň. 

QhwSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose, kurios 

naudojamos atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagaminto karġto vandens saugojimui 

(kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.379) formulň; 

Qhw.WE.out,m,x ï atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagamintas suminis energijos kiekis 

atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.378) formulň. 

 

(2.364) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita 

ir kai vǟjo elektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ karġtam vandeniui ruoġti 

pastate, t. y. jei 

)(,.
I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhwmhw.WE, QQ-QQQ --² , (2.366)  

tai  

)(,.
I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhwmhw.WE, QQ-QQQ --= , (2.367)  

kitu atveju Qhw.WE,matitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautŃ pagal (2.364) formulň. 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita, jei 

)(

)]([

,.

,.

1

1

.

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

WEGEN

QQ-QQ

QQ-QQQ

--²

²---ä
-

=  
 

(2.368) 

 

tai QE.fvSK,m  apskaiļiuojama pagal (2.364) formulň, bet jei 

0)]([ ,.

1

. <---ä
=

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

WEGEN QQ-QQQ  (2.369) 

ir pagal (2.369) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 

WEGENmWEhw QQ .,. = , kitais mǟnesiais 0=mhw.WE,Q , (2.370) 

jei pagal (2.369) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

)]([ ,.

1

1

.,.

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

WEGENmWEhw QQ-QQQQ ---= ä
-

=

, 

kitais mǟnesiais 0=mhw.WE,Q ; 

(2.371) 

(2.365) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai vǟjo ir hidroelektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ 

karġtam vandeniui ruoġti pastate, t. y. jei 
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)(,.
I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhwmhw.HE,mhw.WE, QQ-QQQQ --²+ , (2.372)  

tai 

)(,.
I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhwmhw.HE,mhw.WE, QQ-QQQQ --=+ , (2.373)  

o kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaiļiuotai pagal (2.364) ir (2.365) 

formules; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

)(

)]([

,.

,.

1

1

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.HEGEN.WE

QQ-QQ

QQ-QQQQ

--²

²---+ ä
-

=  (2.374) 

tai (Qhw.WE,m+QhwHE,m)apskaiļiuojama sumuojant skaiļiavimȎ rezultatus pagal (2.364) ir (2.365) 

formules, bet jei 

0)]([ ,.

1

<---+ ä
=

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.HEGEN.WE QQ-QQQQ  (2.375) 

ir pagal (2.375) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 

)(
12

1
mhw.HE,mhw.WE,

m
mhw.HE,mhw.WE, QQQQ +ä=+

=

, kitais mǟnesiais 

0=+ mhw.HE,mhw.WE, QQ , 

(2.376) 

jei pagal (2.375) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

)]([ ,.

1

1

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.HEGEN.WEmhw.HE,mhw.WE,

QQ-QQ

QQQQ

---

-+=+

ä
-

= ,

 

kitais mǟnesiais 0=+ mhw.HE,mhw.WE, QQ . 

(2.377) 

Qhw.HE,m apskaiļiuojama taip: 

mhw.WE,mhw.WE,mhw.HE,mhw.HE, QQQQ -+= )( , (2.377
1
)  

 

)];)((3,0

)([
24001,0

3

,,,..

,,,.

,,,

1

,,.2,,.1,,,,,,,

1

yxmdsVWEwind

yxmVWEwind

yxmVWE

n

y

yxHWEyxHWEyxmHWEyxHWEyxm

n

yp

m
xm,w.WE.out,h

P

CAE
A

t
Q

n

n

hh

ÖÖ+

+ÖÖÖÖÖ
ÖÖÖ

=

ä

ä

=

=
 (2.378)  

ļia:  formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.345) formulǟs. 

Kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose QhwSW,m,x 

(kWh/(mĮĿmǟn.)), prijungtose prie atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs, apskaiļiuojami taip:  

 

[ ]ä -ÖÖ
Ö

Ö

Ö
--

=

=

n

y
yxiyxSW

p

m

I
xm,hw.hwSK,xm,hw.hwSK,xm, hw.sum.SK,mEhw

xm,hw.W E.out,
xmhwSW

K
A

t

QQ-QQ

Q
Q

1
,,,,50.

,.

,,

)50(
30

)(

q

; 
 

(2.379) 

ļia: ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto vandens talpa, temperatȊra (ÁC). Jei talpa 

Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose, ï ɗi,x,y =13 ÁC [3.23]; 
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KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ karġto vandens talpoje, kai vandens 

temperatȊra 50 ÁC ir aplinkos temperatȊra ɗi,x,y (kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 42.3 

papunkļiȎ reikalavimus. 

64. KiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ vǟjo ir hidroelektriniȎ neatsinaujinanļios pirminǟs 

energijos sŃnaudos pastato ġildomo ploto vienetui QPRn.H.WE+HE,m(kWh/(mĮĿmǟn.)), kai ġi energija 

naudojama tik pastatui ġildyti, apskaiļiuojamos taip: 

HEPRnm.HE,HWEPRnm.WE,HmHE,.WEHPRn. fQfQQ .. Ö+Ö=+ ; (2.380)  

ļia:  QH.WE,m, QE.HE,m ï vǟjo ir pagamintos elektros energijos suvartojimai atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ 

pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami taip: 

)( ,,,,..
1

,. xmHSWxmoutWEH

n

x
mWEH QQQ -ä=

=

; (2.381) 

 

îý

î
ü
û

îí

î
ì
ë

äÖÖ
ÖÖÖ

ä=
==

yxmHE

n

yp

m
n

x
m.HE,H P

A

t
Q ,,,

11

5,0
24001,0

; (2.382) 

ļia:  QH.sum.SK,m, ï apskaiļiuojama pagal (2.340) formulň. 

QHSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose, kurios 

naudojamos atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagamintos energijos pastatui ġildyti saugojimui 

(kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.397) formulň; 

QH.WE.out,m,x ï atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagamintas suminis energijos kiekis 

atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.396) formulň. 

(2.381) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- jei QH.WE,m< 0 arba QH,m= 0, tai QH.WE,m= 0, 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ 

apskaita ir kai vǟjo elektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ pastatui ġildyti, t. y. 

jei 

)(,.
I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEHmH.WE, QQQQQ ---² , (2.383) 

tai 

)(,.
I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEHmH.WE, QQQQQ ---= , (2.384) 

kitais atvejais QH.WE,matitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautŃ pagal (2.381) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita, jei 

)(

)]([

,.

,.

1

1

.

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

WEGEN

QQQQ

QQQQQ

---²

²----ä
-

= , (2.385) 

tai QH.WE,m  apskaiļiuojama pagal (2.381) formulň, bet jei 

0)]([ ,.

1

. <----ä
=

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

WEGEN QQQQQ  (2.386) 

ir pagal (2.386) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 

WEGENmWEH QQ .,. = , kitais mǟnesiais 0=mH.WE,Q , (2.387) 

jei pagal (2.386) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

)]([ ,.

1

1

.,.

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

WEGENmWEH QQQQQQ ----= ä
-

=

 

kitais mǟnesiais 0=mH.WE,Q ; 

(2.388) 

(2.382) formulǟs taikymo sŃlygos: 
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- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai vǟjo ir hidroelektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ 

pastatui ġildyti, t. y. jei 

)(,.
I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEHmH.HE,mH.WE, QQQQQQ ---²+ , (2.389) 

tai 

)(,.
I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEHmH.HE,mH.WE, QQQQQQ ---=+ , (2.390) 

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka sumŃ, apskaiļiuotŃ pagal (2.381) ir (2.382) formules; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

)(

)]([

,.

,.

1

1

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.HEGEN.WE

QQQQ

QQQQQQ

---²

²----+ ä
-

=  (2.391) 

tai (QH.WE,m+QHHE,m)apskaiļiuojama sumuojant skaiļiavimȎ rezultatus pagal (2.381) ir (2.382) 

formules, bet jei 

0)]([ ,.

1

<----+ ä
=

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.HEGEN.WE QQQQQQ  (2.392) 

ir pagal (2.392) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 

GEN.HEGEN.WEmH.HE,mH.WE, QQQQ +=+ , kitais mǟnesiais 0=+ mH.HE,mH.WE, QQ , (2.393) 

jei pagal (2.392) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

)]([ ,.

1

1

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.HEGEN.WEmH.HE,mH.WE,

QQQQ

QQQQ

----

-+=+

ä
-

=

 

kitais mǟnesiais 0=+ mH.HE,mH.WE, QQ . 

(2.394) 

QH.HE,m apskaiļiuojama taip: 

mH.WE,mEHmH.WE,mH.HE, QQQQ -+= )( ,. ; (2.395) 

 

)];)((3,0

)([
24001,0

3

,,,..

,,,.

,,,

1

,,.2,,.1,,,,,,,

1

yxmdsVWEwind

yxmVWEwind

yxmVWE

n

y

yxHWEyxHWEyxmHWEyxHWEyxm

n

yp

m
xm,.WE.out,H

P

CAE
A

t
Q

n

n

hh

ÖÖ+

+ÖÖÖÖÖ
ÖÖÖ

=

ä

ä

=

=
 (2.396)  

ļia:  formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.345) formulǟs. 

Kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms naudojamose karġto 

vandens talpose QHSW,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojami taip:  

 

[ ]ä -ÖÖ
Ö

Ö

Ö
---

=

=

n

y
yxiyxSW

p

m

I
xm,H.hwSK,xm,H.hwSK,xm,H.sum.SK,mEH

xm,H.W E.out,
xmHSW

K
A

t

QQQQ

Q
Q

1
,,,,50.

,.

,,

)50(
30

)(

q

; 
 

(2.397) 

ļia: paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.379) formulǟs. 
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65. Energijos iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos pastate, kai ġi energija naudojama elektros prietaisams ir karġtam vandeniui ruoġti, 

apskaiļiuojamos taip:  

65.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ vǟjo ir hidroelektriniȎ neatsinaujinanļios pirminǟs 

energijos sŃnaudos pastato ġildomo ploto vienetui QPRn.(E+hw).WE+HE,m(kWh/(mĮĿmǟn.)),  kai ġi 

energija naudojama elektros prietaisams ir karġtam vandeniui ruoġti, apskaiļiuojamos taip: 

HEPRn
I

mw.HE,h
I

m.HE,EWEPRn
I

mw.WE,h
I

m.WE,EmHE,hw).WEPRn.(E fQQfQQQ .. )()( Ö++Ö+=++ ; (2.398)  

ļia:  Q
I
E.WE,m, Q

I
E.HE,m ï atitinkamai vǟjo ir hidroelektriniȎ pagamintas energijos kiekis, 

sunaudojamas elektros prietaisams (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.401) ir (2.402) 

formules; 

Q
I
hw.WE,m, Q

I
hw.HE,m ï atitinkamai vǟjo ir hidroelektriniȎpagamintas energijos kiekis, 

sunaudojamas karġtam vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.416) ir (2.417) 

formules; 

65.2. vǟjo ir hidroelektriniȎ pagamintos energijos dalys per atitinkamŃ mǟnesǱ Ămñ, kurios 

priskiriamos elektros prietaisȎ energijos suvartojimui f
.I

E.WE+HE,m (vnt. dalis) ir karġto vandens 

ruoġimo sistemȎ energijos suvartojimui f
.I

hw.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaiļiuojamos taip: 

 
 

 
ļia: QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m  ï elektros energijos 

suvartojimai atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.128), (2.129), 

(2.130), (2.242), (2.190), (2.200) ir (2.220) formules; 

QE.fvSK,m, Q
I
E.fvSK,m, Q

II
E.fvSK,m, Q

IV
E.fvSK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.229), (2.253), (2.272) ir 

(2.313) formules; 

QE.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.345) formulň; 

QE.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.346) formulň; 

Qhw.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.338) formulň; 

Qhw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.364) formulň; 

Qhw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.365) formulň. 
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=

=
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=
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yxmVWE

n

y

yxHWEyxHWE

yxmHWEyxHWEyxm

n

y

p

mI

xm,HE,E.WE

n

x

I

m.WE,E

P

CAE

A

t
f

Q

n

n
hh

; (2.401)  

 

îý

î
ü
û

îí

î
ì
ë

äÖÖ
ÖÖÖ

Öä=
=

+
=

yxmHE

n

yp

mI
xm,HE,E.W E

n

x

I
mE.HE, P

A

t
fQ ,,,

11

5,0
24001,0

; (2.402)  

ļia:  (2.401) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita ir 

kai vǟjo elektrinǟs pagamina daugiau elektros energijos uģ elektros prietaisȎ energijos sŃnaudas 

pastate, t. y. jei 

,,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

mHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

I

mE.WE,

QQQQQQ

QQQ

QQQQQQ

------

-+++

+++++²

+
 (2.403) 

tai 

,,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

mHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

I

mE.WE,

QQQQQQ

QQQ

QQQQQQ

------

-+++

+++++=

+
 (2.404) 

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka gautŃ pagal (2.401) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita, jei 

mHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

I

mHE,E.WEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.WE

QQQQQQ

QQQ

QQQQQ

fQQQQQQ

QQQ

QQQQQQ

,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1

)]

([

------

-+++

+++++²

²Ö------

-+++

+++++-

+

+

+

-

=

ä

 (2.405) 

tai Q
I
E.WE,m  apskaiļiuojama pagal (2.401) formulň, bet jei 

0)]

(

,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

<Ö------

-+++

+++++-

+

+

=

ä

I

mHE,E.WEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.WE

fQQQQQQ

QQQ

QQQQQ[Q

 
(2.406) 

ir pagal (2.406) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
I

mHE,E.WEGEN.WE

I

mE.WE, fQQ +Ö= , kitais mǟnesiais 0=I

mE.WE,Q , (2.407) 

o jei pagal (2.406) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 
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I

mHE,E.WEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.WE

I

mE.WE,

fQQQQQQ

QQQ

QQQQQQQ

+

+

-

=

Ö------

-+++

+++++-= ä

)]

([

,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1

 

kitais mǟnesiais 0=I

mE.WE,Q ; 

(2.408) 

(2.402) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai vǟjo ir hidroelektrinǟs pagamina daugiau elektros energijos uģ elektros 

prietaisȎ energijos sŃnaudas pastate, t. y. jei 
 

,,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

mHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

I

mE.HE,

I

mE.WE,

QQQQQQ

QQQ

QQQQQQQ

------

-+++

+++++²+

+
 (2.409) 

- tai 
 

,,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

mHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

I

mE.HE,

I

mE.WE,

QQQQQQ

QQQ

QQQQQQQ

------

-+++

+++++=+

+
 (2.410) 

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka sumŃ, apskaiļiuotŃ pagal (2.401) ir (2.402) formules; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

mHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

I

mHE,E.WEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.HEGEN.WE

QQQQQQ

QQQ

QQQQQ

fQQQQQQ

QQQ

QQQQQQ[Q

,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1

)]

(

------

-+++

+++++²

²Ö------

-+++

+++++-+

+

+

+

-

=

ä

, 

 

 

 

 

(2.411) 

 

 

 

 

tai (Q
I
hw.WE,m + Q

I
hwHE,m) apskaiļiuojama sumuojant skaiļiavimȎ rezultatus pagal (2.401) ir (2.402) 

formules, bet jei 

0)]

([

,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

<Ö------

-+++

+++++-+

+

+

=

ä

I

mHE,E.WEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.HEGEN.WE

fQQQQQQ

QQQ

QQQQQQQ

 
(2.412) 

ir pagal (2.412) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
I

mHE,E.WEGEN.HEGEN.WE

I

mE.HE,

I

mE.WE, fQQQQ +Ö+=+ )( , kitais mǟnesiais  

0=+ I
mE.HE,

I
mE.W E, QQ , 

 

(2.413) 

 

jei pagal (2.412) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 
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I

mHE,E.WEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,

mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.HEGEN.WE

I

mE.HE,

I

mE.WE,

fQQQQQQ

QQQ

QQQQQ

QQQQ

+

+

-

=

Ö------

-+++

+++++-

-+=+

ä

)]

(

[

,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1 , 

kitais mǟnesiais 0=+ I

mE.HE,

I

mE.WE, QQ . 

(2.414) 

Q
I
E.HE,m  apskaiļiuojama taip: 

Q
I
E.HE,m =( Q

I
E.WE,m + Q

I
E.HE,m)- Q

I
E.WE,m; (2.415) 

 

65.3. vǟjo Q
I
hw.WE,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) ir hidroelektriniȎ Q

I
hw.HE,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) atitinkamŃ 

Ămñ mǟnesǱ pagamintos energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti apskaiļiuojamos taip: 

)( ,,,,..
1

,.
I

xmhwSW
I

xmoutWEhw

n

x

I
mWEhw QQQ -ä=

=

; (2.416) 

 

îý

î
ü
û

îí

î
ì
ë

äÖÖ
ÖÖÖ

Öä=
=

+
=

yxmHE

n

yp

mI
xm,HE,hw.W E

n

x

I
mhw.HE, P

A

t
fQ ,,,

11

5,0
24001,0

; (2.417)  

ļia:  Q
I
hwSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose, kurios 

naudojamos atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagaminto karġto vandens saugojimui 

(kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.432) formulň; 

Q
I
hw.WE.out,m,x ï atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagamintas energijos kiekis karġtam 

vandeniui ruoġti  atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.431) formulň; 

(2.416) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita ir 

kai vǟjo elektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ karġtam vandeniui ruoġti 

pastate, t. y. jei 

mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

I

mhw.WE, QQQQ-QQQ ----² )(,. , (2.418) 

tai 

mhw.HE,mhw.WE,
I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw
I

mhw.WE, QQQQ-QQQ ----= )(,. , (2.419) 

kitais atvejais Q
I
hw.WE,matitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautŃ pagal (2.416) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita, jei 

mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

I

mHE,hw.WEmhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.WE

QQ

QQ-QQfQQ

QQ-QQ{Q

--

---²Ö--

----

+

-

=

ä

)(]}

)([

,.

,.

1

1

 

(2.420

) 

tai Q
I
hw.WE,m apskaiļiuojama pagal (2.416) formulň, bet jei 

0]}

)([ ,.

1

<Ö--

----

+

=

ä
I

mHE,hw.WEmhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.WE

fQQ

QQ-QQ{Q
 (2.421) 

ir pagal (2.421) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
I

mHE,hw.WEGEN.WE

I

mhw.WE, fQQ +Ö= , kitais mǟnesiais 0=I

mhw.WE,Q , (2.422) 

jei pagal (2.421) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 
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I

mHE,hw.WEmhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.WE

I

mhw.WE,

fQQ

QQ-QQQQ

+

-

=

Ö--

----= ä

]}

)([{ ,.

1

1 , 

 

kitais mǟnesiais 0=I

mhw.WE,Q . 

(2.423) 

(2.417) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai vǟjo ir hidroelektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ 

karġtam vandeniui ruoġti pastate, t. y. jei 

mhw.HE,mhw.WE,
I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw
I

mhw.HE,
I

mhw.WE, QQQQ-QQQQ ----²+ )(,. , (2.424) 

tai 

mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

I

mhw.HE,

I

mhw.WE, QQQQ-QQQQ ----=+ )(,.
; (2.425) 

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka sumŃ, apskaiļiuotŃ pagal (2.416) ir (2.417) formules; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

I

mHE,hw.WEmhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.HEGEN.WE

QQ

QQ-QQfQQ

QQ-QQQQ

--

---²Ö--

----+

+

-

=

ä

)(]}

)([{

,.

,.

1

1

 
(2.426) 

tai (Qhw.WE,m+QhwHE,m)apskaiļiuojama sumuojant skaiļiavimȎ rezultatus pagal (2.416) ir (2.417) 

formules, bet jei 

0]}

)([{ ,.

1

<Ö--

----+

+

=

ä
I

mHE,hw.WEmhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.HEGEN.WE

fQQ

QQ-QQQQ
 (2.427) 

ir pagal (2.375) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
I

mHE,hw.WEGEN.HEGEN.WE

I

mhw.HE,

I

mhw.WE, fQQQQ +Ö+=+ )( , kitais mǟnesiais  

0=+ I

mhw.HE,

I

mhw.WE, QQ , 

 

 

(2.428) 

jei pagal (2.375) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

I

mHE,hw.WEmhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.HEGEN.WE

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,

fQQQQ-QQ

QQQQ

+

-

=

Ö-----

-+=+

ä ]})([

{

,.

1

1

 

kitais mǟnesiais 0=+ I

mhw.HE,

I

mhw.WE, QQ . 

(2.429) 

Q
I
hw.HE,mapskaiļiuojama taip: 

I
mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I
mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

I
mhw.HE, QQQQQ-QQQ -----= )(,. ; (2.430) 

ļia:  Qhw.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.338) formulň; 

Qhw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.364) formulň; 

Qhw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.365) formulň; 
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yxmdsVWEwind

yxmVWEwind

yxmVWE

n

y

yxHWEyxHWE

yxmHWEyxHWEyxm

n

yp

mI

xm,HE,hw.WE

I

xm,w.WE.out,h

P

CAE
A

t
fQ

n

n
hh ÖÖ+ÖÖ

ÖÖÖÖ
ÖÖÖ

Ö=

ä

ä

=

=

+

 (2.431)  

ļia:  formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.345) formulǟs; 

65.4. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose Q
I
hwSW,m,x 

(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojami taip:  

 

[ ];)50(
30

)(

1

,,,,50.

,.

,,

ä
=

-ÖÖ
Ö

Ö

Ö
--

=

n

y

yxiyxSW

p

m

xm,hw.WE,

I

xm,hw.hwSK,xm,hw.hwSK,xm, hw.sum.SK,mEhw

xm,hw.WE.out,I

xmhwSW

K
A

t

Q-QQ-QQ

Q
Q

q

 
 

(2.432) 

ļia: ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto vandens talpa, temperatȊra (ÁC). Jei talpa 

Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose, ï ɗi,x,y =13 ÁC [3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ karġto vandens talpoje, kai vandens 

temperatȊra 50 ÁC ir aplinkos temperatȊra ɗi,x,y (kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 42.3 

papunkļiȎ reikalavimus. 

66. Energijos iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos pastate, kai ġi energija naudojama elektros prietaisams ir pastatui ġildyti, apskaiļiuojamos 

taip:  

66.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ vǟjo elektriniȎ pagamintos pirminǟs energijos sŃnaudos pastato 

ġildomo ploto vienetui QPRn.(E+H).WE+HE,m(kWh/(mĮĿmǟn.)),  kai ġi energija naudojama elektros 

prietaisams ir pastatui ġildyti, apskaiļiuojamos taip: 

HEPRn
II

m.HE,H
II

m.HE,EWEPRn
II

m.WE,H
II

m.WE,EmHE,H).WEPRn.(E fQQfQQQ .. )()( Ö++Ö+=++ ; (2.433)  

ļia:  Q
II

E.WE,m, Q
II

E.HE,m ï atitinkamai vǟjo ir hidroelektriniȎ pagamintos energijos kiekis, 

sunaudojamas elektros prietaisams (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.436) ir (2.437) 

formules; 

Q
II

H.WE,m, Q
II

H.HE,m ï atitinkamai vǟjo ir hidroelektriniȎ pagamintos energijos kiekis, 

sunaudojamas pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.451) ir (2.452) formules; 

66.2. vǟjo ir hidroelektriniȎ pagamintos energijos dalys atitinkamŃ mǟnesǱ Ămñ, kurios 

priskiriamos elektros prietaisȎ energijos suvartojimui f
.II

E.WE+HE,m (vnt. dalis) ir energijos 

suvartojimui pastatui ġildyti f
.II

H.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaiļiuojamos taip: 

));)(

/(()

(

,.,.,.

,.,.,.,.

,.

,)..(,..,..

,.,..lg.,.,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

mHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mEC

mhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwE

mventEmeEmEmeqE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

II

mHE,E.WE

QQQQQQ

QQQQ

QQQQQ

QQQ

QQQQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQf

-----+

+----

-----+

++++

++++----

-----++

++++++=

+

+

+

 

 

(2.434) 
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)).)(

/((

/)))(((

,.,.,.

,.,.,.,.

,.

,)..(,..,..

,.,..lg.,.

,.,.,.

mHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mEC

mhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwE

mventEmeEmEmeqE

mHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

II

mHE,H.WE

QQQQQQ

QQQQ

QQQQQ

QQQ

QQQQ

QQQQQQf

-----+

+----

-----+

++++

++++

-----=

+

+

 (2.435) 

ļia: QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m  ï elektros energijos 

suvartojimai atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.128), (2.129), 

(2.130), (2.242), (2.190), (2.200) ir (2.220) formules; 

QE.fvSK,m, Q
I
E.fvSK,m, Q

II
E.fvSK,m, Q

IV
E.fvSK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.229), (2.253), (2.272) ir 

(2.313) formules;  

QE.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.345) formulň; 

QE.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.346) formulň; 

Q
I
E.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.401) formulň; 

Q
I
E.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.402) formulň; 

QH.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.340) formulň; 

QH.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.381) formulň; 

QH.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.382) formulň. 

î
î
î
î
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î
î
î
î
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î
î
î
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î
î
î
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ì

ë

ÖÖ+Ö

ÖÖÖÖ
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=

=
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n
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P

CAE

A
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n
hh

; (2.436)  

 

îý

î
ü
û

îí

î
ì
ë

äÖÖ
ÖÖÖ

Öä=
=

+
=

yxmHE

n

yp

mII
mHE,E.W E

n

x

II
m.HE,E P

A

t
fQ ,,,

11

5,0
24001,0

; (2.437)  

ļia:  (2.436) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita ir 

kai vǟjo elektrinǟs pagamina daugiau elektros energijos uģ elektros prietaisȎ energijos sŃnaudas 

pastate, t. y. jei 

,,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

II

mE.WE,

QQQQ

QQQQQQ

QQQQQQQ

----

-----++

++++++²

+
 (2.438) 

tai 

,,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

II

mE.WE,

QQQQ

QQQQQQ

QQQQQQQ

----

-----++

++++++=

+
 (2.439) 

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka gautŃ pagal (2.436) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ 

apskaita, jei 
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I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeE

mEmeqE

II

mHE,E.WE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.WE

QQQQ

QQQQQQ

QQQQ

QQfQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQ[Q

,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,.

.lg.,.,.,.,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1

)]

(

----

-----++

+++++

++²Ö-----

----+++

+++++-

+

+

+

-

=

ä

 (2.440) 

tai Q
II

E.WE,m  apskaiļiuojama pagal (2.436) formulň, bet jei 

0)]

(

,.,.,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

<Ö----

-----+++

+++++-

+

+

=

ä

II

mHE,E.WE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.WE

fQQQQ

QQQQQQQ

QQQQQ[Q

 
(2.441) 

ir pagal (2.346
1
) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 

II

mHE,E.WEGEN.WE

II

mE.WE, fQQ +Ö= , kitais mǟnesiais 0=II
mE.W E,Q , (2.442) 

jei pagal (2.346
2
) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

II

mHE,E.WE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.WE

II

mE.WE,

fQQQQ

QQQQQQQ

QQQQQQQ

+

+

-

=

Ö----

-----+++

+++++-= ä

)]

([

,.,.,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1

 

kitais mǟnesiais 0=II
mE.W E,Q ; 

(2.443) 

(2.437) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai vǟjo ir hidroelektrinǟs pagamina daugiau elektros energijos uģ elektros 

prietaisȎ energijos sŃnaudas pastate, t. y. jei 

,,.,.,.,.

,.

,)..(,..,..

,.,..lg.,.

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mEC

mhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwE

mventEmeEmEmeqE

II

mE.HE,

II

mE.WE,

QQQQ

QQQQQ

QQQ

QQQQQQ

----

-----+

++++

++++²+

+

 (2.444) 

tai 

,,.,.,.,.

,.

,)..(,..,..

,.,..lg.,.

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mEC

mhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwE

mventEmeEmEmeqE

II

mE.HE,

II

mE.WE,

QQQQ

QQQQQ

QQQ

QQQQQQ

----

-----+

++++

++++=+

+

 (2.445) 

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka sumŃ, apskaiļiuotai pagal (2.436) ir (2.437) formules; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 
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I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmE

meqE

II

mHE,E.WE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mEC

mhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwE

mventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.HEGEN.WE

QQQQQ

QQQQQ

QQQQQ

QfQQQQ

QQQQQ

QQQ

QQQQQQ
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(2.446) 

 

tai (Q
II

hw.WE,m+Q
II

hwHE,m)apskaiļiuojama sumuojant skaiļiavimȎ rezultatus pagal (2.436) ir (2.437) 

formules, bet jei 

0)]
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,.,.,.,.

,.,)..(,..,..

,.,..lg.,.

1

<Ö-------
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++++-+

+

+

=

ä

II
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I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,

mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwE

mventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.HEGEN.WE

fQQQQQQQ

QQQQQ

QQQQQQ

 
(2.447) 

ir pagal (2.348
2
) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 

II

mHE,E.WEGEN.HEGEN.WE

II

mE.HE,

II

mE.WE, fQQQQ +Ö+=+ )( , kitais mǟnesiais 

0=+ II
mE.HE,

II
mE.W E, QQ , 

(2.448) 

jei pagal (2.348
2)

 formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

II

mHE,E.WE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.HEGEN.WE

II

mE.HE,

II

mE.WE,

fQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQ

+

+

-

=

Ö----

-----++

++++++-

-+=+

ä

)]

(

[

,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

1

1  

kitais mǟnesiais 0=+ II
mE.HE,

II
mE.W E, QQ . 

(2.449) 

Q
II

E.HE,m  apskaiļiuojama taip: 

;)( II

mE.WE,

II

mE.HE,

II

mE.WE,

II

mE.HE, QQQQ -+=  (2.450) 

ļia:  formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.345) formulǟs. 

 

)( ,,,,..
1
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II
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x

II
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; (2.451) 
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ļia:  (2.451) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- jei Q
II

H.WE,m< 0 arba QH,m= 0, tai Q
II

H.WE,m= 0, 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita 

ir kai vǟjo elektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ pastatui ġildyti t. y. jei  

mHEHmWEH
I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH
II

mH.WE, QQQQQQQ ,.,.,. )( -----² , (2.453) 
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tai 

mHEHmWEH
I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH
II

mH.WE, QQQQQQQ ,.,.,. )( -----= , (2.454) 

o kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka gautŃ pagal (2.451) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ 

apskaita, jei 

mHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

II

mHE,H.WEmHEH

mWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.WE

QQQQQQfQ

QQQQQ{Q

,.,.,.,.

,.,.

1

1

)(]}

)([(

-----²Ö-

------

+

-

=

ä
 (2.455) 

tai Q
II

H.WE,m  apskaiļiuojama pagal (2.451) formulň, bet jei 

0]}

)([

,.,.

,.

1

<Ö--

-----

+

=

ä
II

mHE,H.WEmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.WE

fQQ

QQQQ{Q
 (2.456) 

ir pagal (2.456) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
II

mHE,H.WEGEN.WE

II

mH.WE, fQQ +Ö= , kitais mǟnesiais 0=II
mH.W E,Q , (2.457) 

o jei pagal (2.456) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

II

mHE,H.WEmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.WE

II

mH.WE,

fQQ

QQQQQQ

+

-

=

Ö--

-----= ä

]}

)([{

,.,.

,.

1

1  

kitais mǟnesiais 0=II
mH.W E,Q ; 

(2.458) 

(2.452) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai vǟjo ir hidroelektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ 

pastatui ġildyti t. y. jei  

mHEHmWEH
I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH
II

mH.HE,
II

mH.WE, QQQQQQQQ ,.,.,. )( -----²+ , (2.459) 

tai 

mHEHmWEH
I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH
II

mH.HE,
II

mH.WE, QQQQQQQQ ,.,.,. )( -----=+ , (2.460) 

o kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka sumŃ, apskaiļiuotŃ pagal (2.451) ir (2.452) 

formules; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

mHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

II

mHE,H.WEmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.HEGEN.WE

QQ

QQQQfQQ

QQQQQQ

,.,.
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1

1
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-

=

ä

 
(2.461) 

tai ( II
mH.HE,

II
mH.W E, QQ + )apskaiļiuojama sumuojant skaiļiavimȎ rezultatus pagal (2.451) ir (2.452) 

formules, bet jei 

0]}

)([{

,.,.

,.

1

<Ö--

-----+

+

=

ä
II

mHE,H.WEmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.HEGEN.WE

fQQ

QQQQQQ
 (2.462) 

ir pagal (2.462) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
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II

mHE,H.WEGEN.HEGEN.WE

II

mH.HE,

II

mH.WE, fQQQQ +Ö+=+ )( , kitais mǟnesiais 

0=+ II
mH.HE,

II
mH.W E, QQ , 

(2.463) 

jei pagal (2.462) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

II

mHE,H.WEmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.HEGEN.WE

II

mH.HE,

II

mH.WE,

fQQQQQQ

QQQ{Q

+

-

=

Ö------

-+=+

ä ]})([

{

,.,.,.

1

1

 

kitais mǟnesiais 0=+ II
mH.HE,

II
mH.W E, QQ . 

(2.464) 

Q
II

H.HE,m  apskaiļiuojama taip: 
II

mH.W E,
II

mH.HE,
II

mH.W E,
II

mH.HE, QQQQ -+= )(  (2.465) 

ļia: QH,m, QH.sum.SK,m, QH.WE,m, QH.HE,m ï energijos suvartojimai pastatui ġildyti atitinkamŃ Ămñ 

mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.169), (2.340), (2.381) ir (2.382) formules. 

Q
II

H.WE.out,m,xï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagamintas 

energijos kiekis pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.466) formulň; 

Q
II

HSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamose karġto vandens talpose (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.467) formulň;  

)];)((3,0

)([

24001,0

3

,,,..

,,,.

,,,

1

,,.2,,.1,,,,,,,

1

yxmdsVWEwind

yxmVWEwind

yxmVWE

n

y

yxHWEyxHWEyxmHWEyxHWEyxm

n

y

p

mII

xm,HE,H.WE

II

xm,.WE.out,H

P

CAE

A

t
fQ

n

n

hh

ÖÖ+

+ÖÖÖÖÖ

Ö
ÖÖÖ

Ö=

ä

ä

=

=

+

 (2.466)  

 

66.3. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms naudojamose 

karġto vandens talpose Q
II

HSW,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojami taip: 

[ ]

pxmHEHxmWEH

I

xm,H.hwSK,xm,H.hwSK,xm,H.sum.SK,mEH

n

y

yxiyxSWm

II

xm,H.WE.out,

II

xmHSW
AQQQQQQ

KtQ

Q
Ö-----Ö

-ÖÖÖ

=

ä
=

))((30

)70(

,,.,,.,.

1

,,,,50

,,

q

; 
(2.467) 

ļia: ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto vandens talpa pastatui ġildyti, 

temperatȊra (ÁC). Jei talpa Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose, ï ɗi,x,y 

=13 ÁC [3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamoje karġto vandens talpoje, kai vandens temperatȊra 50 ÁC ir aplinkos temperatȊra 20 ÁC 

(kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkļiȎ reikalavimus; 

70 ï vidutinǟ temperatȊra akumuliacinǟse talpose ġildymo sezono metu (ÁC); 

30 ï temperatȊrȎ skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (ÁC). 

67. Energijos iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos pastate, kai ġi energija naudojama karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti, 

apskaiļiuojamos taip:  

67.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ vǟjo ir hidroelektriniȎ neatsinaujinanļios pirminǟs 

energijos sŃnaudos pastato ġildomo ploto vienetui QPRn.(hw+H).WE+HE,m(kWh/(mĮĿmǟn.)),  kai ġi 

energija naudojama karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti, apskaiļiuojamos taip: 

HEPRn
III

m.HE,H
III

mw.HE,hWEPRn
III

m.WE,H
III

mw.WE,hmHE,H).WEPRn.(hw fQQfQQQ .. )()( Ö++Ö+=++ ; (2.468)  

ļia:  Q
III

hw.WE,m, Q
III

hw.HE,m  ï vǟjo ir hidroelektriniȎ pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami 

karġtam vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.471) ir (2.472) formules; 
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Q
III

H.WE,m, Q
III

H.HE,m  ï vǟjo ir hidroelektriniȎ pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami pastatui 

ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.488) ir (2.489) formules; 

67.2. vǟjo ir hidroelektriniȎ pagamintos energijos dalys per atitinkamŃ mǟnesǱ Ămñ, kurios 

priskiriamos energijos suvartojimui karġtam vandeniui ruoġti f
.III

hw.WE+HE,m (vnt. dalis) ir energijos 

suvartojimui pastatui ġildyti f
.III

H.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaiļiuojamos taip: 

);)(

)(/()

)((

,.,.,.,.

,.

,.

,.

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,

mEH

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,

mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

III

mHE,hw.WE

QQQQQQQ

QQQQQ

QQ-QQQQQ

QQQ-QQf

-------

-+----

------

----=+

 (2.469) 

).)(

)(/()

)((

,.,.,.,.

,.

,.,.,.,.

,.,.

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,

mEH

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

II

mHEH

II

mWEHmHEH

mWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

III

mHE,H.WE

QQQQQQQ

QQQQQ

QQ-QQQQQ

QQQQQf

-------

-+----

------

-----=+

 (2.470) 

ļia: Qhw.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.338) formulň; 

Qhw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.364) formulň; 

Qhw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.365) formulň; 

Q
I
hw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.416) formulň; 

Q
I
hw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.417) formulň; 

QH.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.340) formulň; 

QH.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.381) formulň; 

QH.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.382) formulň; 

Q
II

H.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.451) formulň; 

Q
II

H.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.452) formulň. 

 

)( ,,,,..
1

,.
III

xmhwSW
III

xmoutWEhw

n

x

III
mWEhw QQQ -ä=

=

; (2.471) 

 

îý

î
ü
û

îí

î
ì
ë

äÖÖ
ÖÖÖ

Öä=
=

+
=

yxmHE

n

yp

mIII
mHE,hw.W E

n

x

III
mhw.HE, P

A

t
fQ ,,,

11

5,0
24001,0

; (2.472)  

ļia:  (2.471) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita 

ir kai vǟjo elektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ karġtam vandeniui ruoġti, t. y. 

jei 

,

)(,.

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

III

mhw.WE,

QQQQ

QQ-QQQ

----

---²
 (2.473) 

tai  

,

)(,.

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

III

mhw.WE,

QQQQ

QQ-QQQ

----

---=
 (2.474) 

kitais atvejais Q
III

hw.WE,matitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautŃ pagal (2.471) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ 

apskaita, jei 
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I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,

mEhw

III

mHE,hw.WE

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.WE

QQQQQQ-Q

QfQQQQ

QQ-QQ{Q

------

-²Ö----

----

+

-

=

ä

)(

]}

)([

,.

,.

1

1

 
(2.475) 

tai Q
III

hw.WE,m  apskaiļiuojama pagal (2.471) formulň, bet jei 

0]}

)([ ,.

1

<Ö----

----

+

=

ä
III

mHE,hw.WE

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.WE

fQQQQ

QQ-QQ{Q
 (2.476) 

ir pagal (2.476) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
III

mHE,hw.WEGEN.WE

III

mhw.WE, fQQ +Ö= , kitais mǟnesiais 0=III
mhw.W E,Q , (2.477) 

o jei pagal (2.476) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

III

mHE,hw.WE

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.WE

III

mhw.WE,

fQQQQ

QQ-QQQQ

+

-

=

Ö----

----= ä

]}

)([{ ,.

1

1  

kitais mǟnesiais 0=III
mhw.W E,Q ; 

(2.478) 

(2.472) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai vǟjo ir hidroelektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ 

karġtam vandeniui ruoġti, t. y. jei 

;

)(,.

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

QQQQ

QQ-QQQQ

----

---²+
 (2.479) 

- tai,  

;

)(,.

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

QQQQ

QQ-QQQQ

----

---=+
 (2.480) 

kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka sumŃ, apskaiļiuotŃ pagal (2.471) ir (2.472) formules; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,

mEhw

III

mHE,hw.WE

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.HEGEN.WE

QQQQQQ-Q

QfQQQQ

QQ-QQQQ

------

-²Ö----

----+

+

-

=

ä

)(

]}

)([{

,.

,.

1

1

, (2.481) 

tai ( III
mhw.HE,

III
mhw.W E, QQ + )apskaiļiuojama sumuojant skaiļiavimȎ rezultatus pagal (2.471) ir (2.472) 

formules, bet jei 

0]}

)([{ ,.

1

<Ö----

----+

+

=

ä
III

mHE,hw.WE

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.HEGEN.WE

fQQQQ

QQ-QQQQ
 (2.482) 

ir pagal (2.482) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
III

mHE,hw.WEGEN.HEGEN.WE

III

mhw.HE,

III

mhw.WE, fQQQQ +Ö+=+ )( , kitais mǟnesiais 

0=+ III
mhw.HE,

III
mhw.W E, QQ , 

(2.483) 
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o jei pagal (2.482) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

III

mHE,hw.WE

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.HEGEN.WE

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

fQQQQ

QQ-QQ

QQQQ

+

-

=

Ö----

----

-+=+

ä

]}

)([

{

,.

1

1

 

kitais mǟnesiais 0=+ III
mhw.HE,

III
mhw.W E, QQ . 

(2.484) 

Q
III

hw.HE,m  apskaiļiuojama taip: 
III

mhw.W E,
III

mhw.HE,
III

mhw.W E,
III

mhw.HE, QQQQ -+= )( ; (2.485) 

ļia: Qhw.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.338) formulň; 

Qhw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.364) formulň; 

Qhw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.365) formulň; 

Q
I
hw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.416) formulň; 

Q
I
hw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.417) formulň; 

Q
III

hwSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose, kurios 

naudojamos atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagaminto karġto vandens saugojimui 

(kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.487) formulň; 

Q
III

hw.WE.out,m,x ï atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagamintas energijos kiekis karġtam 

vandeniui ruoġti atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pastate (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas taip: 

)];)((3,0)
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24001,0
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yxmdsVWEwind
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P

CAE
A

t
fQ

n

n
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ÖÖÖÖ
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Ö=

ä

ä

=

=
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 (2.486)  

ļia:  formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.345) formulǟs; 

67.3. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose Q
III

hwSW,m,x 

(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojami taip:  

 

[ ];)(
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)(

1

,,,,,,,50.
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ä
=

-ÖÖ
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Ö
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Ö
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n

y

yxi

III

yxmhwSWyxSW
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I

xm,hw.WE,xm,hw.WE,

I

xm,hw.hwSK,xm,hw.hwSK,xm, hw.sum.SK,mEhw

III

xm,hw.WE.out,III

xmhwSW

K
A

t

Q-Q-QQ-QQ

Q
Q

qq

 
 

(2.487) 

ļia: ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto buitinio vandens talpa, temperatȊra (ÁC). 

Jei talpa Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose - ɗi,x,y =13 ÁC [3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ karġto buitinio vandens talpoje, kai 

vandens temperatȊra 50 ÁC ir aplinkos temperatȊra ɗi,x,y (kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 

42.3 papunkļiȎ reikalavimus; 

ɗ
III

hwSWm,x,y ï atitinkamos Ăyñ karġto buitinio vandens talpos vidaus temperatȊra atitinkamŃ 

Ămñ mǟnesǱ (ÁC). Nustatoma taip:  

- jei karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti naudojamos tos paļios talpos, laikoma, kad 

1ï4 ir 10ï12 metȎ mǟnesiais ɗhwSW,m,x,y =70 ÁC, o 5ï9 metȎ mǟnesiais ɗhwSW,m,x,y = 50 ÁC; 

- jei karġtam vandeniui ruoġti naudojamos atskiros talpos, bet kurǱ metȎ mǟnesǱ ɗhwSW,m,x,y = 

50 (ÁC). 

)( ,,,,..
1

,.
III

xmHSW
III

xmoutWEH

n

x

III
mWEH QQQ -ä=

=

; (2.488) 
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24001,0
; (2.489)  

ļia:  (2.488) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- jei Q
III

H.WE,m<0 arba QH,m=0, tai Q
III

H.WE,m=0, 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita 

ir kai vǟjo elektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ pastatui ġildyti, t. y. jei 

,

)(

,.,.,.,.

,.

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

III

mH.WE,

QQQQ

QQQQQ

----

----²
 (2.490) 

tai 

,

)(

,.,.,.,.

,.

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

III

mH.WE,

QQQQ

QQQQQ

----

----=
 (2.491) 

kitais atvejais Q
III

H.WE,matitinka skaiļiavimo rezultatŃ, gautŃ pagal (2.488) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ 

apskaita, jei 

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,

mEH

III

mHE,H.WE

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.WE

QQQQQQQ

QfQQQQ

QQQQ{Q

,.,.,.,.

,.,.,.,.,.

,.

1

1

)(

]}

)([

-------

-²Ö----

-----

+

-

=

ä

 
(2.492) 

tai Q
III

H.WE,m  apskaiļiuojama pagal (2.488) formulň, bet jei 

0]}

)([

,.,.,.,.

,.

1

<Ö----

-----

+

=

ä
III

mHE,H.WE

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.WE

fQQQQ

QQQQ{Q
 (2.493) 

ir pagal (2.493) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
III

mHE,H.WEGEN.WE

III

mH.WE, fQQ +Ö= , kitais mǟnesiais 0=III
mH.W E,Q , (2.494) 

o jei pagal (2.493) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

III

mHE,H.WE

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.WE

III

mH.WE,

fQQQQ

QQQQQQ

+

-

=

Ö----

-----= ä

]}

)([{

,.,.,.,.

,.

1

1  

kitais mǟnesiais 0=III
mH.W E,Q ; 

(2.495) 

(2.489) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai vǟjo ir hidroelektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ 

pastatui ġildyti, t. y. jei 

II
mHEH

II
mW EHmHEHmW EH

I
mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

III
mH.HE,

III
mH.W E,

QQQQ

QQQQQQ

,.,.,.,.

,. )(

----

----²+
 (2.496) 

- tai, 
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II
mHEH

II
mW EHmHEHmW EH

I
mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

III
mH.HE,

III
mH.W E,

QQQQ

QQQQQQ

,.,.,.,.

,. )(

----

----=+
 (2.497) 

o kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaiļiuotai pagal (2.488) ir (2.489) 

formules; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,

mEH

III

mHE,H.WE

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.HEGEN.WE

QQQQQQQ

QfQQQQ

QQQQQQ

,.,.,.,.

,.,.,.,.,.

,.

1

1

)(

]}

)([{

-------

-²Ö----

-----+

+

-

=

ä

 
(2.498) 

tai (
III

mH.HE,
III

mH.W E, QQ + )apskaiļiuojama sumuojant skaiļiavimȎ rezultatus pagal (2.488) ir (2.489) 

formules, bet jei 

0]}

)([{

,.,.,.,.

,.

1

<Ö----

-----+

+

=

ä
III

mHE,H.WE

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.HEGEN.WE

fQQQQ

QQQQQQ
 (2.499) 

ir pagal (2.499) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
III

mHE,H.WEGEN.HEGEN.WE

III

mH.HE,

III

mH.WE, fQQQQ +Ö+=+ )( , kitais mǟnesiais 

0=+ III
mH.HE,

III
mH.W E, QQ , 

(2.500) 

o jei pagal (2.499) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

III

mHE,H.WE

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.HEGEN.WE

III

mH.HE,

III

mH.WE,

fQQQQ

QQQQ

QQQQ

+

-

=

Ö----

-----

-+=+

ä

]}

)([

{

,.,.,.,.

,.

1

1

 

kitais mǟnesiais 0=+ III
mH.HE,

III
mH.W E, QQ . 

(2.501) 

Q
III

H.HE,mapskaiļiuojama taip: 
III

mH.W E,
III

mH.HE,
III

mH.W E,
III

mH.HE, QQQQ -+= )(  (2.502) 

ļia:  QH.sum.SK,m, QH.WE,m, QH.HE,m, Q
II

H.WE,m, Q
II

H.HE,m ï energijos suvartojimai pastatui ġildyti 

atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.340), (2.381), (2.382), (2.451) ir 

(2.452) formules; 

Q
III

H.WE.out,m,xï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagamintas 

energijos kiekis pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.503) formulň; 

Q
III

HSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamose karġto vandens talpose (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.504) formulň;  

];3,0)([

24001,0

,,,

1

,,.2,,.1,,,,,,,

1

yxmVWE

n

y

yxHWEyxHWEyxmHWEyxHWEyxm

n

y

p

mIII

xm,HE,H.WE

III

xm,.WE.out,H

PCAE

A

t
fQ

ää
==

+

Ö+ÖÖÖÖÖ

Ö
ÖÖÖ

Ö=

hh

 (2.503)  

 

67.4. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms naudojamose 

karġto vandens talpose Q
III

HSW,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojami taip: 
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[ ]
;

))((30

)70(

,,.,,.,.

1

,,,,50

,, Ö
Ö-----Ö

-ÖÖÖ

=

ä
=

p

II

xmWEHxmWEH

I

xm,H.hwSK,xm,H.hwSK,xm,H.sum.SK,mEH

n

y

yxiyxSWm

III

xm,H.WE.out,

III

xmHSW
AQQQQQQ

KtQ

Q

q

 

 

 

(2.504) 

ļia: ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto vandens talpa pastatui ġildyti, 

temperatȊra (ÁC). Jei talpa Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose - ɗi,x,y 

=13 ÁC [3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamoje karġto vandens talpoje, kai vandens temperatȊra 50 ÁC ir aplinkos temperatȊra 20 ÁC 

(kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkļiȎ reikalavimus; 

70 ï vidutinǟ temperatȊra akumuliacinǟse talpose ġildymo sezono metu (ÁC); 

30 ï temperatȊrȎ skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (ÁC). 

68. Energijos iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos 

sŃnaudos pastate, kai ġi energija naudojama elektros prietaisams, karġtam vandeniui ruoġti ir 

pastatui ġildyti, apskaiļiuojamos taip:  

68.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ vǟjo ir hidroelektriniȎ neatsinaujinanļios pirminǟs 

energijos sŃnaudos pastato ġildomo ploto vienetui QPRn.(E+hw+H).WE+HE,m(kWh/(mĮĿmǟn.)),  kai ġi 

energija naudojama elektros prietaisams, karġtam vandeniui ruoġti ir pastatui ġildyti, 

apskaiļiuojamos taip: 

;)(

)(

.

.

HEPRn

IV

m.HE,H

IV

mw.HE,h

IV

mE.HE,

WEPRn

IV

m.WE,H

IV

mw.WE,h

IV

mE.WE,mHE,H).WEhwPRn.(E

fQQQ

fQQQQ

Ö++

+Ö++=+++
 (2.505)  

ļia:  Q
IV

E.WE,m, Q
IV

E.HE,m ï vǟjo ir hidroelektriniȎ pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami elektros 

prietaisams (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.509) ir (2.510) formules; 

Q
IV

hw.WE,m, Q
IV

hw.HE,m ï vǟjo ir hidroelektriniȎ pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami 

karġtam vandeniui ruoġti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.524) ir (2.525) formules; 

Q
IV

H.WE,m, Q
IV

H.HE,m ï vǟjo ir hidroelektriniȎ pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami pastatui 

ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.541) ir (2.542) formules; 

68.2. vǟjo ir hidroelektriniȎ pagamintos energijos dalys per atitinkamŃ mǟnesǱ Ămñ, kurios 

priskiriamos energijos suvartojimui elektros prietaisams f
.IV

E.WE+HE,m (vnt. dalis), karġtam vandeniui 

ruoġti f
.IV

hw.WE+HE,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui ġildyti f
.IV

H.WE+HE,m (vnt. dalis) 

apskaiļiuojamos taip: 

);

)(

)(

/(

/)

(

,.

,.,.,.,.,.,.

,.

,.,.,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

,.,.,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

IV

mHE,E.WE

QQQQQQ

QQ-QQ

QQQQQQ

QQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQf

------

---+

+------

----+

+------

-----++

++++++

------

-----++

++++++=

+

+

+

 (2.506) 
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);

)(

)(

/(

/)

)((

,.

,.,.,.,.,.,.

,.

,.,.,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

,.

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

IV

mHE,hw.WE

QQQQQQ

QQ-QQ

QQQQQQ

QQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ

QQ-QQf

------

---+

+------

----+

+------

-----++

++++++

------

---=

+

+

 

 

(2.507) 

)

)(

)(

/(

/)

)((

,.

,.,.,.,.,.,.

,.

,.,.,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

,.,.,.,.,.,.

,.

III
mhw.HE,

III
mhw.W E,

I
mhw.HE,

I
mhw.W E,mhw.HE,mhw.W E,

I
mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

III
mHEH

III
mW EH

II
mHEH

II
mW EHmHEHmW EH

I
mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

II
mHEE

II
mW EE

I
mHEE

I
mW EEmHEEmW EE

IV
mE.fvSK,

II
mE.fvSK,

I
mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

III
mHEH

III
mW EH

II
mHEH

II
mW EHmHEHmW EH

I
mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

IV
mHE,H.W E

QQQQQQ

QQQQ

QQQQQQ

QQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQf

------

----+

+------

----+

+------

-----++

++++++

------

----=

+

+

 (2.508) 

ļia: QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m  ï elektros energijos 

suvartojimai atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.128), (2.129), 

(2.130), (2.242), (2.190), (2.200) ir (2.220) formules; 

QE.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.342) formulň; 

QE.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.345) formulň; 

QE.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.346) formulň; 

Q
I
E.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.401) formulň; 

Q
I
E.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.402) formulň; 

Q
II

E.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.436) formulň; 

Q
II

E.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.437) formulň; 

QH.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.340) formulň; 

QH.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.381) formulň; 

QH.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.382) formulň; 

Q
II

H.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.451) formulň; 

Q
II

H.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.452) formulň; 

Q
III

H.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.488) formulň; 

Q
III

H.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.489) formulň; 

Qhw.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.338) formulň; 

Qhw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.364) formulň; 

Qhw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.365) formulň; 

Q
I
hw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.416) formulň; 

Q
I
hw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.417) formulň; 
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Q
III

hw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.471) formulň; 

Q
III

hw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.472) formulň. 

 

î
î
î
î

ý

î
î
î
î

ü

û

î
î
î
î

í

î
î
î
î

ì

ë

ÖäÖ+ÖÖ

ÖÖÖäÖ

Ö
ÖÖÖ

Ö

ä=

=

=

+

=

)])((3,0)

([

24001,0

3

,,,..

,,,.
,,,

1
,,.2,,.1

,,,,,,,
11

yxmdsVW Ewind

yxmVW Ewind
yxmVW E

n

y
yxHW EyxHW E

yxmHW EyxHW Eyxm

n

y

p

mIV
xm,HE,E.W E

n

x

IV
m.W E,E

P

CAE

A

t
f

Q

n

n
hh

; (2.509)  

 

îý

î
ü
û

îí

î
ì
ë

äÖÖ
ÖÖÖ

Öä=
=

+
=

yxmHE

n

yp

mIV
mHE,E.W E

n

x

IV
mE.HE, P

A

t
fQ ,,,

11

5,0
24001,0

; (2.510)  

ļia:  (2.509) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita ir 

kai vǟjo elektrinǟs pagamina daugiau elektros energijos uģ elektros prietaisȎ energijos sŃnaudas, t. 

y. jei 

,,.,.,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

IV

mE.WE,

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQQ

------

-----++

++++++²

+
 (2.511) 

tai 

,,.,.,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

IV

mE.WE,

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQQ

------

-----++

++++++=

+
 (2.512) 

o kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka gautam pagal (2.509) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita, jei 

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmE

meqEmHE,E.WE

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.WE

QQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQ

QfQQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ[Q

,.,.,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.

,.,.,.,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

1

1

)]

(

------

-----++

++++++

+²Ö------

-----++

++++++-

+

+

+

-

=

ä

 (2.513) 

tai 
IV

mE.W E,Q apskaiļiuojama pagal (2.509) formulň, bet jei 

0)]

(

,.,.,.,.,.,.

,.,)..(

,..,..,.,..lg.,.

1

<Ö------

-----++

++++++-

+

+

=

ä

mHE,E.WE

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwE

mhwSKHEmhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.WE

fQQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQ[Q

 
(2.514) 

ir pagal (2.514) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 

mHE,E.WEGEN.WE

IV

mE.WE, fQQ +Ö= , kitais mǟnesiais 0=IV
mE.W E,Q , (2.515) 
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o jei pagal (2.514) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

mHE,E.WE

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.WE

IV

mE.WE,

fQQQQQQ

QQQQQQQ

QQQQQQQ

+

+

-

=

Ö------

-----+++

+++++-= ä

)]

([

,.,.,.,.,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1

 

kitais mǟnesiais 0=IV
mE.W E,Q ; 

(2.516) 

(2.510) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai vǟjo ir hidroelektrinǟs pagamina daugiau elektros energijos uģ elektros 

prietaisȎ energijos sŃnaudas, t. y. jei 

,,.,.,.,.,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

IV

mE.HE,

IV

mE.WE,

QQQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQQ

-------

----+++

+++++²+

+
 (2.517) 

tai 

,,.,.,.,.,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

IV

mE.HE,

IV

mE.WE,

QQQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQQ

-------

----+++

+++++=+

+
 (2.518) 

o kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaiļiuotai pagal (2.509) ir (2.510) 

formules; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

IV

mHE,E.WE

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.HEGEN.WE

QQQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQ

fQQQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQQ

,.,.,.,.,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

,.,.,.,.,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1

)]

([

-------

----+++

+++++²

²Ö-------

----+++

+++++-+

+

+

+

-

=

ä

 (2.519) 

tai (
IV

mE.HE,
IV

mE.W E, QQ + )apskaiļiuojama sumuojant skaiļiavimȎ rezultatus pagal (2.509) ir (2.510) 

formules, bet jei 

0)]

([

,.,.,.,.,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

<Ö-------

----+++

+++++-+

+

+

=

ä

IV

mHE,E.WE

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.HEGEN.WE

fQQQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQQQ

 
(2.520) 

ir pagal (2.520) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
IV

mHE,E.WEGEN.HEGEN.WE

IV

mE.HE,

IV

mE.WE, fQQQQ +Ö+=+ )( , kitais mǟnesiais 

0=+ IV
mE.HE,

IV
mE.W E, QQ , 

(2.521) 

o jei pagal (2.520) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 
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IV

mHE,E.WE

II

mHEE

II

mWEE

I

mHEE

I

mWEEmHEEmWEE

IV

mE.fvSK,

II

mE.fvSK,

I

mE.fvSK,mE.fvSK,mECmhwSKHhwEmhwSKHE

mhwSKhwEmventEmeEmEmeqE

m

m

GEN.HEGEN.WE

IV

mE.HE,

IV

mE.WE,

fQQQQQQQ

QQQQQQ

QQQQQ

QQQQ

+

+

-

=

Ö-------

----+++

+++++-

-+=+

ä

)]

(

[

,.,.,.,.,.,.

,.,)..(,..

,..,.,..lg.,.

1

1  

kitais mǟnesiais 0=+ IV
mE.HE,

IV
mE.W E, QQ . 

(2.522) 

Q
IV

E.HE,mapskaiļiuojama taip: 

;)( IV

mE.WE,

IV

mE.HE,

IV

mE.WE,

IV

mE.HE, QQQQ -+=  (2.523) 

 

)( ,,,,..
1

,.
IV

xmhwSW
IV

xmoutWEhw

n

x

IV
mWEhw QQQ -ä=

=

; (2.524) 

 

îý

î
ü
û

îí

î
ì
ë

äÖÖ
ÖÖÖ

Öä=
=

+
=

yxmHE

n

yp

mIV
mHE,hw.W E

n

x

IV
mhw.HE, P

A

t
fQ ,,,

11

5,0
24001,0

; (2.525)  

ļia:  Q
IV

hwSW,m,x ï kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose, kurios 

naudojamos atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagaminto karġto vandens saugojimui 

(kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.540) formulň; 

Q
IV

hw.WE.out,m,x ï atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagamintas energijos kiekis karġtam 

vandeniui ruoġti  atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.539) formulň. 

(2.524) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita 

ir kai vǟjo elektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ karġtam vandeniui ruoġti 

pastate, t. y. jei 

,

)(,.

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

IV

mhw.WE,

Q-QQ-QQ-Q-

-QQQQQ

--

---²
 (2.526) 

tai  

,

)(,.

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

IV

mhw.WE,

Q-QQ-QQ-Q-

-QQQQQ

--

---=
 (2.527) 

o kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka gautam pagal (2.524) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita, jei 

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

IV

mHE,hw.WE

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.WE

Q-QQ-QQ-Q-

-QQQQ

fQ-QQ-QQ-Q-

-QQQQ{Q

--

---²

²Ö--

----

+

-

=

ä

)(

]}

)([

,.

,.

1

1

, (2.528) 

tai 
IV

mhw.W E,Q apskaiļiuojama pagal (2.524) formulň, bet jei 

0]}

)([ ,.

1

<Ö--

----

+

=

ä
IV

mHE,hw.WE

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.WE

fQ-QQ-QQ-Q-

-QQQQ{Q
 (2.529) 

ir pagal (2.529) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
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IV

mHE,hw.WEGEN.WE

IV

mhw.WE, fQQ +Ö= , kitais mǟnesiais 0=IV
mhw.W E,Q , (2.530) 

o jei pagal (2.529) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

IV

mHE,hw.WE

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.WE

IV

mhw.WE,

fQ-QQ-QQ-Q-

-QQQQQQ

+

-

=

Ö--

----= ä

]}

)([{ ,.

1

1  

kitais mǟnesiais 0=IV
mhw.W E,Q ; 

(2.531) 

(2.525) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai vǟjo ir hidroelektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ 

karġtam vandeniui ruoġti pastate, t. y. jei 

;

)(,.

III

mhw.HE,

I

mhw.HE,mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.WE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

IV

mhw.HE,

IV

mhw.WE,

Q-Q-Q-QQQ-

-QQQQQQ

--

---²+
 (2.532) 

- tai,  

;

)(,.

III

mhw.HE,

I

mhw.HE,mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.WE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

IV

mhw.HE,

IV

mhw.WE,

Q-Q-Q-QQQ-

-QQQQQQ

--

---=+
 (2.533) 

o kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka sumŃ, apskaiļiuotŃ pagal (2.524) ir (2.525) 

formules; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

III

mhw.HE,

I

mhw.HE,mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.WE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

IV

mHE,hw.WE

III

mhw.HE,

I

mhw.HE,mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.WE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.HEGEN.WE

Q-Q-Q-QQQ-

-QQQQ

fQ-Q-Q-QQQ-

-QQQQQQ

--

---²

²Ö--

----+

+

-

=

ä

)(

]}

)([{

,.

,.

1

1

 (2.534) 

tai ( IV
mhw.HE,

IV
mhw.W E, QQ + )apskaiļiuojama sumuojant skaiļiavimȎ rezultatus pagal (2.524) ir (2.525) 

formules, bet jei 

0]}

)([{ ,.

1

<Ö--

----+

+

=

ä
IV

mHE,hw.WE

III

mhw.HE,

I

mhw.HE,mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.WE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.HEGEN.WE

fQ-Q-Q-QQQ-

-QQQQQQ
 (2.535) 

ir pagal (2.535) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
IV

mHE,hw.WEGEN.HEGEN.WE

IV

mhw.HE,

IV

mhw.WE, fQQQQ +Ö+=+ )( , kitais mǟnesiais 

0=+ IV
mhw.HE,

IV
mhw.W E, QQ , 

(2.536) 

o jei pagal (2.535) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

IV

mHE,hw.WE

III

mhw.HE,

I

mhw.HE,mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.WE,mhw.WE,

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,m hw.sum.SK,mEhw

m

m

GEN.HEGEN.WE

IV

mhw.HE,

IV

mhw.WE,

fQ-Q-Q-QQQ-

-QQQQ

QQQQ

+

-

=

Ö--

----

-+=+

ä

]}

)([

{

,.

1

1

 

kitais mǟnesiais 0=+ IV
mhw.HE,

IV
mhw.W E, QQ . 

(2.537) 

Q
IV

hw.HE,mapskaiļiuojama taip: 
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IV
mhw.W E,

IV
mhw.HE,

IV
mhw.W E,

IV
mhw.HE, QQQQ -+= )( ; (2.538) 

 

];3,0)([

24001,0

,,,

1

,,.2,,.1,,,,,,,

1

yxmVWE

n

y

yxHWEyxHWEyxmHWEyxHWEyxm

n

y

p

mIV

xm,HE,hw.WE

IV

xm,w.WE.out,h

PCAE

A

t
fQ

ää
==

+

Ö+ÖÖÖÖÖ

Ö
ÖÖÖ

Ö=

hh

 (2.539)  

 

ļia:  formulǟs nariȎ paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.345) formulǟs; 

68.3. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai karġto vandens talpose Q
IV

hwSW,m,x 

(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojami taip:  

 

[ ];)50(
30

)(

1

,,,,50.

,.

,,

ä
=

-ÖÖ
Ö

Ö

Ö
-----

=

n

y

yxiyxSW

p

m

III

xm,hw.WE,

I

xm,hw.WE,xm,hw.WE,

I

xm,hw.hwSK,xm,hw.hwSK,xm, hw.sum.SK,mEhw

IV

xm,hw.WE.out,IV

xmhwSW

K
A

t

QQQ-QQQQ

Q
Q

q

 
 

(2.540) 

 

ļia: ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto vandens talpa, temperatȊra (ÁC). Jei talpa 

Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose - ɗi,x,y =13 ÁC [3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ karġto vandens talpoje, esant vandens 

temperatȊrai 50 ÁC ir aplinkos temperatȊrai ɗi,x,y (kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 42.3 

papunkļiȎ reikalavimus; 

68.4. vǟjo elektriniȎ atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pagamintos energijos sŃnaudos pastatui ġildyti 

Q
IV

H.WE,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamas taip: 

)( ,,,,..
1

,.
IV

xmHSW
IV

xmoutWEH

n

x

IV
mWEH QQQ -ä=

=

; (2.541) 

 

îý

î
ü
û

îí

î
ì
ë

äÖÖ
ÖÖÖ

Öä=
=

+
=

yxmHE

n

yp

mIV
mHE,H.W E

n

x

IV
mH.HE, P

A

t
fQ ,,,

11

5,0
24001,0

; (2.542)  

 

 

ļia:  Q
IV

H.WE.out,m,xï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ atitinkamos Ăxñ vǟjo elektriniȎ grupǟs pagamintas 

energijos kiekis pastatui ġildyti (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojamas pagal (2.556) formulň; 

Q
IV

HSW,m,x ï kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamose karġto vandens talpose (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojama pagal (2.557) formulň.  

 

(2.541) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- jei Q
IV

H.WE,m<0 arba QH,m=0, tai Q
IV

H.WE,m=0, 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita 

ir kai vǟjo elektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ pastatui ġildyti, t. y. jei 

,

)(

,.,.,.,.,.,.

,.

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

IV

mH.WE,

QQQQQQ

QQQQQ

------

----²
 (2.543) 

tai  

,

)(

,.,.,.,.,.,.

,.

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

IV

mH.WE,

QQQQQQ

QQQQQ

------

----=
 (2.544) 
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o kitais atvejais skaiļiavimo rezultatas atitinka gautŃ pagal (2.541) formulň; 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ pagamintos elektros energijos dvipusǟ apskaita, jei 

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

IV

mHE,H.WE

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.WE

QQQQQQ

QQQQ

fQQQQQQ

QQQQ{Q

,.,.,.,.,.,.

,.

,.,.,.,.,.,.

,.

1

1

)(

]}

)([

------

----²

²Ö------

-----

+

-

=

ä

 (2.545) 

tai IV
mH.W E,Q apskaiļiuojama pagal (2.541) formulň, bet jei 

0]}

)([

,.,.,.,.,.,.

,.

1

<Ö------

-----

+

=

ä
IV

mHE,H.WE

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.WE

fQQQQQQ

QQQQ{Q
 (2.546) 

ir pagal (2.546) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
IV

mHE,H.WEGEN.WE

IV

mH.WE, fQQ +Ö= , kitais mǟnesiais 0=IV
mH.W E,Q , (2.547) 

o jei pagal (2.546) formulň rezultatas gaunamas kitŃ (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

IV

mHE,H.WE

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.WE

IV

mH.WE,

fQQQQQQ

QQQQQQ

+

-

=

Ö------

-----= ä

]}

)([{

,.,.,.,.,.,.

,.

1

1  

kitais mǟnesiais 0=IV
mH.W E,Q ; 

(2.548) 

(2.542) formulǟs taikymo sŃlygos: 

- kai pastate nenaudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita ir kai vǟjo ir hidroelektrinǟs pagamina daugiau energijos uģ energijos poreikǱ 

pastatui ġildyti, t. y. jei 

III
mHEH

III
mW EH

II
mHEH

II
mW EHmHEHmW EH

I
mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

IV
mH.HE,

IV
mH.W E,

QQQQQQ

QQQQQQ

,.,.,.,.,.,.

,. )(

------

----²+
 (2.549) 

- tai  

,

)(

,.,.,.,.,.,.

,.

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

IV

mH.HE,

IV

mH.WE,

QQQQQQ

QQQQQQ

------

----=+
 (2.550) 

- kai pastate naudojama iġ vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos elektros energijos 

dvipusǟ apskaita, jei 

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

IV

mHE,H.WE

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.HEGEN.WE

QQQQQQ

QQQQ

fQQQQQQ

QQQQQQ

,.,.,.,.,.,.

,.

,.,.,.,.,.,.

,.

1

1

)(

]}

)([{

------

----²

²Ö------

-----+

+

-

=

ä

 (2.551) 

tai ( IV
mH.HE,

IV
mH.W E, QQ + )apskaiļiuojama sumuojant skaiļiavimȎ rezultatus pagal (2.541) ir (2.542) 

formules, bet jei 
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0]}

)([{

,.,.,.,.,.,.

,.

1

<Ö------

-----+

+

=

ä
IV

mHE,H.WE

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.HEGEN.WE

fQQQQQQ

QQQQQQ
 (2.552) 

ir pagal (2.552) formulň rezultatas gaunamas pirmŃjǱ skaiļiuojamŃjǱ mǟnesǱ (sausio mǟnesǱ), tai 
IV

mHE,H.WEGEN.HEGEN.WE

IV

mH.HE,

IV

mH.WE, fQQQQ +Ö+=+ )( , kitais mǟnesiais 

0=+ IV
mH.HE,

IV
mH.W E, QQ , 

(2.553) 

o jei pagal (2.552) formulň rezultatas gaunamas kitas (ne sausio) mǟnesǱ, tai ġǱ mǟnesǱ 

IV

mHE,H.WE

III

mHEH

III

mWEH

II

mHEH

II

mWEHmHEHmWEH

I

mH.hwSK,mH.hwSK,mH.sum.SK,mEH

m

m

GEN.HEGEN.WE

IV

mH.HE,

IV

mH.WE,

fQQQQQQ

QQQQ

QQQQ

+

-

=

Ö------

-----

-+=+

ä

]}

)([

{

,.,.,.,.,.,.

,.

1

1

 

kitais mǟnesiais 0=+ IV
mH.HE,

IV
mH.W E, QQ . 

(2.554) 

 

Q
IV

H.HE,m apskaiļiuojama taip: 
IV

mH.W E,
IV

mH.HE,
IV

mH.W E,
IV

mH.HE, QQQQ -+= )(  (2.555) 

 

 

ļia: QH,m, QH.sum.SK,m, QH.WE,m, QH.HE,m, Q
II

H.WE,m, Q
II

H.HE,m, Q
III

H.WE,m, Q
III

H.HE,m ï energijos 

sŃnaudos pastatui ġildyti atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ (kWh/(mĮĿmǟn.)). Apskaiļiuojami pagal (2.169), 

(2.340), (2.381), (2.382), (2.451), (2.999a), (2.488) ir (2.489) formules. 

 

)];)((3,0)

([
24001,0

3

,,,..

,,,.

,,,

1

,,.2,,.1

,,,,,,,

1

yxmdsVWEwind

yxmVWEwind

yxmVWE

n

y

yxHWEyxHWE

yxmHWEyxHWEyxm

n

yp

mIV

xm,HE,H.WE

IV

xm,.WE.out,H

P

CAE
A

t
fQ

n

n
hh ÖÖ+ÖÖ

ÖÖÖÖ
ÖÖ

Ö=

ä

ä

=

=

+

 (2.556)  

 

68.5. kiekvieno mǟnesio Ămñ ġilumos nuostoliai pastato ġildymo reikmǟms naudojamose 

karġto vandens talpose Q
IV

HSW,m,x (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojami taip: 

 

[ ];)70(

))((30

1

,,,,50

,,.,,.,,.,.

,,

ä
=

-ÖÖÖ

Ö
------Ö

=

n

y

yxiyxSW

p

m

III

xmWEH

II

xmWEHxmWEH

I

xm,H.hwSK,xm,H.hwSK,xm,H.sum.SK,mEH

IV

xm,H.WE.out,IV

xmHSW

K
A

t

QQQQQQQ

Q
Q

q

 
 

(2.557) 

 

 

ļia: ɗi,x,y ï patalpȎ, kuriose Ǳrengta atitinkama Ăyñ karġto vandens talpa pastatui ġildyti, 

temperatȊra (ÁC). Jei talpa Ǳrengta ġildomose patalpose, ɗi,x,y = ɗiH, jei neġildomose patalpose - ɗi,x,y 

=13 ÁC [3.23]; 

KSW50,x,y ï ġilumos nuostoliai per parŃ atitinkamoje Ăyñ pastato ġildymo reikmǟms 

naudojamoje karġto vandens talpoje, kai vandens temperatȊra 50 ÁC ir aplinkos temperatȊra 20 ÁC 

(kWh/para). Apskaiļiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkļiȎ reikalavimus; 

70 ï vidutinǟ temperatȊra akumuliacinǟse talpose ġildymo sezono metu (ÁC); 

30 ï temperatȊrȎ skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (ÁC). 
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69. Energijos, pagamintos Saulǟs kolektoriuose, vǟjo elektrinǟse ir hidroelektrinǟse, suminǟs 

energijos sŃnaudos pastate apskaiļiuojamos taip: 

69.1. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos (ġiluminǟs ir elektros) iġ Saulǟs kolektoriȎ, vǟjo 

elektriniȎ ir hidroelektriniȎ suminǟs sŃnaudos karġtam buitiniam vandeniui ruoġti 

Qhw.SK+WE+HE,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

;IV

mhw.HE,

IV

mhw.WE,

III

mhw.HE,

III

mhw.WE,

I

mhw.HE,

I

mhw.WE,mhw.HE,mhw.WE,mhw.sum.SK,mHE,WEhw.SK

QQQQ

QQQQQQ

++++

+++++=++
 (2.558) 

 

 

ļia: Qhw.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.338) formulň; 

Qhw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.364) formulň; 

Qhw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.365) formulň; 

Q
I
hw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.416) formulň; 

Q
I
hw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.417) formulň; 

Q
III

hw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.471) formulň; 

Q
III

hw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.472) formulň; 

Q
IV

hw.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.524) formulň; 

Q
IV

hw.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.525) formulň; 

69.2. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ Saulǟs kolektoriȎ, vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ 

neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos karġtam buitiniam vandeniui ruoġti 

QPRn.hw.SK+WE+HE,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

;)()

(

.. HEPRn

IV

mhw.HE,

III

mhw.HE,

I

mhw.HE,mhw.HE,WEPRn

IV

mhw.WE,

III

mhw.WE,

I

mhw.WE,mhw.WE,m.SK,PRn.hw.summHE,WEPRn.hw.SK

fQQQQfQQ

QQQQ

Ö++++Ö++

+++=++
 (2.559) 

 

 

ļia: QPRn.hw.sum.SK,m - apskaiļiuojama pagal (2.339) formulň; 

fPRn.WE ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energija gaminama  vǟjo 

elektrinǟse (vnt.). Imamas iġ 2.18 lentelǟs; 

fPRn.HE ï neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktorius, kai energija gaminama  

hidroelektrinǟse (vnt.). Imamas iġ 2.18 lentelǟs; 

 

69.3. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos (ġiluminǟs ir elektros) iġ Saulǟs kolektoriȎ, vǟjo 

elektriniȎ ir hidroelektriniȎ suminǟs sŃnaudos pastatui ġildyti QH.SK+WE+HE,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) 

apskaiļiuojamos taip: 

;IV

mH.HE,

IV

mH.WE,

III

mH.HE,

III

mH.WE,

II

mH.HE,

II

mH.WE,mH.HE,mH.WE,mH.sum.SK,mHE,WEH.SK

QQQQ

QQQQQQ

++++

+++++=++
 (2.560) 

 

ļia: QH.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.340) formulň; 

QH.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.381) formulň; 

QH.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.382) formulň; 

Q
II

H.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.451) formulň; 

Q
II

H.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.452) formulň; 

Q
III

H.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.488) formulň; 

Q
III

H.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.489) formulň; 

Q
IV

H.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.541) formulň; 

Q
IV

H.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.542) formulň;  



91 

 

 

69.4. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ energijos iġ Saulǟs kolektoriȎ, vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ 

neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos pastatui ġildyti QPRn.H.SK+WE+HE,m(kWh/(mĮĿmǟn.)) 

apskaiļiuojamos taip: 

HEPRn

IV

mH.HE,

III

mH.HE,

II

mH.HE,mH.HE,

WEPRn

IV

mH.WE,

III

mH.WE,

II

mH.WE,mH.WE,mSK,PRn.H.sum.mHE,WEPRn.H.SK

fQQQQ

fQQQQQQ

.

.

)(

)(

Ö++++

+Ö++++=++
 (2.561) 

ļia: QPRn.H.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.341) formulň; 

69.5. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ Saulǟs kolektoriȎ, vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ pagamintos 

elektros energijos suminǟs sŃnaudos pastate QE.SK+WE+HE,m,x(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

;

)(

IV

mE.HE,

IV

mE.WE,

II

mE.HE,

II

mE.WE,

I

mE.HE,

I

mE.WE,mE.HE,mE.WE,

mH.sum.SK,mHE,WEH.SK

mhw.sum.SK,mHE,WEhw.SKmE.sum.SK,mHE,WEE.SK

QQQQQQQQ

) Q-(Q

Q-QQQ

++++++++

++

++=

++

++++

 (2.562) 

 

ļia: QE.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.342) formulň; 

Qhw.SK+WE+HE,mïapskaiļiuojama pagal (2.558) formulň; 

QH.SK+WE+HE,mïapskaiļiuojama pagal (2.560) formulň; 

QE.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.345) formulň; 

QE.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.346) formulň; 

Q
I
E.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.401) formulň; 

Q
I
E.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.402) formulň; 

Q
II

E.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.436) formulň; 

Q
II

E.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.437) formulň; 

Q
IV

E.WE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.509) formulň; 

Q
IV

E.HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.510) formulň; 

69.6. kiekvienŃ mǟnesǱ Ămñ iġ Saulǟs kolektoriȎ, vǟjo elektriniȎ ir hidroelektriniȎ Ǳ pastatŃ 

pateiktos elektros energijos neatsinaujinanļios pirminǟs energijos suminǟs sŃnaudos 

QPRn.E.SK+WE+HE,m,x(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

;)(

)(

)(

)(

.

.

,.

,.

HEPRn

IV

mE.HE,

II

mE.HE,

I

mE.HE,mE.HE,

WEPRn

IV

mE.WE,

II

mE.WE,

I

mE.WE,mE.WE,

mH).hwSK,PRn.(hwmhwSKHm,PRn.H.hwSKmHE,WEPRn.H.SK

mH).hwSK,PRn.(hwmhwSKhwmK,PRn.hw.hwSmHE,WEPRn.hw.SK

mSK,PRn.E.sum.mHE,WEPRn.E.SK

fQQQQ

fQQQQ

QfQQ

QfQQ

QQ

Ö++++

+Ö++++

+Ö--+

+Ö--+

+=

+++

+++

++

 (2.563) 

 

ļia: QPRn.E.sum.SK,m ï apskaiļiuojama pagal (2.343) formulň; 

QPRn.hw.SK+WE+HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.559) formulň; 

QPRn.hw.hwSK,mï apskaiļiuojama pagal (2.182) formulň; 

fhw..hwSK,mï apskaiļiuojama pagal (2.203) formulň; 

QPRn.(hw+H).hwSK,mï apskaiļiuojama pagal (2.202) formulň; 

QPRn.H.SK+WE+HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.561) formulň; 

QPRn.H.hwSK,mï apskaiļiuojama pagal (2.192) formulň; 

fH.hwSK,mï apskaiļiuojama pagal (2.204) formulň.ñ; 

1.32. pakeiļiu 2 priedo 70 punktŃ ir jǱ iġdǟstau taip: 

Ă70. Kiekvieno mǟnesio Ămñ norminǟs QN.PR.C,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) ir atskaitinǟs QR.PR.C,m 

(kWh/(mĮĿmǟn.)) neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos pastatui vǟsinti laikomos lygios 

nuliui. Kiekvieno mǟnesio Ămñ skaiļiuojamosios neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos 

pastatui vǟsinti QPRn.C,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 
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mECmEhwmEH

mhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwE

mventEmeEmEmeqE

mEC

mHEWESKEPRn

EPRn

mECmEhwmEH

mhwSKHhwEmhwSKHEmhwSKhwE

mventEmeEmEmeqE

mEC

mHEWESKEEERmC,

EER
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Q
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(2.564) 

 

p

xCeq

n

x

xEER

EER
A

A )( ,

1

,ä
=

Ö

=

h

h                                                                   (2.564
1
) 

 

 

ļia:  QC,m ï apskaiļiuojama pagal (2.176) formulň; 

fPRn.E ï  neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktoriaus vertǟ elektros energijai (vnt.). 

Imama iġ 2.18 lentelǟs; 

ɖEER,x ï atitinkamo Ăxñ orŃ ġaldanļio Ǳrenginio energinio efektyvumo koeficientas (vnt.) pagal 

LST EN 14511-3:2008 [3.35] reikalavimus atitinka koeficientŃ EER. Jei QC,m>0 ir pastate oro 

vǟsinimo sistema neǱrengta, imama ɖEER =2,8. Jei oro vǟsinimo sistema Ǳrengta, ɖEER vertǟ imama iġ 

Ǳrenginio techninǟs dokumentacijos; nesant duomenȎ, imama iġ 2.43 lentelǟs; 

ACeq,x ï pastato ġildomas plotas, kuriame oro vǟsinimui naudojamas atitinkamas Ăxñ orŃ 

ġaldantis Ǳrenginys (mĮ). 

Metinǟs skaiļiuojamosios neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos pastatui vǟsinti 

QPRn.C (kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

mCPRn
m

CPRn QQ ,.

12

1
. ä=

=

. (2.565) 

 

Kiekvieno mǟnesio Ămñ skaiļiuojamosios elektros energijos sŃnaudos pastatui vǟsinti QC.E,m 

(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

- jei QH,m>0, Q.C.E,m =0; 

- kitais atvejais 

)(
1

 
,

,

1 xEER

xCeqn

xp
mC,mC.E,

A

A
QQ

h
äÖÖ=
=

. (2.566) 

 

OrŃ ġaldanļiȎ ǱrenginiȎ skaiļiuojamȎjȎ energinio efektyvumo koeficientȎ ɖEER vertǟs 

2.43 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
OrŃ ġaldanļio Ǳrenginio tipas ɖEER  

1. Iġ oro energijŃ imantis Ǳrenginys 2,8   

2. Iġ grunto energijŃ imantis Ǳrenginys 3,8 

3. Iġ vandens energijŃ imantis Ǳrenginys 4,3 

 

1.33. pakeiļiu 2 priedo XXII skyriȎ ir jǱ iġdǟstau taip: 
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ĂXXII  SKYRIUS 

NEATSINAUJINANĻIOS PIRMINǞS ENERGIJOS SłNAUDȍ PASTATUI ĠILDYTI 

SKAIĻIAVIMAS  

 

71. Kiekvieno mǟnesio Ămñ norminǟs QN.PRn.H,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) ir atskaitinǟs QR.PRn.H,m 

(kWh/(mĮĿmǟn.)) neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos pastatui ġildyti apskaiļiuojamos 

taip: 

HPRnN
hsN

mHN
mHPRnN f

Q
Q ..

.

,.
,.. Ö=

h
; (2.567) 

 

HPRnR
hsR

mHR
mHPRnR f

Q
Q ..

.

,.
,.. Ö=

h
; (2.568) 

ļia:  QN.H,m ï apskaiļiuojama pagal (2.167) formulň; 

ɖN.hs ï norminis pastato ġildymo sistemos naudingumo koeficientas, imamas iġ 2.48 lentelǟs; 

fN.PRn.Hï norminǟ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktoriaus vertǟ ġildymo sistemos 

energijos ġaltiniui (vnt.). Faktoriaus vertǟ imama iġ 2.18 lentelǟs 51 eilutǟs. 

QR.H,m  ï apskaiļiuojama pagal (2.168) formulň; 

ɖR.hsï atskaitinis pastato ġildymo sistemos naudingumo koeficientas, imamas iġ 2.48 lentelǟs; 

fR.PRn.Hï atskaitinǟ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktoriaus vertǟ ġildymo sistemos 

energijos ġaltiniui (vnt.), imama iġ 2.48 lentelǟs; 

Kiekvieno mǟnesio Ămñ skaiļiuojamosios QPRn.H,m (kWh/(mĮĿmǟn.)) neatsinaujinanļios 

pirminǟs energijos sŃnaudos pastatui ġildyti apskaiļiuojamos taip: 

- jei pastatui ġildyti naudojamas vienas ġilumos ġaltinis, 

mHEWESKHPRn

reHPRn

I

mhwSKHmhwSKHmHEWESKHairEreH

I

mhwSKHmhwSKH

mreHventHmmvHventH

mreHventH

mreHventH

mvHPRn

I

mhwSKHmhwSKHmHEWESKHairEmvH

I
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(2.569) 

 

 

ļia: QH.hwSK.SW,m,x ï apskaiļiuojama pagal pagal 52 punkto reiklavimus ir pagal (2.199) formulň; 

Q
I
H.hwSK.SW,m,x ï apskaiļiuojama pagal 53 punkto reikalavimus ir pagal (2.219) formulň; 

ɖ2(hs1.E) ï pastato ġildymo sistemos ġilumos ġaltinio, kuris naudoja elektros energijŃ,  

skaiļiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). ɖ2(hs1.E) vertǟ nustatoma pagal Reglamento 1 

priedo reikalavimus, nesant duomenȎ, imama iġ 2.45 lentelǟs. Jei ġilumos ġaltinis elektros energijos 

nevartoja, imama ɖ2(hs1.E)=0; 

ɖmvH.E.air, ɖreH.E.air ï pastato mechaniniȎ vǟdinimo sistemȎ, kurios oro paġildymui naudoja 

elektros energijŃ,  oro paġildymo ǱrenginiȎ skaiļiuojamieji naudingumo koeficientai (vnt.). 

KoeficientȎ vertǟs  nustatomos pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, nesant duomenȎ, imamos 

iġ 2.16 lentelǟs. Jei oro paġildymo Ǳrenginiai elektros energijos nevartoja, koeficiento vertǟ imama 

=0; 

ŰH,m ï atitinkamŃ metȎ mǟnesǱ iġ pastato ġildymo sistemos tiekiamos ġiluminǟs energijos 

poreikio dalis nuo bendro pastato poreikio pastatui ġildyti (vnt.). Apskaiļiuojama taip: 
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- jei pastatui ġildyti naudojami du ġilumos ġaltiniai, 
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(2.571) 

- jei atskirose pastato zonose Ǳrengtos skirtingos ġildymo sistemos arba atskirȎ pastato zonȎ 

ġildymui naudojami skirtingi ġilumos ġaltiniai, arba pastato atskiroms zonoms ġildyti naudojami 

skirtingi energijos kiekiai iġ Saulǟs kolektoriȎ ir vǟjo elektriniȎ, visi pateikti kiekvieno mǟnesio Ămñ 

skaiļiuojamȎjȎ neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudȎ pastatui ġildyti skaiļiavimai turi bȊti 

atlikti ne pastato ġildomo ploto Ap (mĮ) vienetui, bet kiekvienos zonos Ăzñ ploto  AH,z (mĮ) vienetui. 

Kiekvienoje pastato zonoje Ăzñ  turi bȊti apskaiļiuotos  kiekvieno mǟnesio Ămñ skaiļiuojamosios 

neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos pastatui ġildyti QPRn.H,m,z (kWh/(mĮĿmǟn.)); viso 

pastato skaiļiuojamosios neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos pastatui ġildyti QPRn.H,m 

(kWh/(mĮĿmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

)(
1

,
1

,,.,. zH

n

z
zmHPRn

p
mHPRn AQ

A
Q ÖäÖ=

=

; (2.572) 

 

 

ļia:  jei 
mHEWESKHPRnmHPRn QQ ,..,. ++< , tai

mHEWESKHPRnmHPRn QQ ,..,. ++= ;  

QHSW.1,m, QHSW.2,m ï mǟnesiniai ġilumos nuostoliai prie pirmojo ir antrojo ġilumos ġaltinio 

prijungtose akumuliacinǟse talpose (kWh/(m
2
Ŀmǟn.)); 

QH,m ï apskaiļiuojama pagal (2.169) formulň; 

QHSW,m ï ġilumos nuostoliai ġildymo sistemos akumuliacinǟse talpose (kWh/(mĮĿmǟn.)). 

Apskaiļiuojami pagal (2.151) formulň, kurioje vietoje skaiļiaus 50 turi bȊti naudojamas skaiļius 

70. Skaiļius 70 nusako vidutinň vandens temperatȊrŃ (ÁC) ġildymo sistemos akumuliacinǟse 

talpose. Ġie ġilumos nuostoliai turi bȊti skaiļiuojami tik tais mǟnesiais, kai reikia pastatŃ ġildyti, t. 

y. kai QH,m>0; 

QH2.vent.mvH,m ï apskaiļiuojama pagal (2.113) formulň; 

QH2.vent.reH,m ï apskaiļiuojama pagal (2.115) formulň; 

QH.SK+WE+HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.560) formulň; 

QH.PRn.SK+WE+HE,m ï apskaiļiuojama pagal (2.561) formulň; 
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fPRn.hsï skaiļiuojamoji neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktoriaus vertǟ pastato ġildymo 

sistemos energijos ġaltiniui, kai pastatui ġildyti naudojamas vienas ġilumos ġaltinis (vnt.). Imama iġ 

2.18 lentelǟs; 

fPRn.mvHï skaiļiuojamoji neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktoriaus vertǟ pastato 

mechaninio vǟdinimo be rekuperacijos sistemos, kurioje yra oro paġildymas, oro paġildymui 

naudojamam energijos ġaltiniui (vnt.). Imama iġ 2.18 lentelǟs; 

fPRn.reHï skaiļiuojamoji neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktoriaus vertǟ pastato 

mechaninio vǟdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra oro paġildymas, oro paġildymui 

naudojamam energijos ġaltiniui (vnt.). Imama iġ 2.18 lentelǟs; 

ɖ2(hs1.E), ɖ2(hs2.E)  ï pastato ġildymo sistemos atitinkamai pirmojo ir antrojos ġilumos ġaltinio, 

kurie naudoja elektros energijŃ,  skaiļiuojamieji naudingumo koeficientai (vnt.). KoeficientȎ vertǟs 

nustatomos pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, nesant duomenȎ, imamos iġ 2.45 lentelǟs. Jei 

ġilumos ġaltinis elektros energijos nevartoja, koeficiento vertǟ imama=0; 

khs1, khs2  ï koeficientai, Ǳvertinantys elektros energijos iġ atsinaujinanļiȎ iġtekliȎ panaudojimŃ 

pirmajam ir antrajam ġilumos ġaltiniui, kai pastatui ġildyti naudojami du ġilumos ġaltiniai. Jei 

ɖ2(hs2.E)  =0, tai khs1= Ű1,m, kitu atveju khs1=1. Jei ɖ2(hs1.E)  =0, tai khs2= Ű2,m, kitu atveju khs2=1; 

ɖhs ï skaiļiuojamasis  pastato ġildymo sistemos naudingumo koeficientas, kai pastatui ġildyti 

naudojamas vienas ġilumos ġaltinis (vnt.). Apskaiļiuojamas pagal (2.573) formulň; 

Ű1,m , Ű2,mïkiekvieno mǟnesio Ămñ darbo laiko koeficientai atitinkamai pirmajam ir antrajam 

ġilumos ġaltiniui, kai pastatui ġildyti naudojami du ġilumos ġaltiniai (vnt.). Imama iġ 2.47 lentelǟs, , 

kai ġios lentelǟs 1ï4, 20ï23, 25ï28 eilutǟse iġvardintȎ ġilumos ġaltiniȎ ġiluminǟ galia pastatui 

ġildyti ģinoma, jȎ darbo laiko koeficientus galima apskaiļiuoti pagal Reglamento 15 priedo 

reikalavimus; 

ɖhs.1, ɖhs.2 ï pastato ġildymo sistemos su atitinkamai pirmuoju ir antruoju ġilumos ġaltiniu 

skaiļiuojamieji ġildymo sistemos naudingumo koeficientai. Kiekviena ġiȎ koeficientȎ vertǟ 

apskaiļiuojama atskirai pagal (2.573) formulň, Ǳvertinus kiekvieno ġilumos ġaltinio naudingumo 

koeficientŃ ir ġildymo sistemos reguliavimo ǱtaisȎ naudingumo koeficientŃ; 

fPRn.hs.1ir fPRn.hs.2 ï atitinkamai pirmajam ir antrajam ġilumos ġaltiniui naudojamo energijos 

ġaltinio skaiļiuojamoji neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktoriaus vertǟ (vnt.). Imama iġ 2.18 

lentelǟs. 

reghs k .221 ÖÖ= hhh ; (2.573) 

 

ļia: ɖ1 ï pastato ġildymo sistemos reguliavimo ǱtaisȎ skaiļiuojamasis naudingumo koeficientas 

(vnt.). Imamas iġ 2.44 lentelǟs; 

ɖ2 ï pastato ġildymo sistemos ġilumos ġaltinio skaiļiuojamasis naudingumo koeficientas, 

(vnt.). Imamas iġ 2.45 lentelǟs arba iġ gamintojo deklaracijoje nurodytȎ duomenȎ;  

k2.reg ï pataisos koeficientas (vnt.) ġilumos ġaltinio skaiļiuojamajam naudingumo koeficientui. 

Kada ġilumos ġaltinis reguliuojamas rankiniu bȊdu ir skaiļiavimuose naudojama gamintojo 

deklaruojama naudingumo koeficiento ɖ2 vertǟ, tada pataisos koeficientas k2.reg imamas iġ 2.46 

lentelǟs, lentelǟje nenurodytais atvejais k2.reg=1.  

 

Ġildymo sistemos reguliavimo ǱtaisȎ skaiļiuojamojo naudingumo koeficiento ɖ1 vertǟs 

2.44 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
Reguliavimo ǱtaisȎ apibȊdinimas ɖ1 

1. Nǟra ġildymo sistemos reguliavimo ǱtaisȎ  0,88 

2. Reguliavimo Ǳtaisai Ǳrengti taip, kad reguliuoja viso pastato patalpȎ ġildymŃ, 

taļiau yra tik termostatiniai ġildymo prietaisȎ ventiliai arba tik patalpȎ arba 

iġorǟs termostatas  

0,93 
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3. Reguliavimo Ǳtaisai Ǳrengti taip, kad reguliuoja viso pastato patalpȎ ġildymŃ. 

Yra termostatiniai ġildymo prietaisȎ ventiliai ir patalpȎ arba iġorǟs termostatas 
0,98 

4. Reguliavimo Ǳtaisai Ǳrengti taip, kad neapima viso pastato patalpȎ ġildymo 

reguliavimo 
0,90 

 

Ġilumos ġaltinio skaiļiuojamojo naudingumo koeficiento ɖ2 vertǟs 

2.45 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
Ġilumos ġaltinio apibȊdinimas  ɖ2 

1. Ġilumos tinklai, rankinis reguliavimas 0,9 

2. Ġilumos tinklai, automatinis reguliavimas 1 

3. Dujinis katilas, rankinis reguliavimas 0,8 

4. Dujinis katilas, automatinis reguliavimas 0,94 

5. Dujiniai spindulinio ġildymo prietaisai  1 

6. Skystojo kuro katilas, rankinis reguliavimas 0,75 

7. Skystojo kuro katilas, automatinis reguliavimas 0,87 

8. Kietojo kuro katilas, rankinis reguliavimas 0,7 

9. Kietojo kuro katilas, automatinis reguliavimas 0,85 

10. Ġildymas elektra, rankinis reguliavimas 0,9 

11. Ġildymas elektra, automatinis reguliavimas 1 

12. Ġiluminis siurblys ɖSPF*  

13. Krosnys 0,5 

14. Atviro tipo ģidiniai 0,2 

15. Ģidiniai su kapsule, kai degimo procesui naudojamas ġiltas patalpȎ oras 0,3 

16. Ģidiniai su kapsule, kai degimo procesui naudojamas iġorǟs oras 0,5 

 

* sezoninis naudingumo koeficientas (SPF) pagal LST EN 15450:2008 [3.33]. Imamas iġ ġiluminio 

siurblio techninǟs dokumentacijos, nesant duomenȎ, imamas iġ 2.17 lentelǟs. 

 

Pataisos koeficientai k2.reg ġilumos ġaltinio naudingumo koeficientui, tais atvejais, kada 

ġilumos ġaltinis reguliuojamas rankiniu bȊdu, o skaiļiavimuose naudojamos ġilumos ġaltinio 

gamintojo deklaruojama naudingumo koeficiento vertǟ 

2.46 lentelǟ 

Eil. 

Nr. 
Ġilumos ġaltinio apibȊdinimas k2.re 

1. Dujinis katilas 0,85 

2. Skystojo kuro katilas 0,86 

3. Kietojo kuro katilas 0,82 

 

Darbo laiko koeficientai pirmajam Ű1,m (vnt.) ir antrajam Ű2,m (vnt.) ġilumos ġaltiniui 

2.47 lentelǟ 

Eil. 

Nr 1-ojo ġilumos ġaltinio 

apibȊdinimas 

2-ojo ġilumos ġaltinio 

apibȊdinimas 

Ű1,m 

(1-ojo 

ġilumos 

ġaltinio) 

Ű2,m 

(2-ojo 

ġilumos 

ġaltinio) 
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1. Ġilumos tinklai Ġiluminis siurblys
 

0,2
1)
 0,8

1)
 

2. Ġilumos tinklai Ġiluminis siurblys
 

0,25
2)
 0,75

 2)
 

3. Ġilumos tinklai Ġiluminis siurblys
 

0,3
3)
 0,7

3)
 

4. Ġilumos tinklai Ġiluminis siurblys
 

0,5
4)
 0,5

4)
 

5. Ġilumos tinklai Kietojo kuro katilas arba 

skystojo kuro katilas  
0,5 0,5 

6. Dujinis katilas Skystojo kuro katilas 0,6 0,4 

7. Dujinis katilas Kietojo kuro katilas 0,4 0,6 

8. Dujinis katilas Ġildymas elektra 0,9 0,1 

9. Dujinis katilas Ģidinys 0,8 0,2 

10. Dujinis katilas Krosnis 0,8 0,2 

11. Skystojo kuro katilas Kietojo kuro katilas 0,3 0,7 

12. Skystojo kuro katilas Ġildymas elektra 0,9 0,1 

13. Skystojo kuro katilas Ģidinys 0,9 0,1 

14. Skystojo kuro katilas Krosnis 0,9 0,1 

15. Kietojo kuro katilas Ġildymas elektra 0,9 0,1 

16. Kietojo kuro katilas Ģidinys 0,9 0,1 

17. Kietojo kuro katilas Krosnis 0,9 0,1 

18. Ġildymas elektra Ģidinys 0,8 0,2 

19. Ġildymas elektra Krosnis 0,8 0,2 

20. Ġiluminis siurblys Dujinis arba skystojo kuro 

katilas 
0,8

1)
 0,2

1)
 

21. Ġiluminis siurblys Dujinis arba skystojo kuro 

katilas 
0,75

2)
 0,25

 2)
 

22. Ġiluminis siurblys Dujinis arba skystojo kuro 

katilas 
0,7

3)
 0,3

3)
 

23. Ġiluminis siurblys Dujinis arba skystojo kuro 

katilas 
0,6

4)
 0,4

4)
 

24. Ġiluminis siurblys Kietojo kuro katilas 0,5 0,5 

25. Ġiluminis siurblys Ġildymas elektra 0,85
 1)

 0,15
1)
 

26. Ġiluminis siurblys Ġildymas elektra 0,8
2)
 0,2

 2)
 

27. Ġiluminis siurblys Ġildymas elektra 0,75
3)
 0,25

3)
 

28. Ġiluminis siurblys Ġildymas elektra 0,7
4)
 0,3

4)
 

29. Ġiluminis siurblys Ģidinys 0,9 0,1 

30. Ġiluminis siurblys Krosnis 0,9 0,1 

31. Krosnis Ģidinys 0,8 0,2 
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32. Paaiġkinimai: 
1)

 kai pastato skaiļiuojamieji savitieji ġilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka 

reikalavimus A++ energinio naudingumo klasǟs pastatams; 
2)

 kai pastato skaiļiuojamieji savitieji ġilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka 

reikalavimus A+ energinio naudingumo klasǟs pastatams; 
3)

 kai pastato skaiļiuojamieji savitieji ġilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka 

reikalavimus A energinio naudingumo klasǟs pastatams; 
4)

 kai pastato skaiļiuojamieji savitieji ġilumos nuostoliai ir (arba) pastato sandarumas 

neatitinka reikalavimȎ A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasǟs pastatams. 

 

ǰvairios paskirties pastatȎ norminiȎ ɖN.hs(vnt.), atskaitiniȎ ɖR.hs (vnt.) ġildymo sistemos 

naudingumo koeficientȎ ir atskaitinio neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktoriaus 

pastato ġildymo sistemos energijos ġaltiniui fR.PRn (vnt.) vertǟs pastatȎ energinio naudingumo 

skaiļiavimams  

2.48 lentelǟ 

Eil.  

Nr.

  

Pastato paskirtis [3.6]  ɖN.hs ɖR.hs fR.PRn.H 

1.  Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejȎ butȎ namai 0,9 0,80 1,2 

2.  Kiti gyvenamieji pastatai (daugiabuļiai namai) 0,9 0,88 1,31 

3.  Administracinǟs paskirties pastatai 0,9 0,86 1,31 

4.  Mokslo paskirties pastatai 0,9 0,87 1,31 

5.  Gydymo paskirties pastatai 0,9 0,88 1,31 

6.  Maitinimo paskirties pastatai 0,9 0,90 1,37 

7.  Prekybos paskirties pastatai 0,9 0,90 1,3 

8.  Sporto paskirties pastatai, iġskyrus baseinus 0,9 0,87 1,3 

9.  Baseinai 0,9 0,89 1,3 

10.  KultȊros paskirties pastatai 0,9 0,87 1,3 

11.  GaraģȎ, gamybos ir pramonǟs paskirties pastatai 0,9 0,87 1,37 

12.  Sandǟliavimo paskirties pastatai 0,9 0,87 1,2 

13.  VieġbuļiȎ paskirties pastatai 0,9 0,90 1,31 

14.  PaslaugȎ paskirties pastatai 0,9 0,87 1,3 

15.  Transporto paskirties pastatai 0,9 0,87 1,3 

16.  Poilsio paskirties pastatai 0,9 0,90 1,31 

17.  Specialiosios paskirties pastatai 0,9 0,87 1,31 

 

Metinǟs norminǟs QN.PRn.H (kWh/(mĮĿmǟn.)) ir skaiļiuojamosios QPRn.H (kWh/(mĮĿmǟn.)) 

neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos pastatui ġildyti apskaiļiuojamos taip: 

mHPRnN
m

HPRnN QQ ,..

12

1
.. ä=

=

; (2.574) 

mHPRn
m

HPRn QQ ,.

12

1
. ä=

=

;ñ (2.575) 

 

1.34. pakeiļiu 2 priedo XXIII skyriȎ ir jǱ iġdǟstau taip:  
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ĂXXIII  SKYRIUS 

PASTATO METINIȍ ĠILUMINǞS ENERGIJOS IR ELEKTROS ENERGIJOS SłNAUDȍ 

SKAIĻIAVIMAS 

 

72. Metinǟs norminǟs QN.hw (kWh/(m
2
Ŀmetai)), atskaitinǟs QR.hw (kWh/(m

2
Ŀmetai)) ir 

skaiļiuojamosios Qhw (kWh/(m
2
Ŀmetai)) ġiluminǟs energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti 

apskaiļiuojamos taip: 
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1
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mhw

m

hw QQ ,

12

1

ä
=

= ; (2.578) 

Kiekvieno mǟnesio ġiluminǟs energijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti Qhw,m 

(kWh/(m
2
Ŀmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

- jei karġtam vandeniui ruoġti nenaudojama elektros energija, 

1.
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1
) 

- jei karġtam vandeniui ruoġti naudojama tiktai elektros energija, 
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- jei karġtam vandeniui ruoġti naudojama elektros energijŃ vartojanti ir nevartojanti Ǳranga, 
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(2.578
3
) 

 

 

ļia: jei Qhw,m<0, tai imama Qhw,m =0;  

formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti po (2.136) formule.  

73. Metinǟs norminǟs Q
I
N.H (kWh/(m

2
Ŀmetai)) ir atskaitinǟs Q

I
R.H (kWh/(m

2
Ŀmetai)) ġiluminǟs 

energijos sŃnaudos pastatui ġildyti apskaiļiuojamos taip: 

 

hsN

mHN

m

I
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Q
Q

.

,.
12

1
.

h
ä=
=

; (2.579) 

 

hsR

mHR

m

I
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Q
Q

.

,.
12

1
.

h
ä=
=

; (2.580) 

 

ļia: formulǟs paaiġkinimus ir skaiļiavimo tvarkŃ ģiȊrǟti Reglamento ġio priedo XXII skyriuje. 
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Metinǟs skaiļiuojamosios ġiluminǟs energijos sŃnaudos pastatui ġildyti Q
I
H (kWh/(m

2
Ŀmetai)) 

apskaiļiuojamos taip: 
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H QQ , (2.581) 

- jei pastatui ġildyti naudojamas vienas ġilumos ġaltinis, 
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(2.582) 

- jei pastatui ġildyti naudojami du ġilumos ġaltiniai, 
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(2.583) 

 

 

ļia: QHSW,m ï mǟnesiniai ġilumos nuostoliai visose prie pirmojo ir antrojo ġilumos ġaltiniȎ 

prijungtose akumuliacinǟse talpose (kWh/(m
2
Ŀmǟn.)); 

- jei QH,m<0,1, tai Q
I
H,m=0.  QH,m apskaiļiuojamas pagal (2.169) formulň; 

- jei Q
I
H,m<0, tai imama Q

I
H,m=0;   

- kitȎ formulǟs nariȎ paaiġkinimus ir skaiļiavimo tvarkŃ ģiȊrǟti Reglamento ġio priedo XVIII 

ir XXII skyriuose.  

74. Metinǟs skaiļiuojamosios ġiluminǟs energijos sŃnaudos pastatui vǟsinti Q
I
C 

(kWh/(m
2
Ŀmetai)) apskaiļiuojamos taip: 

mC
m

I
C QQ ,

12

1

ä=
=

; (2.584) 
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ļia: QC,mï apskaiļiuojamas pagal (2.176) formulň.  

75. Metinǟs norminǟs QN.E (kWh/(mĮĿmetai)), atskaitinǟs QR.E (kWh/(mĮĿmetai)) ir 

skaiļiuojamosios QE (kWh/(mĮĿmetai)) suminǟs elektros energijos sŃnaudos pastate 

apskaiļiuojamos taip: 

EEREN QQ y== .... ; (2.585) 
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,.,.,.,.,)..(
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(2.586) 

 

 

ļia: jei QE,m<0, turi bȊti imama, kad QE,m =0; 

kitus formuliȎ paaiġkinimus ir skaiļiavimo tvarkŃ ģiȊrǟti Reglamento ġio priedo XIV 

skyriuje; 

QH.E,m ï pagrindiniȎ pastato ġildymo sistemos ġilumos ġaltiniȎ ir ġilumos ġaltiniȎ orui 

paġildyti vǟdinimo sistemos Ǳrenginiuose atitinkamo Ămñ mǟnesio suminǟs elektros energijos 

sŃnaudos. Apskaiļiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules. 

Qhw.E,m ï atitinkamo Ămñ mǟnesio pastato karġto vandens ruoġimo sistemos pagrindiniȎ 

ġilumos ġaltiniȎ elektros energijos sŃnaudos. Apskaiļiuojama pagal (2.589) ï (2.591) formules. 

Jei pastatui ġildyti naudojamas vienas ġilumos ġaltinis, QH.E,m apskaiļiuojamas taip: 
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(2.587) 

 

 

ļia: E

mmvHventHQ ,..2 - elektros energijŃ oro paġildymui naudojanļiȎ ǱrenginiȎ mǟnesinǟs ġiluminǟs 

energijos sŃnaudos. Apskaiļiuojamos analogiġkai, kaip  mmvHventHQ ,..2 ; 

airEmvH ..h  - elektros energijŃ oro paġildymui naudojanļiȎ ǱrenginiȎ naudingumo koeficientas; 

kai QH,m=0, tai QH.E,m=0; 

Jei pastatui ġildyti naudojami du ġilumos ġaltiniai, QH.E,m apskaiļiuojamas taip: 
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(2.588) 

 

 

ļia (2.587) ir (2.588) formulǟse: 
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kai QH,m=0, tai QH.E,m=0; 

kE,m=1 ï jei atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ ġilumos ġaltinis naudoja elektros energijŃ; 

kE,m=0 ï jei atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ ġilumos ġaltinis elektros energijos nenaudoja; 

kitus formulǟs paaiġkinimus ģiȊrǟti po (2.572) formule). 

Atitinkamo Ămñ mǟnesio pastato karġto vandens ruoġimo sistemos pagrindiniȎ ġilumos 

ġaltiniȎ elektros energijos sŃnaudos Qhw.E,m apskaiļiuojamos taip: 

- jei karġtam vandeniui ruoġti naudojama elektros energija (2.21 lentelǟs 9ï11 eilutǟse 

iġvardinta Ǳranga), taļiau nenaudojami ġiluminiai siurbliai, 

)1(2.

,

,.

eqhw

mhw

mEhw

Q
Q

h
= ; (2.589) 

 

ļia: ɖhw.eq2(1) ï karġto buitinio vandens ruoġimo ǱrangȎ, kurios naudoja elektros energijŃ, 

naudingumo koeficientas. Imamas iġ 2.21 lentelǟs 9ï11 eilutǟs. Jei karġtam vandeniui ruoġti 

naudojama keliȎ 9ï11 eilutǟse nurodytȎ tipȎ Ǳranga, apskaiļiuojamas pagal (2.137) formulň; 

- jei karġtam vandeniui ruoġti naudojami tik ġiluminiai siurbliai, 

)2(2.

,

,.

eqhw

mhw

mEhw

Q
Q

h
= ; (2.590) 

 

ļia: ɖhw.eq2(2) ï karġto buitinio vandens ruoġimui naudojamȎ ġiluminiȎ siurbliȎ naudingumo 

koeficientas. Imamas iġ 2.21 lentelǟs 12 eilutǟs. Jei karġtam vandeniui ruoġti naudojami keli 

ġiluminiai siurbliai, apskaiļiuojamas pagal (2.137) formulň; 

- jei karġtam vandeniui ruoġti naudojama 2.21 lentelǟs 9, 10 arba 11 eilutǟse iġvardinta Ǳranga 

ir ġiluminiai siurbliai, 

2.

,
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eqhw

mhw

mEhw

Q
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h
= ; (2.591) 

 

ļia: ɖhw.eq2 ï karġto buitinio vandens ruoġimo Ǳrangos, kuri naudoja elektros energijŃ (ģr. 2.21 

lentelǟs 9ï12 eilutes), vidutinis naudingumo koeficientas. Apskaiļiuojamas pagal (2.137) formulň; 

- kitus (2.589) ï (2.591) formuliȎ paaiġkinimus ģiȊrǟti prie (2.136) ir (2.133
3
) formuliȎ.ñ; 

1.35. pakeiļiu 2 priedo XXIV skyriȎ ir jǱ iġdǟstau taip:  

ĂXXIV  SKYRIUS 

PASTATO SUMINIȍ METINIȍ PIRMINǞS ENERGIJOS SłNAUDȍ SKAIĻIAVIMAS 

 

76. Pastato suminǟs norminǟs QN.PRn (kWh/(m
2
Ŀmetai)) ir atskaitinǟs QR.PRn (kWh/(m

2
Ŀmetai)) 

neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos per metus apskaiļiuojamos taip: 
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m
PRnN QQQQfQQ +++Ö+ä=
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; (2.592) 
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m
PRnR QQQQfQQ +++Ö+ä=
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; (2.593) 

 

 

ļia: fN.PRn.E, fR.PRn.E ï norminis ir atskaitinis neatsinaujinanļios pirminǟs energijos faktoriai elektros 

energijai. FaktoriȎ vertǟs imamos iġ 2.18 lentelǟs 11 eilutǟs (elektros ǱvairiȎ gamybos bȊdȎ 

vidurkis). 

Pastato suminǟs skaiļiuojamosios neatsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos per metus 

QPRn (kWh/(m
2
Ŀmetai)) apskaiļiuojamos taip: 
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77. Pastato skaiļiuojamosios atsinaujinanļios pirminǟs energijos sŃnaudos apskaiļiuojamos 

taip: 

77.1. pastato karġto vandens ruoġimo sistemȎ mǟnesinǟs skaiļiuojamosios atsinaujinanļios 

pirminǟsenergijos sŃnaudos karġtam vandeniui ruoġti QPRr.hw,m (kWh/(m
2
Ŀmǟn.)) apskaiļiuojamos 

taip:  

- jei karġtam vandeniui ruoġti nenaudojama elektros energija, 
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- jei karġtam vandeniui ruoġti naudojama tik elektros energija, 

mHEWESKhwPRr

eqhw

xmSWhwSKhw

I
n

x

xmSWhwSKhw

n

x

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,mHEWESKhweqhwmhw

Eeqhw

hp

eqhwPRr

eqhw

xmSWhwSKhw

I
n

x

xmSWhwSKhw

n

x

I

mhw.hwSK,mhw.hwSK,mHEWESKhweqhwmhw

mhwPRr

Q

QQQQQQ

k

f

QQQQQQ

Q

,..

2.

,,..

1

,,..

1

,.2.,

2.

2..

2.

,,..

1

,,..

1

,.2.,

,.

)(

)
1

1(

)(

++

==

++

==

++

+

+

----Ö-

Ö
Ö

-Ö+

+Ö

----Ö-

=

ää

ää

h

h

hh

h

h

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.596) 

ļia: khp ï indikatorius ġiluminiȎ siurbliȎ pagamintai atsinaujinanļiai pirminei energijai skaiļiuoti. 

Jei ɖhw.eq2 Ò2,2 arba 
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imama khp =0, kitais atvejais khp =1; 

ɖE=0,455 ï elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos SŃjungos 

vidurkis); 

- jei karġtam vandeniui ruoġti naudojama elektros energijŃ vartojanti ir nevartojanti Ǳranga, 
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ļia: kiti (2.595)ï(2.597)formuliȎ nariȎ paaiġkinimai pateikti prie (2.134) ï (2.136) formuliȎ; 

77.2. kiekvieno mǟnesio Ămñ skaiļiuojamosios atsinaujinanļios pirminǟsenergijos sŃnaudos 

pastatui ġildyti QPRr.hw,m (kWh/(m
2
Ŀmǟn.)) apskaiļiuojamos taip: 

- jei pastatui ġildyti naudojamas vienas ġilumos ġaltinis, 
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ļia: k1,m=0 ï jei atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pastatui ġildyti nenaudojamas ġiluminis siurblys arba 

ġiluminio siurblio ɖ2(hs1)Ò2,2; 

k1,m=1 ï jei atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pastatui ġildyti naudojamas ġiluminis siurblys ir ġiluminio 

siurblio ɖ2(hs1)>2,2; 

kmvh=0 ï jei vǟdinimo sistemoje nenaudojamas ġiluminis siurblys arba ġiluminio siurblio 

ɖmvh.airÒ2,2; 

kmvh=1 ï jei vǟdinimo sistemoje naudojamas ġiluminis siurblys ir ġiluminio siurblio 

ɖmvh.air>2,2; 

kreh=0 ï jei vǟdinimo sistemoje nenaudojamas ġiluminis siurblys arba ġiluminio siurblio 

ɖreh.airÒ2,2; 

kreh=1 ï jei vǟdinimo sistemoje naudojamas ġiluminis siurblys ir ġiluminio siurblio ɖreh.air>2,2; 

ɖE=0,455 ï elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos SŃjungos 

vidurkis); 

- jei pastato ġildymo sistemoje pastatui ġildyti naudojami du ġilumos ġaltiniai, 
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(2.599) 

 

 

ļia: k1,m=0 ï jei atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pastatui ġildyti pirmajam ġilumos ġaltiniui nenaudojamas 

ġiluminis siurblys arba ġildymo sistemos ġiluminio siurblio ɖ2(hs1)Ò2,2; 

k1,m=1 ï jei atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pastatui ġildyti pirmajam ġilumos ġaltiniui naudojamas 

ġiluminis siurblys ir ġildymo sistemos ġiluminio siurblio ɖ2(hs1)>2,2; 

k2,m=0 ï jei atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pastatui ġildyti antrajam ġilumos ġaltiniui nenaudojamas 

ġiluminis siurblys arba ġildymo sistemos ġiluminio siurblio ɖ2(hs2)Ò2,2; 

k2,m=1 ï jei atitinkamŃ Ămñ mǟnesǱ pastatui ġildyti antrajam ġilumos ġaltiniui naudojamas 

ġiluminis siurblys ir ġildymo sistemos ġiluminio siurblio ɖ2(hs2)>2,2; 

k3=0 ï jei pastato vǟdinimo sistemoje orui paġildyti nenaudojamas ġiluminis siurblys arba 

vǟdinimo sistemos ġiluminio siurblio ɖmvH.airÒ2,2; 

k3=1 ï jei pastato vǟdinimo sistemoje orui paġildyti naudojamas ġiluminis siurblys ir vǟdinimo 

sistemos ġiluminio siurblio ɖmvH.air>2,2; 

k4=0 ï jei pastato vǟdinimo sistemoje orui paġildyti nenaudojamas ġiluminis siurblys arba 

vǟdinimo sistemos ġiluminio siurblio ɖreH.air Ò2,2; 

k4=1 ï jei pastato vǟdinimo sistemoje orui paġildyti naudojamas ġiluminis siurblys ir vǟdinimo 

sistemos ġiluminio siurblio ɖreH.air>2,2; 

khs1, khs2  ï koeficientai, Ǳvertinantys elektros energijos iġ atsinaujinanļiȎ iġtekliȎ panaudojimŃ 

pirmajam ir antrajam ġilumos ġaltiniui, kai pastatui ġildyti naudojami du ġilumos ġaltiniai. Jei 

ɖ2(hs2.E)  =0, tai khs1= Ű1,m, kitu atveju khs1=1. Jei ɖ2(hs1.E)  =0, tai khs2= Ű2,m, kitu atveju khs2=1;  


